
Skýrsla nr.: 18567-22

Sýni nr.

2.2.2022Dags. beiðni:

Hollustuhættir - Garðatorgi 5

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

3.2.2022Dags. rannsóknar:

Niðurstöður gefnar út af
faggildri prófunarstofu.

Vatn

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Karítas RóbertsdóttirTengiliður:

<10°C

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og
Kópavogs

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogs
Garðatorgi 5
210 Garðabær

22-1291 Neysluvatn, Garðabær,
Íþróttahús Álftanesi.
Sýnataka: 02.02.2022 kl.13:15.

*Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kóligerlar, Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014
0,00Grugg NTU*

22-1292 Neysluvatn, Garðabær,
Hraunás.
Sýnataka: 02.02.2022 kl.13:30.

*Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kóligerlar, Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014
0,00Grugg NTU*

22-1293 Neysluvatn, Garðabær,
V. Reykjanesbraut.
Sýnataka: 02.02.2022 kl.14:00.

*Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kóligerlar, Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014
0,00Grugg NTU*

Árný Árnadóttir
Sérfræðingur* Ófaggildar mælingar

Kópavogur,  8.2.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

* Ekki hægt að gefa út niðurstöður fyrir TPC 22°C vegna mistaka á prófunarstofu.
Athugasemdir frá prófunarstofu:

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki faggildar.  < 1 = ekki greinanlegt



Skýrsla nr.: 18791-22

Sýni nr.

15.2.2022Dags. beiðni:

Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

15.2.2022Dags. rannsóknar:

Niðurstöður gefnar út af
faggildri prófunarstofu.

Vatn

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Ríkharður F. FriðrikssonTengiliður:

<10°C

Heilbrigðiseftirlit HEF

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

22-1757 Neysluvatn, Garðabær,
Íþróttahús Álftanesi,
Sýnataka: 15.02.2022 kl.10:38

4Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kóligerlar, Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014
0,00Grugg NTU*

22-1758 Neysluvatn, Garðabær,
Hraunás.
Sýnataka: 15.02.2022 kl.11:05

3Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kóligerlar, Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014
0,00Grugg NTU*

22-1759 Neysluvatn, Garðabær,
V/Reykjanesbraut,
Sýnataka: 15.02.2022 kl.11:30

5Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kóligerlar, Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014
0,02Grugg NTU*

Árný Árnadóttir
Sérfræðingur* Ófaggildar mælingar

Kópavogur,  18.2.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki faggildar.  < 1 = ekki greinanlegt



Skýrsla nr.: 19209-22

Sýni nr.

9.3.2022Dags. beiðni:

Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

9.3.2022Dags. rannsóknar:

Niðurstöður gefnar út af
faggildri prófunarstofu.

Vatn

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Karítas RóbertsdóttirTengiliður:

<10°C

Heilbrigðiseftirlit HEF

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

22-2655 Neysluvatn, Garðabær.
Íþróttahús Álftanes.
Sýnataka: 09.03.2022 kl.10:00.

21Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kóligerlar, Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014
0,00Grugg NTU*

22-2656 Neysluvatn, Garðabær.
Hraunás.
Sýnataka: 09.03.2022 kl.10:15.

17Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kóligerlar, Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014
0,00Grugg NTU*

22-2657 Neysluvatn, Garðabær.
V.Reykjanesbraut.
Sýnataka: 09.03.2022 kl.10:30.

18Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kóligerlar, Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014
0,00Grugg NTU*

Árný Árnadóttir
Sérfræðingur* Ófaggildar mælingar

Kópavogur,  14.3.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki faggildar.  < 1 = ekki greinanlegt



Skýrsla nr.: 19762-22

Sýni nr.

7.4.2022Dags. beiðni:

Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

7.4.2022Dags. rannsóknar:

Niðurstöður gefnar út af
faggildri prófunarstofu.

Vatn

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Karítas RóbertsdóttirTengiliður:

<10°C

Heilbrigðiseftirlit HEF

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

22-3824 Neysluvatn, Garðabær.
Íþróttahús Álftanesi
Sýnataka: 07.04.2022 kl.10:00

10Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kóligerlar, Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014
0,00Grugg NTU*

22-3825 Neysluvatn, Garðabær.
Hraunás.
Sýnataka: 07.04.2022 kl.10:20

10Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kóligerlar, Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014
0,00Grugg NTU*

22-3826 Neysluvatn, Garðabær.
V. Reykjanesbraut.
Sýnataka: 07.04.2022 kl.10:40

10Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kóligerlar, Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014
0,00Grugg NTU*

Harpa Hlynsdóttir
Sérfræðingur* Ófaggildar mælingar

Kópavogur,  11.4.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki faggildar.  < 1 = ekki greinanlegt



Skýrsla nr.: 20366-22

Sýni nr.

12.5.2022Dags. beiðni:

Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

12.5.2022Dags. rannsóknar:

Niðurstöður gefnar út af
faggildri prófunarstofu.

Vatn

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Karítas RóbertsdóttirTengiliður:

<10°C

Heilbrigðiseftirlit HEF

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

22-5190 Neysluvatn, Garðabær.
Íþróttahús Álftanes.
Sýnataka: 12.05.2022 kl. 13:40.

14Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,00Grugg NTU*

22-5191 Neysluvatn, Garðabær.
Hraunás.
Sýnataka: 12.05.2022 kl. 13:50.

20Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,00Grugg NTU*

22-5192 Neysluvatn, Garðabær.
V. Reykjanesbraut.
Sýnataka: 12.05.2022 kl. 14:00.

14Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,00Grugg NTU*

Erla Heiðrún Benediktsdóttir
Sérfræðingur* Ófaggildar mælingar

Kópavogur,  16.5.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki faggildar.  < 1 = ekki greinanlegt



Skýrsla nr.: 20886-22

Sýni nr.

8.6.2022Dags. beiðni:

Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

9.6.2022Dags. rannsóknar:

Niðurstöður gefnar út af
faggildri prófunarstofu.

Vatn

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Katrín H. KáradóttirTengiliður:

<10°C

Heilbrigðiseftirlit HEF

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

22-6356 Neysluvatn, Garðabær.
Íþróttahús Álftanes.
Sýnataka: 08.06.2022 kl. 11:25.

8Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,00Grugg NTU*

22-6357 Neysluvatn, Garðabær.
Hraunás.
Sýnataka: 08.06.2022 kl. 11:40.

3Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,00Grugg NTU*

22-6358 Neysluvatn, Garðabær.
V. Reykjanesbraut.
Sýnataka: 08.06.2022 kl. 11:40.

8Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,00Grugg NTU*

Erla Heiðrún Benediktsdóttir
Sérfræðingur* Ófaggildar mælingar

Kópavogur,  13.6.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki faggildar.  < 1 = ekki greinanlegt



Skýrsla nr.: 21351-22

Sýni nr.

4.7.2022Dags. beiðni:

Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

4.7.2022Dags. rannsóknar:

Niðurstöður gefnar út af
faggildri prófunarstofu.

Vatn

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Hlín HalldórsdóttirTengiliður:

<10°C

Heilbrigðiseftirlit HEF

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

22-7317 Neysluvatn, Garðabær.
Sýnatökustaður: Íþróttahús Álftanes.
Sýnataka: 04.07.2022, kl. 10:30.

26Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,00Grugg NTU*

22-7318 Neysluvatn, Garðabær.
Sýnatökustaður: Hraunás.
Sýnataka: 04.07.2022, kl. 11:15.

10Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,12Grugg NTU*

22-7319 Neysluvatn, Garðabær.
Sýnatökustaður: Við Reykjanesbraut.
Sýnataka: 04.07.2022, kl. 11:35.

1.900Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,02Grugg NTU*

Árný Árnadóttir
Sérfræðingur* Ófaggildar mælingar

Kópavogur,  7.7.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki faggildar.  < 1 = ekki greinanlegt



Skýrsla nr.: 21669-22

Sýni nr.

26.7.2022Dags. beiðni:

Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

26.7.2022Dags. rannsóknar:

Niðurstöður gefnar út af
faggildri prófunarstofu.

Vatn

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Karítas RóbertsdóttirTengiliður:

<10°C

Heilbrigðiseftirlit HEF

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

22-8030 Neysluvatn, Garðabær.
Íþróttahús Álftanes.
Sýnataka: 26.07.2022 kl. 09:45.

18Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,00Grugg NTU*

22-8031 Neysluvatn, Garðabær.
Hraunás.
Sýnataka: 26.07.2022 kl. 10:00.

11Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,22Grugg NTU*

22-8032 Neysluvatn, Garðabær.
V. Reykjanesbraut.
Sýnataka: 26.07.2022 kl. 10:15.

640Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,00Grugg NTU*

Erla Heiðrún Benediktsdóttir
Sérfræðingur* Ófaggildar mælingar

Kópavogur,  29.7.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki faggildar.  < 1 = ekki greinanlegt



Skýrsla nr.: 22212-22

Sýni nr.

26.8.2022Dags. beiðni:

Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

26.8.2022Dags. rannsóknar:

Niðurstöður gefnar út af
faggildri prófunarstofu.

Vatn

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Karítas RóbertsdóttirTengiliður:

<10°C

Heilbrigðiseftirlit HEF

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

22-9266 Vatnssýni, Garðabær.
Íþróttahús Álftanesi.
Sýnataka: 26.08.2022 kl.10:00

12Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,00Grugg NTU*

22-9267 Vatnssýni, Garðabær.
Hraunás.
Sýnataka: 26.08.2022 kl.10:10

9Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,31Grugg NTU*

22-9268 Vatnssýni, Garðabær.
V. Reykjanesbraut.
Sýnataka: 26.08.2022 kl.10:20

13Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,00Grugg NTU*

Hrefna Pálsdóttir
Sérfræðingur* Ófaggildar mælingar

Kópavogur,  29.8.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki faggildar.  < 1 = ekki greinanlegt



Skýrsla nr.: 23044-22

Sýni nr.

4.10.2022Dags. beiðni:

Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

4.10.2022Dags. rannsóknar:

Niðurstöður gefnar út af
faggildri prófunarstofu.

Vatn

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Karítas RóbertsdóttirTengiliður:

<10°C

Heilbrigðiseftirlit HEF

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

22-11120 Vatnssýni, Garðabær.
Íþróttahús Álftanesi.
Sýnataka: 04.10.2022, kl.10:45.

44Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,09Grugg NTU*

22-11121 Vatnssýni, Garðabær.
Hraunás.
Sýnataka: 04.10.2022, kl.11:00.

58Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,36Grugg NTU*

22-11122 Vatnssýni, Garðabær.
V. Reykjanesbraut.
Sýnataka: 04.10.2022, kl.11:10.

59Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,22Grugg NTU*

Erla Heiðrún Benediktsdóttir
Sérfræðingur* Ófaggildar mælingar

Kópavogur,  7.10.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki faggildar.  < 1 = ekki greinanlegt



Skýrsla nr.: 23497-22

Sýni nr.

26.10.2022Dags. beiðni:

Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

26.10.2022Dags. rannsóknar:

Niðurstöður gefnar út af
faggildri prófunarstofu.

Vatn

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Karítas RóbertsdóttirTengiliður:

<10°C

Heilbrigðiseftirlit HEF

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

22-12263 Vatnssýni, Garðabær.
Sundlaug Álftanes
Sýnataka: 26.10.2022 kl. 10:45

16Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0.00Grugg NTU*

22-12264 Vatnssýni, Garðabær.
Hraunás
Sýnataka: 26.10.2022 kl. 11:00

32Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,21Grugg NTU*

22-12265 Vatnssýni, Garðabær.
V. Reykjanesbraut
Sýnataka: 26.10.2022 kl. 11:15

8Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0.00Grugg NTU*

Árný Árnadóttir
Sérfræðingur* Ófaggildar mælingar

Kópavogur,  31.10.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki faggildar.  < 1 = ekki greinanlegt



Skýrsla nr.: 24170-22

Sýni nr.

29.11.2022Dags. beiðni:

Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

29.11.2022Dags. rannsóknar:

Niðurstöður gefnar út af
faggildri prófunarstofu.

Vatn

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Karítas RóbertsdóttirTengiliður:

<10°C

Heilbrigðiseftirlit HEF

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

22-13703 Vatnssýni, Garðabær.
Sundlaug Álftanes.
Sýnataka: 29.11.2022, kl. 11:15.

6Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,01Grugg NTU*

22-13704 Vatnssýni, Garðabær.
Hraunás.
Sýnataka: 29.11.2022, kl. 11:30.

17Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,29Grugg NTU*

22-13705 Vatnssýni, Garðabær.
V. Reykjanesbraut.
Sýnataka: 29.11.2022, kl. 11:45.

53Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999
< 1Kólígerlar - Himnusíun / 100 ml ISO 9308-1:2014

0,01Grugg NTU*

Árný Árnadóttir
Sérfræðingur* Ófaggildar mælingar

Kópavogur,  2.12.2022

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380 Bls: 1 of 1

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk  má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst rannsóknastofunni. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki faggildar.  < 1 = ekki greinanlegt


