- Matis ohf . "
) SWED4 RANNSOKNANIDURSTOBUR
- Rannsoknarstofa > ey 0  Utgefnar af faggildri rannséknastofu
matls Vinlandsleié 12 SOy 5 Report issued by Accredited laboratory
\ / 113 Reykjavik fep1Te ,
. Simi: (354)-422 5000 Ak, or. 1954 Sida 1 af
Fax:(354)-422 5001 ISOEC 17025

Heilbrigdisetftirlit Vesturlands Syni Nr. R19023200006

550{3992299 Vatn

Innrimelur 3

Akranes — .
Synatdkudagsetning: 02/10/2019
Mottekid: 02/10/2019
Rannsakad: 02/10/2019

Tegund synis Neysluvatn / Geislad (u.v. Ljés) vatn

Synatdkustadur Akranes

Audkenni A/Geislahus Akranesi

Tilefni synatdku Reglubundié eftirlit

Adrar upplysingar Hitastig vid mottdku: 8°C

Skyringar

Orverurannséknir Meligildi Heimild

E.coli 100 ml siun (OVA3) 0 ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000

Enterokokkar 100 ml siun (OVA12) 0 180 789972, lst ed. 2000

Gerlafjoldl vid 22°C 11 ml (OVAS) 0 SM, 23. ed.2017, 9215B & ISO 6222:1999 mod.

Kéligerlar 1 100 ml siun (OVA3) 0 ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000

Edlis- og Efnarannséknir Meligildi Heimild

**Syrustig (pH) (EVA1) 7,10 ISO 10523:2012

**Grugg 1, 8 NTU IST EN ISO 7027:1999

**Leidni (EVA3) 130 uS/cm IS0 7888:2012

Mat synis

Stenst gaedakrdfur skv. reglugerd 536/2001

Reykjavik, 7. oktober, 2019

Pessar rannsdknanidurstodur eru
sampykktar med rafreenni undirskrift:

Hrélfur Sigurdsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar nidurstodur

Nidurstédur ma eingdngu nota i heild sinni, nema rannséknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Nidurstddur gilda adeins um pad/pau syni sem var/voru rannsakad/ rannsékud.

Meelidvissa 6rverumaelinga byggir @ um pad bil 95% 6ryggismérkum ( K=2 ) og er haegt ad nalgast upplysingar um hana med pvi ad hafa
samband vid rannséknastofuna.

Rannsoknarstofan uppfyllir kréfur NELAC stadals New York State Department of Health (NYSDOH), NY audkenni: 11290.

Ef frekari upplysinga er 6skad hafi® samband vié undirritadan eda Margréti Geirsdottur Geedastjora.



et Matis ohf

WED

RANNSOKNANIDURSTODUR

Mat synis

Stenst gadakrdofur skv. reglugerd 536/2001

Pessar rannsdknanidurstodur eru
sampykktar med rafreenni undirskrift:

** Ekki faggildar nidurstodur

Nidurstédur ma eingdngu nota i heild sinni, nema rannséknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Nidurstddur gilda adeins um pad/pau syni sem var/voru rannsakad/ rannsékud.
Meelidvissa 6rverumaelinga byggir @ um pad bil 95% 6ryggismérkum ( K=2 ) og er haegt ad nalgast upplysingar um hana med pvi ad hafa

samband vid rannsoknastofuna.

Reykjavik,

Pall Steinpérsson
pall.steinthorsson@matis.is

Rannsoknarstofan uppfyllir kréfur NELAC stadals New York State Department of Health (NYSDOH), NY audkenni: 11290.
Ef frekari upplysinga er 6skad hafi® samband vié undirritadan eda Margréti Geirsdottur Geedastjora.

20. desember, 2019

. c
/ :\ Rannsoknarstofa wesrves 0 Utgefnar af faggildri rannséknastofu
matls Vinlandsleié 12 g 5 Report issued by Accredited laboratory
\ / 113 Reykjavik TS .
p— Simi: (354)-422 5000 g Sida 1 af 1
Fax:(354)-422 5001 ISOEC 17025

Heilbrigdiseftirlit Vesturlands Syni Nr.  R19030410001

5503992299 Vatn

Innrimelur 3

Akranes — .
Synatdkudagsetning: 16/12/2019
Mottekid: 17/12/2019
Rannsakad: 17/12/2019

Tegund synis Neysluvatn / Geislad (u.v. Ljés) vatn

Synatdkustadur : Akranes

Audkenni : V-1/Geislahus Akranesi

Tilefni synatdku Reglubundié eftirlit

Adrar upplysingar Hitastig vid méttdku: 4°C

Astand vatnsbols: Godur
Fragangur vatnsbdls: Lokad

Skyringar

Orverurannséknir Meligildi Heimild

E.coli 100 ml siun (OVA3) 0 ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000

Gerlafj'c’)ldi vid 22oc 41 ml (OVA5) 0 SM, 23. ed.2017, 9215B & ISO 6222:1999 mod.

Kéligerlar 1 100 ml siun (OVA3) 0 ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000

Edlis- og Efnarannséknir Meligildi Heimild

**Syrustig (pH) (EVAI) 7,25 ISO 10523:2012

**Ammoniak, NH4-N (mg/1) (EVAG) <0,05 mg/L HACH, DR/2000 5P

**Grugg 0,39 NTU IST EN ISO 7027:1999

**Leidni (EVA3) 110 uS/cm IS0 7888:2012



et Matis ohf

) SWED4 RANNSOKNANIDURSTODUR
- Rannsoknarstofa > ey 0  Utgefnar af faggildri rannséknastofu
matls Vinlandsleié 12 SOy 5 Report issued by Accredited laboratory
\ / 113 Reykjavik fep1Te ,
. Simi: (354)-422 5000 oo Sida 1 af
Fax:(354)-422 5001 ISOEC 17025

Heilbrigdisetftirlit Vesturlands Syni Nr. R19004680006

550_3992299 Vatn

Innrimelur 3

Akranes L ,
Synatdkudagsetning: 28/02/2019
Mottekid: 28/02/2019
Rannsakad: 28/02/2019

Tegund synis : Neysluvatn / Geislad (u.v. Ljés) vatn

Synatdkustadur : Akranes

Audkenni : 5277/V-6/Geislahus Akranesi

Tilefni synatdku : Reglubundié eftirlit

Adrar upplysingar : Hitastig vid méttdku: 6°C

Skyringar : Hitastig vid synattku: 2,5°C

Orverurannséknir Meligildi Heimild

E.coli 100 ml siun (OVA3) 0 ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000

Gerlafjbldi vid 22°C 41 ml (OVA5) 0 SM, 23. ed.2017, 9215B & ISO 6222:1999 mod.

Kéligerlar 1 100 ml siun (OVA3) 0 ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000

Edlis- og Efnarannsdknir Meligildi Heimild

**Syrustig (pH) (EVAL) 7,15 IS0 10523:2012

**Ammoniak, NH4-N (mg/1) (EVAG6) <0,05 mg/L HACH, DR/2000 SP

**Grugg O, 12 NTU IST EN ISO 7027:1999

**Leidni (EVA3) 120 uS/cm IS0 7888:2012

Mat synis
Stenst gaedakrdfur skv. reglugerd 536/2001

Reykjavik, 4. mars, 2019
Pessar rannsoknanidurstédur eru Hrélfur Sigurdsson
sampykktar med rafreenni undirskrift: hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar nidurstodur

Nidurstédur ma eingdngu nota i heild sinni, nema rannséknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Nidurstddur gilda adeins um pad/pau syni sem var/voru rannsakad/ rannsékud.

Meelidvissa 6rverumaelinga byggir @ um pad bil 95% 6ryggismérkum ( K=2 ) og er haegt ad nalgast upplysingar um hana med pvi ad hafa
samband vid rannséknastofuna.

Rannsoknarstofan uppfyllir kréfur NELAC stadals New York State Department of Health (NYSDOH), NY audkenni: 11290.

Ef frekari upplysinga er 6skad hafi® samband vié undirritadan eda Margréti Geirsdottur Geedastjora.



** Ekki faggildar nidurstodur

Pessar rannsdknanidurstodur eru
sampykktar med rafreenni undirskrift:

Nidurstédur ma eingdngu nota i heild sinni, nema rannséknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Nidurstddur gilda adeins um pad/pau syni sem var/voru rannsakad/ rannsékud.
Meelidvissa 6rverumaelinga byggir @ um pad bil 95% 6ryggismérkum ( K=2 ) og er haegt ad nalgast upplysingar um hana med pvi ad hafa

samband vid rannsoknastofuna.

i Matis ohf . "
atis O SWED4 RANNSOKNANIDURSTOBUR
» Rannsoknarstofa >80 wes 0 Utgefnar af faggildri rannsoknastofu
matls Vinlandsleid 12 SOy 5 Report issued by Accredited laboratory
\ / 113 Reykjavik fep1Te ,
- Simi: (354)-422 5000 s 295 Sioa 1 af
Fax:(354)-422 5001 ISOEC 17025
Heilbrigdisetftirlit Vesturlands Syni Nr. R19009260004
550_3992299 Vatn
Innrimelur 3
Akranes — .
Synatdkudagsetning: 03/05/2019
Mottekid: 03/05/2019
Rannsakad: 03/05/2019
Tegund synis Neysluvatn / Geislad (u.v. Ljés) vatn
Synatdkustadur Akranes
Audkenni 5280/V-4/Geislahus Akranesi
Tilefni synatdku Reglubundié eftirlit
Adrar upplysingar Hitastig vid mottdku: 8°C
Astand vatnsbols: Godur
Fragangur vatnsbdls: Lokad
Skyringar Hitastig vid synatoku: 6,0°C
Orverurannséknir Meligildi Heimild
E.coli 100 ml siun (OVA3) 0 ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000
Gerlafj'oldi vid 22oc 41 ml (OVA5) 0 SM, 23. ed.2017, 9215B & ISO 6222:1999 mod.
Kéligerlar 1 100 ml siun (OVA3) 0 ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000
Edlis- og Efnarannséknir Meligildi Heimild
**Syrustig (pH) (EVAL) 7,25 ISO 10523:2012
**Ammoniak, NH4-N (mg/1) (EVAG6) <0,05 mg/L HACH, DR/2000 sP
**Grugg 0,15 NTU IST EN ISO 7027:1999
**Leidni (EVA3) 110 uS/cm IS0 7888:2012
Mat synis
Stenst gaedakrdfur skv. reglugerd 536/2001
Reykjavik, 6. mai, 2019

Hrélfur Sigurdsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

Rannsoknarstofan uppfyllir kréfur NELAC stadals New York State Department of Health (NYSDOH), NY audkenni: 11290.
Ef frekari upplysinga er 6skad hafi® samband vié undirritadan eda Margréti Geirsdottur Geedastjora.



et Matis ohf

) SNED4 RANNSOKNANIDURSTOPUR
» Rannsoknarstofa >80 wes 0 Utgefnar af faggildri rannsoknastofu
matls Vinlandsleié 12 SOy 5 Report issued by Accredited laboratory
\ / 113 Reykjavik PepTe Soa 1 of
Simi: (354)-422 5000 Ackred. . 1954 loa a
—-— Fax:(354)-422 5001 soe 1heas
Heilbrigdiseftirlit Vesturlands Syni Nr.  R19013760004
5503992299 Vatn
Innrimelur 3
Akranes S .
Synatdkudagsetning: 25/06/2019
Mottekid: 25/06/2019
Rannsakad: 25/06/2019

Tegund synis Neysluvatn / Geislad (u.v. Ljés) vatn

Synatdkustadur : Akranes
Audkenni : 1917/4/Safngeymir Breidinni Akranes
Tilefni synatdku Reglubundié eftirlit
Adrar upplysingar Hitastig vid méttdéku: 11°C
Skyringar Meelingar framkveaemdar af eftirliti vid synatdku:
Hitastig vid synatoku: 8,2°C
Orverurannséknir Meligildi Heimild
E.coli 100 ml siun (OVA3) 0 ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000
Gerlafjbldi vid 22°C 41 ml (OVA5) 0 SM, 23. ed.2017, 9215B & ISO 6222:1999 mod.
Kéligerlar 1 100 ml siun (OVA3) 0 ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000

Edlis- og Efnarannséknir Meligildi Heimild

**Syrustig (pH) (EVAL) 7,50 IS0 10523:2012
**Ammoniak, NH4-N (mg/1l) (EVA6) <0,05 mg/L HACH, DR/2000 SP
**Grugg 0,88 NTU IST EN ISO 7027:1999
**Leidni (EVA3) 120 pS/cm ISO 7888:2012

Mat synis
Stenst gaedakrdfur skv. reglugerd 536/2001

Reykjavik, 28. juni, 2019

Pessar rannsdknanidurstodur eru
sampykktar med rafreenni undirskrift:

Pall Steinpérsson
pall.steinthorsson@matis.is

** Ekki faggildar nidurstodur

Nidurstédur ma eingdngu nota i heild sinni, nema rannséknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Nidurstddur gilda adeins um pad/pau syni sem var/voru rannsakad/ rannsékud.

Meelidvissa 6rverumaelinga byggir @ um pad bil 95% 6ryggismérkum ( K=2 ) og er haegt ad nalgast upplysingar um hana med pvi ad hafa
samband vid rannséknastofuna.

Rannsoknarstofan uppfyllir kréfur NELAC stadals New York State Department of Health (NYSDOH), NY audkenni: 11290.

Ef frekari upplysinga er 6skad hafi® samband vié undirritadan eda Margréti Geirsdottur Geedastjora.



