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Samantekt 
Mælingar voru framkvæmdar fjórum sinnum yfir árið á hreinsuðu frárennsli 4 stöðva, en auk þess 
var mælt óhreinsað skólp í inntaki stöðvanna einu sinni á árinu, til að fá mat á hreinsivirkni 
stöðvanna. Mæliþættir eftir hreinsun voru svifagnir, efnafræðileg súrefnisþörf (COD), fita, TP 
(heildarfosfór), TN (heildarköfnunarefni) auk magn saurkólígerla og saurkokka, en fyrir hreinsun 
voru mæliþættir svifagnir og COD.  
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1 Inngangur  
Verkís hf., ásamt Rannsóknarþjónustunni Sýni ehf., hafa að undangengnu útboði tekið að sér 
sýnatökur og mælingar í skólphreinsistöðvum Orkuveitu Reykjavíkur í Reykjavík og Borgarbyggð 
árin 2010-2014. Skýrsla þessi tekur yfir stöðvarnar í Borgarbyggð, nánar tiltekið á Bifröst, í 
Varmalandi, í Reykholt og á Hvanneyri. Í stöðvunum fer fram tveggja þrepa hreinsun á skólpi, þ.e. 
líffræðilegt niðurbrot efna á sér stað í hreinsunarferlinu. Við hreinsunina myndast seyra. Eftir 
aðgreiningu seyru og skólps er því veitt í viðtaka. Starfsleyfi stöðvanna tók gildi 1. september 
2010. 

Eftirfarandi mælingar eru tilgreindar í starfsleyfi fyrir stöðvarnar sem nær yfir árin 2009-2021: 

• Rennsli fráveituvatns um stöðvarnar 

• Magn fasts úrgangs sem hreinsaður er úr fráveituvatni í stöðvunum 

• Efnagreining á hreinsuðu fráveituvatni eftir hreinsun í stöðvunum og eru helstu efnisþættir 
svifagnir, fita, efnafræðileg súrefnisþörf (COD), TP (heildarfosfór) og TN 
(heildarköfnunarefni). 

• Örverumælingar eftir hreinsun í stöðvunum og í viðtökum. 

 

Töflurnar hér að neðan sýna helstu færibreytur sem mældar eru og samanburð á meðalgildum 
þeirra yfir síðastliðin fjögur ár. 

 

Tafla 1.1 Meðalgildi á mældum færibreytum milli ára í stöðinni á Bifröst  

 
Færibreyta 2013 2012 2011 20101 

Dagrennsli (l/sek) 3,22 3,02 2,59 2,85 

Svifagnir (mg/L) 21,1 18,5 8,2 9,0 

Fita (mg/L) 3,4 2,4 2,9 3,4 

COD (mg/L) 39,6 39,0 32,4 34,8 

TP, heildarfosfór (mg/L) 1,4 2,0 1,7 1,9 

TN , heildarköfnunarefni (mg/L) 7,3 6,4 6,4 4,0 
1Mæligildi frá 1/9 þegar starfsleyfið tók gildi 

 

Tafla 1.2 Meðalgildi á mældum færibreytum milli ára í stöðinni í Varmalandi 

 
Færibreyta 2013 2012 2011 20101 

Dagrennsli (l/sek) 0,32 0,33 0,33 0,19 

Svifagnir (mg/L) 6,9 7,8 4,3 23,0 

Fita (mg/L) 3,4 2,6 6,1 3,4 

COD (mg/L) 35,2 35,5 24,1 48,3 

TP, heildarfosfór (mg/L) 1,3 1,2 1,5 2,3 

TN , heildarköfnunarefni (mg/L) 5,9 4,5 6,1 3,0 
1Mæligildi frá 1/9 þegar starfsleyfið tók gildi 
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Tafla 1.3 Meðalgildi á mældum færibreytum milli ára í stöðinni í Reykholti 

 
Færibreyta 2013 2012 2011 20101 

Dagrennsli (l/sek) 2,34 1,75 1,90 0,88 

Svifagnir (mg/L) 4,5 10,3 10,0 8,0 

Fita (mg/L) 2,5 3,4 3,8 2,1 

COD (mg/L) 9,9 24,3 23,9 39,3 

TP, heildarfosfór (mg/L) 0,7 2,4 0,9 2,0 

TN , heildarköfnunarefni (mg/L) 4,0 7,0 6,2 6,1 
1Mæligildi frá 1/9 þegar starfsleyfið tók gildi 

 

Tafla 1.4 Meðalgildi á mældum færibreytum milli ára í stöðinni á Hvanneyri 

 
Færibreyta 2013 2012 2011 20101 

Dagrennsli (l/sek) 5,11 2,33 1,24 0,83 

Svifagnir (mg/L) 16,1 14,0 6,2 7,0 

Fita (mg/L) 2,7 4,3 3,1 0,9 

COD (mg/L) 16,4 35,0 29,0 40,3 

TP, heildarfosfór (mg/L) 0,8 1,1 0,8 1,3 

TN , heildarköfnunarefni (mg/L) 4,3 4,0 6,0 5,7 
1Mæligildi frá 1/9 þegar starfsleyfið tók gildi 

 

 



 
                   Skólphreinsistöðvar-sýnataka og mælingar 

 

06046021-1-MB-0085-2013-Arleg_yfitlitskyrsla-Borgarbyggdk.docx 6 
 
 

2  RENNSLI FRÁVEITUVATNS UM STÖÐVARNAR 

2.1 Rennslismælingar 
Rennsli um stöðvarnar hefur verið skráð með síritamælum. Hæðarskynjari er notaður til að mæla 
rennsli og hefur síriti skráð mæligildi á klukkustundar fresti. Gröfin hér að neðan sýna mælt 
dagrennsli um stöðvarnar á árinu 2013. 

 

 

 

Mynd 2.1 Dagrennsli um stöðina á Bifröst árið 2013 

 

 

 

 

Mynd 2.2 Dagrennsli um stöðina í Varmalandi árið 2013 
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Mynd 2.3 Dagrennsli um stöðina í Reykholti árið 2013 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2.4 Dagrennsli um stöðina á Hvanneyri árið 2013 
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3 FASTUR ÚRGANGUR ÚR STÖÐVUNUM 
Heildarmagn af föstum úrgangi sem fangaður hefur verið í stöðvunum á árunum 2010-2013 er 
birtur í töflunni hér að neðan samkvæmt vigtunarnótum frá verkkaupa. 

 

Tafla 3.1 Magn af föstum úrgangi frá stöðvunum árin 2010-2013. 

 

 
2013 2012 2011 2010 

tonn tonn tonn tonn 

78,0 52,9 74,9 22,7 
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4 HREINSIVIRKNI STÖÐVANNA 
 

Sýni voru tekin einu sinni á árinu, nánar tiltekið í ágúst, úr óhreinsuðu fráveituvatni í stöðvunum. 
Þær færibreytur sem voru mældar í þeim sýnum eru efnafræðileg súrefnisþörf (COD) og svifagnir. 
Í fylgiskjali með starfsleyfum stöðvanna er kveðið á um að sýnt sé fram á hreinsivirkni stöðvanna 
þannig að lágmarkslækkun í hundraðshlutum í aðveituskólpi sé 75% fyrir efnafræðilega 
súrefnisþörf (COD) og 90% fyrir heildarmagn svifagna.  

 

Tafla 4.1 Útreiknuð hreinsivirkni stöðvanna 

 

 

Stöð 
Óhreinsað  
Svifagnir 

Hreinsað  
Svifagnir 

Lækkun styrks  
mv. hundraðshl. 

Óhreinsað  
COD 

Hreinsað  
COD 

Lækkun styrks  
mv. hundraðshl.  

Bifröst mg/L mg/L % mg/L mg/L % 

 113,0 5,0 95,6 203,4 51,6 74,6 

Varmaland       

 23,0 4,0 82,6 112,5 35,9 68,1 

Reykholt       

 10,0 6,0 40,0 61,2 14,6 76,1 

Hvanneyri       

 40,0 41,0 - 99,1 21,4 78,4 
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5 NIÐURSTÖÐUR ÚR MÆLINGUM 
Í samræmi við starfsleyfi stöðvanna og reglugerð nr. 798/1999 voru eftirfarandi sýni tekin úr 
hreinsuðu fráveituvatni eftir settjarnir/geislunartæki í stöðvunum: 

o Sýni tekin 4x á ári, fyrsta starfsárið, efnaþættir: Svifagnir, efnafræðileg 
súrefnisþörf (COD), fita, TP (heildarfosfór) og TN (heildarköfnunarefni).  

o Örverumælingar eftir hreinsun í hreinsistöð, 4x á ári. 

o Ólífræn snefilefni: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg og Cr (valkvætt Ag og As). 1x á 4 
ára fresti að jafnaði. 

o Sýni tekin úr óhreinsuðu fráveituvatni fyrir framan stöðvarnar 1x á ári.1 

 

Sýni úr fráveituvatni voru tekin með sjálfvirkum sýnatökum yfir einn sólarhring í stöðvunum á 
Bifröst og í Varmalandi. Tekin voru 150 ml sýni fjórum sinnum yfir klukkustund allan sólarhringinn 
í 12 glös á Bifröst eftir geislatæki, en blandsýni í tvö ílát í Varmalandi einnig eftir geislatæki. 
Punktsýni voru tekin við útrennsli settjarnar í Reykholti og í útrennslisbrunni settjarnar á 
Hvanneyri.  

Örverusýni voru tekin eftir geislunartæki á Bifröst og í Varmalandi, en í viðtökum eftir hreinsun í 
Reykholti og á Hvanneyri.  

 

Töflur með mæligildum yfir árið er að finna í viðauka 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
 
1 Ekki ákvæði í starfsleyfi en sýni tekin að beiðni verkkaupa. 



 
                   Skólphreinsistöðvar-sýnataka og mælingar 

 

06046021-1-MB-0085-2013-Arleg_yfitlitskyrsla-Borgarbyggdk.docx 11 
 
 

6 Heimildir 
1. Wastewater Sampling for Process and Quality Control-Manual of Practice OM-1 -WEF 1996. 

2. Skólphreinsistöðvar-sýnataka og mælingar-árleg yfirlitsskýrsla 2012-Borgarbyggð-Verkís 
hf.  
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Viðaukar 
Viðauki 1 – Niðurstöður mælinga 

Viðauki 2 – Frávikaskráningar 



 

 

 

Viðauki 1 – Niðurstöður mælinga 

 

BIFRÖST 

 

Mælingar á blandsýnum úr hreinsuðu fráveituvatni 

Sýni tekin eftir geislunartæki 

 

Mánuður Svifagnir Fita COD TP TN 

  mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

feb. 4,5 <2 10,1 1,0 6,6 

maí 19,0 3,0 21,5 1,3 4,8 

ág. 5,0 3,3 51,6 1,4 6,1 

nóv. 56,0 4,0 75,1 1,9 11,6 

Meðaltal 21,1 3,4 39,6 1,4 7,3 

Staðalfrávik σ 24,2 0,5 29,5 0,4 3,0 

 

Mælingar á örverum í hreinsuðu fráveituvatni 

Sýni tekin eftir geislunartæki 

 
Mánuður Saurkólí Saurkokkar 

  /100 ml /100 ml 

feb. 2.200 42 

maí 2 710 

ág. <2 <1 

nóv. 70 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VARMALAND 

 

Mælingar á blandsýnum úr hreinsuðu fráveituvatni 

Sýni tekin eftir geislunartæki 

 

Mánuður Svifagnir Fita COD TP TN 

  mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

feb. 8,5 <2 16,2 0,7 3,4 

maí 4,0 2,0 60,1 0,7 1,8 

ág. 4,0 4,7 35,9 3,1 14,3 

nóv. 11,0 <2 28,7 0,7 3,9 

Meðaltal 6,9 3,4 35,2 1,3 5,9 

Staðalfrávik σ 3,5 1,9 18,5 1,2 5,7 

 

 

Mælingar á örverum í hreinsuðu fráveituvatni 

Sýni tekin eftir geislunartæki 

 
Mánuður Saurkólí Saurkokkar 

  /100 ml /100 ml 

feb. 3.700 6 

maí 790 7 

ág. 1.300 43 

nóv. 40 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REYKHOLT 

 

Mælingar á blandsýnum úr hreinsuðu fráveituvatni 

Sýni tekin við útrennslisop settjarnar 

 

Mánuður Svifagnir Fita COD TP TN 

  mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

feb. 4,0 <2 5,4 0,4 3,5 

maí 2,0 2,0 7,8 0,6 3,1 

ág. 6,0 2,9 14,6 1,1 5,8 

nóv. 6,0 <2 11,6 0,6 3,5 

Meðaltal 4,5 2,5 9,9 0,7 4,0 

Staðalfrávik σ 1,9 0,6 4,1 0,3 1,2 

 

 

Mælingar á örverum í hreinsuðu fráveituvatni 

 

 

Sýni tekin í viðtaka, Reykjadalsá, 3 m neðan við útrásarenda (bolti í steini í rofvörn) 

 

Mánuður Saurkólí Saurkokkar 

  /100 ml /100 ml 

feb. 1.100 4 

maí 330 14 

ág. 700 2 

nóv. 170 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HVANNEYRI 

 

Mælingar á blandsýnum úr hreinsuðu fráveituvatni 

 

Sýni tekin í útrennslisbrunni settjarnar 

 

Mánuður Svifagnir Fita COD TP TN 

  mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

feb. 8,5 <2 17,6 0,7 4,0 

maí 3,0 2,0 19,3 0,4 4,5 

ág. 41,0 3,4 21,4 1,8 4,8 

nóv. 12 <2 7,2 0,3 3,8 

Meðaltal 16,1 2,7 16,4 0,8 4,3 

Staðalfrávik σ 17,0 1,0 6,3 0,7 0,5 

 

Mælingar á örverum í hreinsuðu fráveituvatni 

 

Sýni tekin í viðtaka, þar sem útrás frá settjörn opnast út í læk sunnan við hreinsistöð (merkt með rauðmálaðri 

stöng) 

 

 

Mánuður Saurkólí Saurkokkar 

  /100 ml /100 ml 

feb. 2.400 240 

maí 110 14 

ág. 1.300 63 

nóv. 3.500 1.300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   SNEFILEFNAMÆLINGAR-NIÐURSTÖÐUR 

 

 

 

Tafla 2 Niðurstöður mælinga á snefilefnum úr sýnum teknum í Borgafirði 2010 

 
       Snefilefnamælingar Bifröst Varmaland Reykholt Hvanneyri 

   Eining E-3466 E-3468 E-3475 E-3479 

            

Mæling          

            

Anjónísk yfirborðsvirk efni mg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Ójónuð yfirborðsvirk efni mg/l < 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 

Katjónísk yfirborðsvirk efni mg/l < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 

Phenol index, total mg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 

           

Arsen (As) mg/l 0,001 0,002 0,003 0,002 

Blý (Pb) mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 

Króm (Cr) mg/l < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 

Kopar (Cu) mg/l 0,014 0,014 < 0,010 < 0,010 

Nikel (Ni) mg/l < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 

Kvikasilfur (Hg) mg/l < 0,000050 < 0,000050 < 0,000050 < 0,000050 

Silfur (Ag) mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Sink (An) mg/l 0,022 0,018 0,017 < 0,010 

  



 

 

Viðauki 2 – Frávikaskráningar  

Tafla 3 Frávikaskráningar: Fráveita Vesturland 2013 
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Tafla 2 Frávikaskráningar: Fráveita Vesturland virkni yfirfalla 

 

Skú
lagata d

æ
lu

 o
g vo

trým
isb

ru
n

n
u

r
25.6.2013 23:00

28.6.2013 09:15
58,2

B
ilu

n
 í h

æ
ð

arskyn
jara, skip

t u
m

 skyn
jara,talsve

rð
u

r tím
i fó

r í að
 fín

stilla skyn
jaran

n
D

æ
lu

b
ru

n
n

u
r Skú

lagö
tu

, yfirfall

Só
lb

akki d
æ

lu
b

ru
n

n
u

r
26.2.2013 00:00

26.3.2013 13:00
685,0

M
ikil rign

in
g var u

m
 n

ó
ttin

a, jö
rð

 fro
stlau

s o
g m

jö
g m

e
ttu

ð
 af vatn

i.  D
æ

lu
r stö

ð
varin

n
ar 

vo
ru

 b
áð

ar í gan
gi o

g d
æ

ld
u

 e
ð

lile
ga, e

n
 h

ö
fð

u
 e

kki u
n

d
an

 o
fm

iklu
 fram

b
o

ð
i jarð

vatn
s se

m
 

h
e

fu
r þ

re
n

gt sé
r in

n
u

m
 n

ið
u

rgarfn
a h

e
im

æ
ð

are
n

d
a o

g e
tv. m

e
ð

 b
ru

n
n

b
o

tn
u

m
 í e

fri h
lu

ta 

Só
lb

akka o
g í V

allarási

G
u

ð
m

. B
r.

Só
lb

akki, d
æ

lu
b

ru
n

n
u

r, yfirfall

A
sp

arskó
gar d

æ
lu

 o
g vo

trým
isb

ru
n

n
u

r
13.4.2011 10:00

15.4.2011 20:30
58,5

V
ið

 d
æ

lu
b

ru
n

n
in

n
 við

 A
sp

arskó
ga ko

m
 fram

 jarð
sig.  G

rafið
 var n

ið
u

r á þ
rýstilö

gn
 o

g ko
m

 þ
á 

í ljó
s að

 flan
gs var b

ro
tin

n
.  D

æ
lu

stö
ð

 var stö
ð

vu
ð

 þ
an

n
 13.4 ve

gn
a við

ge
rð

a o
g aftu

r se
tt í 

gan
g þ

an
n

 15.4.

A
th

ygli vakti að
 þ

rátt fyrir að
 d

æ
lu

r vo
ru

 stö
ð

vað
ar þ

á ko
m

 e
kki fram

 yfirfall í yfirfallslö
gn

 ?  

Eftir sam
ræ

ð
u

r við
 P

Þ
K

 þ
á e

r talið
 líkle

gt að
 sko

lp
vatn

 se
itli ú

t m
e

ð
 ó

te
n

gd
u

m
 

h
e

im
æ

ð
are

n
d

u
m

.

Sjá m
e

ð
fylgjan

d
i skýrslu

 frá P
Þ

K
 o

g m
yn

d
ir af ve

tfan
gi.

Fjó
lu

kle
ttu

r d
æ

lu
 o

g vo
trým

isb
ru

n
n

u
r

9.11.2011 15:50
11.11.2011 09:20

41,5

B
ilu

n
 í h

æ
ð

arskyn
jara, skv. h

o
n

u
m

 var vatn
sb

o
rð

 á fle
ygife

rð
 u

p
p

 o
g n

ið
u

r.  Slö
kkt var á 

d
æ

lu
m

 þ
ar se

m
 þ

æ
r vo

ru
 sífe

llt að
 fara ú

t o
g in

n
 o

g e
tv. h

æ
tta á þ

u
rrgan

gi / G
u

ð
m

. B
r.

B
ilu

n
 í h

æ
ð

arskyn
jara

Skú
lagata d

æ
lu

 o
g vo

trým
isb

ru
n

n
u

r
24.11.2011 16:00

9.12.2011 08:00
352,0

Síð
d

e
gis 24.11.2011 var h

rin
gt frá K

e
rfisstjó

rn
 ve

gn
a yfirfalls ú

r vo
trým

isb
ru

n
n

i við
 

Skú
lagö

tu
.  Þ

e
gar að

 var ko
m

ið
 stó

ð
 b

ru
n

n
u

rin
n

 fu
llu

r o
g fó

r h
e

ld
u

r h
æ

kkan
d

 í h
o

n
u

m
 þ

rátt 

fyrir að
 b

áð
ar d

æ
lu

r væ
ru

 í gan
gi.  G

rö
f b

ilan
agre

in
in

g á stað
n

u
m

: Ein
stre

ym
illo

ki ste
n

d
u

r 

líkle
ga á sé

r o
g sjó

r fe
llu

r in
n

 á h
áflæ

ð
i, D

æ
la 1 víp

rar talsve
rt í d

æ
lin

gi, d
æ

la 2 e
r h

ljó
ð

lát.  

V
ið

 sko
ð

u
n

 d
agin

n
 e

ftir re
yn

d
u

st e
in

n
ig ve

ra h
ljó

ð
 (skrö

lt) í d
æ

lu
 2.  V

o
ru

 þ
ví b

áð
ar d

æ
lu

r 

te
kn

ar frá o
g til sko

ð
u

n
ar.  Á

 b
áð

u
m

 d
æ

lu
m

 re
yn

d
u

st h
jó

l ve
ra lau

s á ö
xlu

m
 o

g við
 sko

ð
u

n
 

var að
 sjá að

 m
ö

l e
ð

a grjó
t h

e
fð

i ko
m

ist í þ
æ

r.  D
æ

lu
r vo

ru
 þ

ví te
kn

ar frá til við
ge

rð
ar, síð

ar 

var ákve
ð

ið
 að

 p
an

ta n
ýjar d

æ
lu

r.  Ein
stre

ym
illo

ki á ú
trás re

yn
d

ist í gó
ð

u
 lagi, e

n
 ú

trás var 

stíflu
ð

 o
g þ

ví grafið
 frá e

n
d

an
u

m
 se

m
 re

yn
d

ist ve
ra allto

f lan
gr frá grjó

tgarð
in

u
m

 o
g e

in
n

ig 

var m
ikið

 af m
ö

l fyrir e
n

d
an

u
m

. / G
B

Skú
lagata, d

æ
lu

r o
g ú

trás, b
ilu

n

Só
lb

akki d
æ

lu
b

ru
n

n
u

r
28.11.2011 10:00

2.12.2011 13:35
99,6

V
ið

 viku
le

gt e
ftirlit ko

m
 í ljó

s að
 d

æ
lu

r vo
ru

 ú
tsle

gn
ar o

g b
ru

n
n

u
r þ

ví á yfirfalli, d
æ

lu
r vo

ru
 

e
n

d
u

rræ
star o

g u
n

n
u

 e
ð

lile
ga e

ftir þ
að

.  Tím
i frá e

r áæ
tlað

u
r m

ið
að

 við
 gan

gtím
aále

stra frá 

síð
u

sta e
ftirliti m

ið
að

 við
 viku

n
a á u

n
d

an
 / G

B
Só

lb
akki, d

æ
lu

r ú
tsle

gn
ar

Fitjar d
æ

lu
 o

g vo
trým

isb
ru

n
n

u
r

21.12.2011 06:00
22.12.2011 11:20

29,3

D
æ

lu
b

ru
n

n
u

r var á yfirfalli ve
gn

a b
ilu

n
ar í h

æ
ð

arskyn
jara, ú

tve
ga þ

u
rfti n

ýjan
 skyn

jara frá 

V
arm

ave
rki /G

B
Fitjar, b

ilu
n

 í h
æ

ð
arskyn

jara

K
ve

ld
ú

lfsgata d
æ

lu
b

ru
n

n
u

r
15.5.2012 20:00

18.5.2012 11:00
63,0

V
ið

 re
glu

b
u

n
d

ið
 e

ftirlit 16/5 ko
m

 í ljó
s að

 d
æ

lu
b

ru
n

n
u

rin
n

 var strau
m

lau
s.  Á

stæ
ð

a var 

b
ilu

n
 í h

e
im

æ
ð

arstre
n

g frá R
A

R
IK

.  M
jö

g illa ge
kk h

já þ
e

im
 að

 fin
n

a b
ilu

n
in

a.  Strau
m

u
r 

ko
m

st á að
 n

ýju
 18/5

22/5 2012, G
u

ð
m

. B
r.

K
ve

ld
ú

lfsgata, b
ilu

ð
 h

e
im

tau
g.


