
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Measurements of microbes in cold water in Reykjavík 

and 

Chemical analysis of the cold water 
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Gerlamælingar í köldu neysluvatni í Reykjavík 

Measurements of microbes in cold water in Reykjavík 

 

2015 

 

Skýringar /Explanations: 
 

 Fyrsta blaðið sýnir sýnatökuáætlun  fyrir reglulega sýnatöku hjá vatnsveitu Orkuveitu 
Reykjavíkur . 
The first page shows the plan of regular water collection for microbes in cold water in 
Reykjavík for Reykjavík Energy. 

 

 Önnur blöð eru sýnatökuvottorð frá Matís 
Other pages are results of measurements of microbes in water 

 

 

Explanation of results 
 
Örverurannsóknir = Measurements of microbes 
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml = Total microbes at 22°C 
Kólígerlar í 100 ml síun = Escherichia coli (E. Coli) 
 
Eðlis- og efnarannsóknir = Physical and chemical properties 
Sýrustig (pH) = pH-value 
Ammoníak, NH4-N = Ammonium (NH4-N) 
Grugg = Turbidity  
Leiðni = Conductivity 
 
Mat sýnis  = Evaluation of results 
Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001  = Fulfil requirements in regulation 536/2001 

  



 

http://esb.utn.is/media/esb_svor/27_-_Environment/Ch._27_-_Environment-FINAL.pdf 

Paper describing how Iceland lows fulfil EU requirements regarding Environment.  

Regarding drinking water on page 42: 

 
 
 
 
 
 
 
 

All samples fulfil requirements in regulation 536/2001 both regarding 
measurements of microbes and chemical content. 

http://esb.utn.is/media/esb_svor/27_-_Environment/Ch._27_-_Environment-FINAL.pdf
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2015010098

Skjalalykill: ? 11.

Verkefnisnr.: 201 ^ -1/ - 3 MiT

2 0. FEB. 20'i5

Vidtakandi: E-6r

Nidurstodur ranns6kna neysluvatns i januar 2015

MeSfylgjandi eru ranns6knanidurst6dur tiu s^a sem tekin voru afneysluvatni f januar 2015.

S^in standast gaedakrofur sarnkv^emt reglugerd nr. 536/2001 um neysluvatn.

Medfylgjandi:
Ranns6knamidurst65ur

1ST IS0140Q1

Virdingafyllst
f.h. Heilbrigdiseftirlits Reykjavfkurborgar

Anna Veronika Bjarkadottir

S^rfraeSingur

Umhverfis- og skipulagssvifl
www.reykjavik.is/heilbrigdiseftir1it

Borgartun 12-14
105 Reykjavik



/ ♦ V^ati^
Matis ohf
Ranns6knarstofa

VinlandslelA 12

113 Reykjavik
SimI: (354)-422 5000
Fax:(3S4)-422 5001

b
o 2

I9S4

ISMEC 1702}

ranns6knaniourst6dur
Citgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

Sida 1 af 1

Reykjavfkurborg / Matvaelaeftirlit
5302697609
Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Tegund synis
SynatOkustadur
Audkenni

Tilefni synat6ku
Adrar uppl]/singar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus sunnan Arbaejarstiflu, Reykjavik
4952/ArbaBjarstifia/1 -72-Re
Reglubundid eftirlit
Hitastig vi6 m6tt6ku: 5°C
Astand vatnsb6ls; G6dur
Fr^gangur vatnsbdis: LokaO

Hitastigvid synatOku: 4,1**0

drv«rurann«6]tnlr liftiligildi

E.coli 100 ml siun (0VA3) .0

GerlafjOldi vifl 22®C i 1 ml (0VA5) 1

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3) 0

Edlls- og Efn«ranns6knlr Itellgildl

**S^rustig (pH) (EVAl) 8,95

**Ammoniak,NH4-N{mg/l}(EVA6) <0,05 mg/L

**Grugg 0,33 NTU

**LeiOni (BVA3) 91 pS/cm

Mat synis

Stenst gaflakrftfur skv. reglugerfi 536/2001

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning:
M6ttekid:

Rannsakad:

R15000300001

06/01/2016

06/01/2015

06/01/2015

Heiaild

ISO 9308-1:2000,TC 2007

SH, 21. Ad.ZOOS, »215B C ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Halmild

ISO 10S23:2012

HACK, DR/2000 SP

1ST BK ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Reykjavik, 9. janOar, 2015

t^essar ranns6knanidurst6dur eru

sam|)ykktarmefi rafraanni undirskrift:
Hr6lfur Sigurdsson

hrotKir.sigiirdsson@matls.is

Elcki faggildar niOurstOOur

NiOurstWur eingOngu nota (heild sinni, nemarannsdknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
NiflurstOflur gikta adeins um f>aO/ttau syni sem varNom rannsakafl/ rannsOkuO.
Maeiiivissa erverumaelinga byggir i um patbii 95% OryggismOrkum (K=2) og erh»gt afl ndigast uppli^ingar um hana med |3vf aO hafa samband
vid rann$6knastofuna.

Ranns6knarstofen uppfyilir krflfur NELAC staCais New York State Department of Health (NYSDOH), NY auOkennl: 11290.
Ef frekari upplysinga er6ska0 hafifl samband viO undirritaflan eSa Franklin Georgsson. sviflsstjbra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Rannsdknarstofa
VinlandsleiO 12

113 Reykjavik

SImi: (354)-422 5000
Fax:(354)-422 5001

> Ui l&f ^

ISOIEC I702i

RANNSbKNANIOURSTODUR
Utgefnar af faggildri rannsdknastofu
Report issued by Accredited laboratory

SIda 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit
5302697609
Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Tegund synis
Synat5kustadur
Audkenni

Tilefni synatSku
Afirar uppiysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus Ananaustum, Reykjavik
4953/Ananaust/01-38-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vi6 m6tt6ku: 4°C
Astand vatnsb6ls: G6dur
Frdgangur vatnsb6ls: Lokad

Hitastig vid synat6ku: 4,6''C

6rv«ruranns6knir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun {0VA3)

Edlis- og Efnaranns6)cnir

♦♦SJrustig (pH) (EVAl)

♦•Ammoniak,NH4-N(mg/l}(EVA6)

**Grugg

**Leiani (EVA3)

0

0

0

MMllglldl

9,10

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

91 ^S/cm

Mat s^is

Stenst gaeflakrttfur skv. reglugerfl 536/2001

Syni Nr.

Vatn

Synatdkudagsetning:
M6ttekid:

Rannsakad:

R15000490001

08/01/2015

08/01/2015

08/01/2015

190 930S-1:2000,TC 2007

9M, 21. •d.ZOOS, 9219B i ISO 6222:199

ISO 9306-1:2000.TC 2007

Haimlld

ISO 10923:2012

HACH, DR/2000 SP

1ST EK ISO 7027:1999

ISO 788S:2012

Reykjavik, 12. januar, 2015

t>essar ranns6knanidurst6dur eru

samtjykktar me6 rafraenni undirskrift:
Hr6lfur Sigurdsson
hrolfur.sigurdsson@mati$.is

** Ekki faggildar nidurstMur

NiOurstOdur mdeingOngu nota fheild slnni, nema ranns6knastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Niflurstaflur gilda aOeins umlja0/|3au synisem var/voru rannsakaO/ rannsdkufl.
Mseii6vissa Orvenjmaalinga byggir i um bil 95% OryggismOrkum ( K=2) og erhaegt aO nSlgast uppiysingar um hana me« fivl a6hafa samband
vid rannsbknastofur^a.

Ranns6knarstofan uppfyllir krflfur NELAC staflals New York State Department ofHealth (NYSDOH). NY au«cennl: 11290.
Effrekari upplysinga er 6ska0 hafifl samband vid undirritaOan efia Frankifn Georgsson, sviSsstj6ra.



^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa

VinlandsleiO 12

113 Reykjavik

SImi: (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

> lif 12/ O

1954

ISCkOECITOU

RANNS6kNANI0URSTOOUR
Otgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued byAccredited laboratory

Sida 1 af 1

Reykjavfkurborg / Matvselaeftirlit
5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Tegund synis
Synat6kustadur
AudkennI

Tilefni synatCku
Adrar upplysingar

Skyiingar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus vi6 Laxal6n, Grafartiotti, Reykjavik
4954/Laxal6n/2-52-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vifim6ttbku: 5°C
Astand vatnsbdis; G6dur
FrSgangur vatnsbdis: Lokad

Hitastigvid s;^natdku: 4,1'*C

6rvttruranns6knir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi vifl 22®C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Edlls- og Efnaranns61cnlr

♦♦Syrustig (pH) (EVAl)

••Ammonlak,NH4-N(mg/1)(EVA6)

**Grugg

**Leiani (EVA3)

btellgildi

0

0

0

MBllglldl

8, 95

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

86 ]iS/cm

Mat 8^iB

Stenst gaflakr&fur skv. reglugerd 536/2001

Syni Nr.

Vatn

Synatdkudagsetning:
M6ttekid:

Rannsakad:

R15000820001

13/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

ISO 9308-1:2000,TC 200°?

SH. 21. cd.aoos, 9219B C ISO «222:1»9

ISO 9908-1:2000,TC 2007

Halmlld

ISO 10523:2012

HACK, Dil/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7686:2012

Reykjavik, 20. januar, 2015

t^essar ranns6knani0ur^t0dur eru

samtjykktarmefl rafraenni undirskrift:
P^ll Stein|36rsson
pali.stelnthorsscn(3|matis.is

" Ekki faggildar niOurstOOur

NiOurstWur mdeingOngu nota Iheild sfnni, nemaranns6knastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
NiOurstOflur gilda afleins um t)aa/|5au s^ni sem var/voru rannsakafl/ rannsOkufl.
Maelidvissa Oiverumaelinga byggir &um t>aO bil 95% 6ryggism6rkum {K=2} og erhaegt afl nSlgast upplysingar um hana me6 |>vl ad hafa samband
viO ranns6knastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyllir kr6fur NELAC staflals New York State Department of Health (NYSDOH). NY audkenni; 11290.
Ef frekari upplysinga er6ska0 hafifl samband vifl undirritaflan efla Franklin Georgsson, sviflsstjdra.



/ f V^ati^
Matis ohf

Rannsbknarstofa
Vinlandsleld 12

113 Reykjavik

Simi; (354)-422 SOOO

Fax:(354)-422 5001

1954

IsortEC 17025

ranns6knani0urst6dur
Otgefnar af faggildri rannsdknastofu
Report issued by Accredited laboratory

SiOa 1 af 1

Reykjavfkurborg / Matvaslaeftirlit
5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Tegund synis
SynatOkustadur
Audkenni

Tilefni synatdku

Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus vid Kringlumyrartjraut, Reykjavik
4955/Krjng!umyri/2-48-Re
Reglubundid eftirtit
Hitastig vifl mbttoku: S'C
Astand vatnsb6ls: G6dur
Frdgangurvatnsb6is: Lokad

Hitastig vi6 synatOku: 4,rc

drvarurannsdknir

E.coli 100 ml siun {0VA3)

GerlafjOldi via 22°C i 1 ml (0VA5)

K6Hgerlar i 100 ml siun (0VA3)

Edlis- og Efnaranns6)cnir

**Syrustig (pH) (EVAl)

**Aminoniak,NH4-N(mg/l) {EVA6)

**Grugg

**LeiOni (EVA3)

MBllgildi

0

2

0

ttollglldi

9,15

<0,05 rag/L

0,13 NTU

92 pS/cm

Mat s^is

Stenst gaeflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning:
M6ttekid:

Rannsakad:

R15001070001

16/01/2015

16/01/2015

16/01/2015

Halmlld

ISO 9308-1:2000,TC 2007

SM, 21. ed.2005, 921SB ( ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Haialld

ISO 10923:2012

HACH. Dll/2000 SP

1ST EM ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Reykjavik, 20. janCiar, 2015

t>essar ranns6knanidurst6dur eru

sam^ykktar med rafrasnni undirskrift;
Pdii Stein^brsson
paii.steinthorsson@matis.i$

Ekki faggildar niOurstMur

NidurstMur mdeingongu notaIheild sinni, nemaranns6knastofa geft skriflegt leyfi til annars.
NiOurstOOur gilda aOeins um tjad/jsau synisem var/voru rannsakad/ rannsOkuO.
Maeli6vissa Ofverumaelinga byggir &um tsafl bil S5% OryggismOrkum (K=2) og erhaegt afl ndlgast upplysingar um hana mefl }3v[ aO hafa samband
viO ranns6knastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyllir krOfur NELAC staflals New York State Department ofHealth (NYSDOH). NY auOkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er6ska0 hafifl samband viO undirntaOan efla Franklin Georgsson, sviOsstjdra.



/ f V^ati^
Matis ohf

Rannsdknarstofa
Vinlandsleld12

113 Reykjavik

SimI; (354)-422 5000
Fax;(354)-422 5001

b
ifiT?

IVH

ISOtECI702S

ranns6knanidurst6dur
Utgefnar af faggildri rannsbknastofu
Report issued by Accredited laboratory

SIda 1 af 1

Reykjavfkurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609
Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Tegund synis
Synatfikustadur
Audkenr^i

Tilefni synatdku
Adrar uppl^singar

Sk^ringar

Neysluvatn / Borholuvatn

Lokahus sunnan Arbaejarstiflu, Reykjavik
4956/ArbaBjarstifia/3-72-Re
Reglubundid eftirlit
Hitastig vid m6tt6ku; S'C
Astand vatnsbdis; G6dur
Frdgangur vatnsbdis; Lokad

Hitastig viO synatdku: 4,0°C

drv«ruranna6knir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

Gerlafjttldi vifl 22"C 1 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Bdlls- 09 Efnaranns6knir

**S^rustig (pH) (EVAl)

**Ammoniak,NH4-N(mg/l){EVA6)

**Grugg

**Lei8ni (EVA3)

MBliylldi

0

0

0

Miaiglldl

9,05

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

90 pS/cm

Mat s^is

Stenst gasOakrOfur skv. reglugerO 536/2001

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning:
M6ttekid:

RannsakaO:

R15001250001

19/01/2015

19/01/2015

19/01/2015

Hainlld

ISO 9306-1:2000,TC 3007

SM, 21. ad.2005, 921SB ( ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Balalld

ISO 10523:2012

HACK, Olt/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Reykjavik, 23. janCiar, 2015

t>essar ranns6knani6urstddur eru

samt)ykktar mefi rafraenni undirskrift:
Hrdlfur Sigurflsson

hrotfur.sigurdsson@matis.ls

**Ekki faggildar niOurstMur

NidurstMur mdeingOngu nota (heildsinni. nemaranns6knastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
NiSurstOOur gilda afleins um |3ad/t>au synisem var/vonj rannsakafl/ rannsOkufl.
Maelidvissa OrverumsBlinga byggir &um baO bil 95% OryggismCrkum (K=2) og erhaegt ad ndlgast uppl^singar um hana mefi javf aO hafa samband
viO ranns6knastofuna.

Rannsdknarstofan uppfyllir krOfur NELAC stafials New York State Department ofHealth (NYSDOH), NY auOkenni; 11290.
Effrekari upplysinga er6skafl hafifl samband vifi undinritaOan efia Franklin Georgsson, svifisstjbra.



^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa

VinlandsleiO 12

113 Reykjavik

Simi: (354)-422 5000
Fax;(354)-422 5001

I9M

ISCMECITOU

RANNS6KNANI£)URSTd0UR
Utgefnaraf faggildri rannsdknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Sfda 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvselaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Tegund synis
Synatdkustadur
Audkenni

Tilefni synatdku

Adrar upplysingar

Skyringar

Neysiuvatn / Brunnvatn
DaslustOflin vifi Eirlksgdtu, Reykjavik
4957/Einksgata/3-20-Re
ReglubundiO eftiriit
Hitastig vid m6tt6ku: S'C
Astand vatnsbdis: G6dur
Frdgangur vatnsb6ls; Lokad

Hitastig vi6 synatbku: 4,3X

6rv«ruranns6knlr

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi vi5 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Edlls- og Efnaranna6knir

**S^rustig (pH) (EVAl)

**Animoniak,NH4-N(mg/l) (EVA6)

**Grugg

**LeiSni (EVA3)

Miaigildi

0

3

0

Iteliglldi

9,10

<0,05 mg/L

0,11 NTU

93 uS/cm

Mat s^^is

Stenst gadakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Syni Nr.

Vatn

Synatdkudagsetning;
M6ttekifl:

Rannsakad:

R15001790001

22/01/2015

22/01/2015

22/01/2015

Haimild

ISO »30a-l:2000,TC 2007

SH, 21. *(1.2005. 921SB « ISO 6222:199

ISO 9309-1:2000,TC 2007

R«inlld

ISO 10523:2012

HACH, Mt/2000 St

1ST BM ISO 7027:1999

ISO 788S:2012

Reykjavik, 26. januar, 2015

Oessar ranns6knanidurst6dur eru

sam^ykktar med rafrasnniundirskrift:
Hr6lfur Sigurfisson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar nidurstMur

NiflurstOfiur mSeingOngu nota I heild sinni, nema rannsdknastofagefiskrifiegt leyfi til annars.
NiOurst66ur gilda afielns um|3aO/t)au synisem varA^oai rannsakaO/ rannsOkud.
Maelidvissa OrverumaBlinga byggir Aum tJaO bii 95% OryggismOrkum (K=2} og erhaegt aO ndlgast uppiysingar um hana meO fc>vl adhafa samband
vid ranns6knastofuna.

Ranns6knarslofan uppfyliir krOfur NELAC staOals New York StateDepartment ofHealth (NYSDOH). NY auOkenni: 11290.
Ef frekarl upplysinga er6skaahafiS samband viO undirritaOan eda Franklfn Georgsson. sviflsstjbra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Rannsbknarstofa
Vinland8lei012

113 Reykjavik
Siml: (354)-422 5000
Fax:(354)-422 5001

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit
5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

> ^ 6

1»4

ISOrtEC 1702J

RANNS6KNANieURSTdOUR
Otgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

SlOa 1 af 1

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning:
M6ttekid;

Rannsakad:

R15002040001

26/01/2015

26/01/2015

26/01/2015

Tegund synis
Synatdkustadur
Audkenni

Tilefni synatdku

Adrar upplysir^gar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus vifl Lokinhamra, Grafarvogi, Reykjavik
4959/Lokinhamrar/4-53-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig viO m6tt6ku: 5°C
Astand vatnsbbis: G6dur
Frdgangur vatnsbols: Lokad

Hitastig vid synatdku: 4.5*'C

drv«rurann«6knir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22'C i 1 nd (0VA5)

K61igerlar i 100 ml slun (0VA3)

Efllls- og Efn«ranns6knir

**S^rustig (pH) (EVAl)

**Ammoniak,NH4-N(mg/l)(BVA6}

**Grugg

**Lei6ni (EVA3)

ttellglldi

0

1

0

9,00

<0,05 mg/L

0,11 NTU

86 uS/cm

Mat syni*

Stenst gaOakrOfur skv. reglugerO 536/2001

H*lnild

ISO 9309-l!2000,TC 2007

SH, 21. ad.aoos, 921SB « ISO «222:I»9

ISO 930S-1:2000,TC 2007

Balmild

ISO 10S23:2012

HACH, DIL/2000 9P

tST EM ISO 7027:1999

ISO 7Se8i2012

Reykjavik, 29.jan(;iar, 2015

t>essar rannsdknanidurstddur eru

samljykktar meO rafraenni undirskrifl:
Hr6lfur Sigurflsson

hrolfur.sigurdssonigmatis.is

**Ekki fagglldar nidurstddur

Niflurslfiflur mdeingOngu notaf heild sinni, nema ranns6knastofa gefi skriflegt ieyfi til annars.
NiflurslMur gilda afleins urn |3afl/t>au s^ni sem var/voru rannsakafl/ rannsOkufl.
Maslidvissa Orverum»linga byggir Aurn |>a6 bii 95% OfyggismOrkum ( K=2) og erhaagt aO nSlgast uppi^singar urn hana mefl ()vi adhafa
samband vid ranns6knastofuna.
Ranns6knarstofan uppfyiiir krOfur NELAC staOais New York State Department of Heatth (NYSDOH), NY auOkenni: 11290.
Ef frekari uppiysinga er 6skaO hafiO samband vifl undirritaOan eOa Franklin Georgsson, sviOsstjdra.



/ f V^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa

VinlandsleiO 12

113 Reykjavik

SimI; (354)-422 5000

Fax:(354H22 5001

I9.M

IS(VIR- 1702$

RANNSbKNANIDURSTdDUR
Utgefnar af faggildri rannsdknastofu
Report issued by Accredited laboratory

SIfia 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Tegund synis
SynatOkustadur
Audkenni

Tiiefni synatfiku

Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn

Lokahus sunnan Arbaejarstiflu, Reykjavik
4961 /Arbaejarstifla/5-72-Re
Reglubundid eftirlit
Hitastigvid m6tt6ku: S'C
Astand vatnsbbis; Gddur
Fr^gangur vatnsb6ls; Lokad

Hrtastig vi6 synatOku: 4,1''C

drv«rurann86knir

E.coli 100 ml siun {0VA3)

Gerlafjttldi vifl 22''C 1 1 ml {0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Efllls- 09 Efnaranns6knir

**S^rustig (pH) (EVAl)

**Ammoniak,NH4-N(mg/1)(EVA6)

**Grugg

**LelSni (EVA3)

Iteligildl

0

0

0

Miliglldl

9,00

<0,05 mg/L

0,10 NTU

87 yS/cm

Mat B^is

Stenst gaflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning:
M6tteki5:

RannsakaO:

R15002460002

28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

Balmlld

ISO 9306-1:2000,TC 2007

SH, 21. •d.ZOOS, 921SB < ISO 6222:199

ISO 9308-l:2000,TC 2007

HalBlld

ISO 10923:2012

HACK, OR/2000 SP

1ST BK ISO 7027:1999

ISO 788S:2012

Reykjavik, 2. februar, 2015

t^essar ranns6knanidurst6dur eru

samfjykktar med rafr»nni undirskrift:
Hr6lfur SIgurflsson
hrolfur.sigurds$on@matis.is

**Ekki faggildar nidurstMur

NiflursWOur mS eingOngu nota f heild sinni, nemarannsdknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
NiOurstWur gilda afielns urn ^afl/pau synisem var/voru rannsakaO/ rannsOkuO.
M»li6vissa flrvefumaellnga byggir &urn paibil 95% OryggismOrkum (K=2) og erhagta6ndlgast uppiyslngar urn hana mefl N a6hafa
samband vid ranns6knastofuna.
Ranns6knarstofan uppfyllir krOfur NELAC staSals New York State Department of Health (NYSDOH). NY auSkenni: 11290.
Ef frekari upplysinga er6ska6 hafifl samband viO undirritaOan efia FrankKn Georgsson, sviflsstjdra.



















Reykjavi'kurborg
Heilbriqdiseftirlit

Orkuveita Reykjavikur, vatnsveita
Basjarhalsi 1
110 REYKJAVIK

Skjalaiykill: ^. (I, b

Verkefnisnr.: 2,0 H ' 11 ~ 3 HS

- a APR. 2015

Vfdtakandi: £ U

Reykjavik, 31. mars 2015
Tilvisun: 2015010098/25.22

Efni: Nidurstodur rannsokna neysluvatns i mars 2015

Medfylgjandi eru ranns6knani3urst63ur tiu s^a sem tekin voni af neysluvatni i mars 2015.
t>ar af er aukas>Tii sem tekid var a Kjalamesi l5ann 10. mars si. {jegar vatnsbol var tekid i
notkun.

S>Tiin standast gasdakrofur samkvsemt reglugerd m*. 536/2001 um neysluvatn.
A reikningi fyrir mars kemur fram mismunur vegna haekkunara rannsoknarkostnadi sem
ladist a6 imiheimtai januar og februar. Haskkuninnemur 510 kr. fyrir hvert s>Tii.

Virdingarfyllst
f h. Heilbrigdiseftirlits Reykjavikur

MeSfylgjandi:
Ranns6knaniflurst66ur

:I$T IS014001

47''
Ema Svanhvit Sveinsd6ttir

Heilbrigdisfulltrui

Umhverfis- og skipulagssvifl
www.reykjavik.is/heilbrigdiseftiriit

Borgartun 12-14
105 Reykjavik



/ . V^ati^
Matis ohf

Rannsdknarstofa

Vintand$leld 12

113 Reykjavik
Sfmi: (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

> 1^ ^ 6

I4S4

ISO/lEC I7D25

ranns6knaniourst0our
Utgefnar af faggiidri rannsdknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Sida 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirltt

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning;
M6ttekifi:

RannsakaO;

R15006340001

02/03/2015

02/03/2015

02/03/2015

Tegund s]^nis
SynatOkustadur
Auflkenni

Tilefni synatOku
AOrar uppiysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus vid Laxal6n, Gra^rhotti, Reykjavik
4971/Laxal6n/9-52-Re

ReglubundiO eftirlit
HItastig vi6 mbttoku: 4^0
Astand vatnsb6ls; G6dur
Frdgangur vatnsbbls; Lokafi

Maelingar framkvaemdar af eftirlitj viO synatfiku:
Syrustig (pH): 9.5 Leiflnl (pS/cm); 80
Hitastig vid synaWku: 4,1°C

Iteligildidrv«ruraim«6knir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi vi8 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Bdlis- og Efnaranna6)cnir

♦♦syrustig {pH) (EVAl)

**Aramoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

**Grugg

**Leieni {EVA3)

0

1

0

8, 80

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

77 pS/cm

Haimild

ISO 9309-1:2000,TC 2007

SH, 21. «d.200S, 921SB « ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

ISO 10523:2012

HXCH, DR/2000 SP

1ST EH ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Mat s^is

Stenst gaflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 5. mars, 2015

t>essar rannsdknanifiurstOdur eru

sambykktar med rafraenni undirskrift:
Anna P^la VIgnisddttir
anna.p.vignjsdottir@matis.is

' Eldcifaggildar nifiurstOdur

Nidurst<)dur md eingOngu nota 1heild sJnni, nema rannsdknastofagefi skriflegt leyfi tilannars.
NidurstCdur gildaaOeinsum |3ad/()au syntsem varAroru rannsakad/ rannsdkufi.
Maelidvissa Ortferumeelinga byggir d um ftaO bil 95% ttryggismOrkum (K=2 )ogerhssgt aflndlgast upplysingar um hana meO t>v( aflhafa
samband vifi ranns6knastofuna.

Rannsiknarstofan uppfyllir krflfur NELAC staflals New York StateDepartment ofHealth (NYSDOH), NY auflkenni; 11290.
Effrekari uppfysinga er dskaflhafifi sambandviO undirritaflan eOa Franklin Georgsson. svifls8t]6ra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa

Vinlandsleid 12

113 Reykjavik
Simi: (354)-422 5000

Fax:<354)-422 5001

IM4

isaiccno2j

ranns6knanidurst0our
Utgefnar af faggildri rannsdknastofu
Report issued by Acaedited laboratory

SiOa 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaslaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynaWkudagsetning:
M6ttekid:

Rannsakad;

Tegund s]?nis
S]/natOkustadur
Auflkenni

Tilefni synatOku
Afirar upplysingar

Sk;?ringar

Neysluvatn / Borholuvatn
LokahCisviO Kringlum^rartraut, Reykjavik
4972/Kringlumyri/9-48-Re

ReglubundiO eftirlit
Hitastig vifl m6tt6ku: 5"'C
Astand vatnsb6ls: G60ur
Frdgangur vatnsb6ls: Lokad

Maelingar framkvaemdar af eftirliti vifl synatOku:
Syrustig (pH): 9,5 LeiOni (pS/cm): 83
Hitastig vi6 synatOku; 4,1°C

Iteligildi

R15006780001

05/03/2015

05/03/2015

05/03/2015

drvarurannsdlcnir

E.coli 100 ml siun {0VA3)

GerlafjOldi viO 22'C i 1 ml {0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Edlis- og EfnarsnnBdlcnir

**Syrustig (pH) (EVAl)

**Amnioniak, NH4-N (mg/1) (EVA6)

•*Grugg

**Lei6ni (EVA3)

0

0

0

Iteligildi

9,05

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

83 laS/cm

Halmlld

ISO 9300-1:2000,TC 2007

SM, 21. fld.ZOOS, 921SB t ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,rc 2007

Heimlld

ISO 10523:2012

HACH, DR/2000 SP

1ST ES ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Mat s^is

Stenst gaeflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 9. mars, 2015

Ekki faggiidar niOurst&Our

l^essar ranns6knanidurstd0ur eru

sampykktar meO rafrasnni undirskrift:
Anna P^la Vignisddttir
anr^a.p.vjgnisdottir@matls.is

NIdurstfidur eingdngu nota I heild sinni, nema rannsdknastofa gefi skriflegt leyfl til annars.
Nidurstddur gilda afieins um |}aO/|}au syni sem var/vom rannsakad/ rannsdkud.
Ma9li6vissa6rveruma9linoa byggir &um pad bil 95% dryggismdrkum (K-2 ) og er hssgt afi ndlgast upplysingar um hana med pvi ad hafa
samband vifi rannsdknastofuna.

Rannsdknarstofan uppfyllir krdfur NELAC stadals New York State Department of Heal^ (NYSDOH), NY audkenni: 11290.
Ef frekari upplysinga er 6skad hafid samband vid undirritadan eda Franklin Georgsson, svidsstjdra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa

Vinland$leld12

113 Reykjavik

Sfmi: (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

I9S4

ISCViEC IT02S

ranns6knanidurst6dur
Utgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

Slfla 1 af

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning;
M6tteki«:

Rannsakafl:

R15007230001

Tegund s;^nis
S^nat()kustadur
AuSkenni

Tilefni synaWku
Adrar upplysingar

Sk^ringar

Nidurstfidur ddur utgefnar: 13.03.2015

Neysluvatn / Uppsprettu-liridarvatn
Kjalames
4973/Kjalames
Reglubundid eftirlit
HItastig vifi m6tt6ku:
Astand vatnsb6ls: G6flur
Fr^gangur vatnsb6ls: Lokafl

Maeiingar framkvaemdaraf eftirliti viO s^natOku:
Synjstig (pH): 8,5 Leiflnl (|jS/cm): 140
Hitastig vifl synaWku; 13,8°C
Litur/lykt; ediilegt

10/03/2015

10/03/2015

10/03/2015

brv®rutann«6)cnir btoligildi

E.coli 100 ml siun (0VA3) 0

GerlafjOldi via 22'C i 1 ml (0VA5) 1

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3) 0

Edlis- og Efnarannsdknlr bteligildi

♦*S^rustig (pH) (EVAl) 8^15

♦*Ammoniak,NH4-N(mg/l){EVA6) <0,05 mg/L

**Grugg 0,31 NTU

**Leieni (EVA3) 150 pS/cm

Mat s^ia

Stenst gaeSakrOfur skv. regiugerS 536/2001

Helmlld

ISO 93DB-l:2000,TC 2007

SH, 21. ed.2005, 9215B t ISO £222:199

ISO 9308-l!2000,TC 2007

Heimild

ISO 10523:2012

HACH, DR/2000 9P

1ST EH ISO 7027:1999

ISO 7096:2012

Ekki faggiidar nifiurstdfiur

Reykjavik, 17. mars. 2015

t>essar ranns6knanidurst6dur eru

samt>ykktar meO rafraenni undirskrift;
Hr6lfur SigurOsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

NifiurstWur md eingOngu nota I heild sinni. nema rannsdknastofa gefi skriflegt leyfitil annars.
Ni6ur8t66ur gilda aOeins um tjafi/^jausyni sem var/voai rannsakafl/ ranns6ku0.
Maelibvissa OrvemmsBlinga byggir d um (safi bil 95% 6ryggism6rkum ( K-2) og er hasgtafl nSlgastupplysingar um hana mefl [)vl aOhafa
samband vid rannsdknastofuna.

Rannsbknarstofan uppfyilir krOfur NELAC 8ta6al8NewYork State Departmentof Health(NYSDOH), NY audkenni: 11290.
Effrekari upplystnga er 6ska0 hafiO samband vifi undirritadan eda Franklin Georgsson, svidsstjdra.



/ .A^ati^
Matis ohf

Rannsoknarstofa
V[nlandsleld12

113 Reykjavik

Simi: (354)422 5000

Fax:(354)-422 5001

> UiUI u
^ tsT 5

1454

ISOOECITIQ}

RANNSdKNANIDURSTOOUR
Utgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

Si6a 1 af 1

Reykjavfkurborg / Matv^laeftirlit

5302697609

Borgartijn 12-14
Reykjavik - 5

Tegund sj'nis
SynaWkustaOur
AuOkenni

Tilefni synatoku

AOrar upplysingar

Sk;^ringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus vid Laxal6n, Grafarhoiti, Reykjavik
4974/Laxal6n/11-72-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vifl m6tt6ku: 4°C
Astand vatnsb6ls: G6dur
Frdgangurvatnsb6ls: Lokad

Hitastig vifl synatOku: 4,0"'C

drv«ruranna61cnlr Itellglldl

E.coli 100 ml siun (0VA3) 0

GerlafjOldi via 22®C i 1 ml {0VA5) 0

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3) 0

Bdlis- og Efnarannadknir (tellglldl

♦•SS'rustig (pH) (EVAl) 8,95

**Ammoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6) <0,05 mg/L

**Grugg <0,10 NTU

••LeiOni {EVA3) 77 pS/citl

Mat s^is

Stenst gaflakrSfur skv. reglugerfl 536/2001

Syni Nr.

Vatn

S]^natdkudagsetning:
M6ttekifl:

Rannsakad:

R15007670001

12/03/2015

12/03/2015

12/03/2015

HalBild

ISO 9308-1:2000,TC 2007

SH, 21. ed.2005, 921SB t ISO 6222:199

ISO 9306-1:2000,tC 2007

ISO 10523:2012

HACH, DR/2000 SP

1ST EH ISO 7027:1999

ISO 7666:2012

Reykjavik, 16. mars, 2015

t>essar ranns6knani5urst6flur eru

samtjykktar mefl rafrasnni undirskrift;
Hr6lfur SigurOsson
hrolfur.sigurdsson@matls.is

' Eld(lfaggitdar niOurstMur

NidurstdSur md eingOngu nota i helld sinni, nerrta ranns6knastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
NifiurstOOurgilda adeins um [jafi/tjau s^ni sem var/voru rannsakaO/ rannsOkud.
M»ii6vi8sa Orverumsetinga byggir i um jjaflbil95% SryggismOrkum ( K-2) og er hasgtafl nilgast uppl '̂singar um hana mefl|3vi aOhafa
samband vid rar>ns6knastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyllir kr6fur NEI^C staOals New YorkState Department of Health (NYSDOH), NYaufikenni: 11290.
Ef frekari upplysinga er 6skafi hafifi samband vld undirritadan efia Franklin Georgsson, svl0sstj6ra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa

Vfnlandsle]012

113 Reykjavik

Simi; (3S4)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

1994

1SO/IEC1702S

ranns6knanidurst6dur
Otgefnar affaggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

Sfda 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftlrlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetnlng:

M6tteki6;

Rannsakad;

R15007700001

13/03/2015

13/03/2015

13/03/2015

Tegund s]^nis
Synatdkustadur
Auflkenni

Tilefni synatOku
Adrar upplysingar

Skj/ringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus vid Lokinhamra, Grafarvogi, Reykjavik
4975/11-53-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vifl m6tt0ku: 4®C
Astand vatnsb6ls; G6dur
Fr^gangur vatnsb6ls: Lokad

Hitastig vid synatOku: 4,4''C

drvaruranna61cnlr

E.coli 100 ml siun {0VA3)

GerlafjOldi viO 22'C i 1 nd (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Edlis- og Bfnarann«6)cnlr

♦♦Si-rustig (pH) (EVAl)

**Animoniak,NH4-N(mg/l) (EVA6)

**Grugg

**Leiani {EVA3)

Iteligildi

0

2

0

MMliglldl

9,00

<0,05 mg/L

0,15 NTU

85 pS/cm

Mat s^is

Stenst gaeflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

K«inlld

ISO 9300-1:2000,TC 2007

SM, 21. ed.200S, 921SB & ISO 6222:199

ISO 930B-1:2000,TC 2001

ISO 10523:2012

KACH, OB/2000 SP

1ST EN ISO 702Tsl999

ISO 7688:2012

Reykjavik, 16. mars, 2015

t>essar ranns6knanifiurst06ur eru

samtDykktar mefl rafraenni undirskrift:
Hr6lfur Sigurfisson

hrolfur.$igijrdsson@matis.is

Ekki faggildar niOurstOdur

Ni0urst66ur md eingOngu nota I heild sinni, nema ranns6knastofa gefi skriflegt leyfitil annars.
NifiursWOur gilda a6eins um ^aS/^au sj'ni sem var/voru rannsakad/ rannsdkuO.
Maslidvissa erverumaelingabyggird um ba6 bil95% 6ryggismflrkum ( K-2) og er h®gt afl ndlgast upplysingar um hana mefl ^vl afl hafa
samband vifl rannsflknastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyllirkrflfurNELACstaOals New York State Department of Health (NYSDOIH), NY auflkenni: 11290.
Effrekari uppl^slnga erdskafl hafiflsamband viflundirrltaflanefla FranklinGeorgsson, sviflsstjflra.



/ ^A^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa

VfnIandsleiO 12

113 Reykjavik

SImi: (354)-422 5000

Fax:(3$4)^22 5001

I9M

iso/iec no2i

RANNSdKNANI0URST60UR
Otgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

SlOa 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgatlun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

S;^natOkudagsetnlng:
M6ttekifl:

RannsakaO;

R15008020001

17/03/2015

17/03/2015

17/03/2015

Tegund s;?nls
S^nat6kusta0ur
AuOkenni

Tilefnl synaWku
Adrar upplysingar

Sk;^ringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahussunnan Arbsejarstffiu, Reykjavik
4976/Arbasjarstifla/12-72-Re
Vegna einkaadila
Hitastig viO m6tt6ku: S'C
Astand vatnsb6is; G6dur
Frdgangur vatnsb6ls; LokaO

Maelingarframkvasmdar af eftlriltl vid s^natoku;
S)?rustig (pH): 9,4 LeiOni (pS/cm): 85
Hitastig vid synatOku: 3,9^C

Iteligildi5zv«rurann«6knir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22°C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml slun (0VA3)

Bdlis- og Efnaranns6)cnic

• ♦Si-rustig (pH) (EVAl)

**Aroinoniak,NH4-N(mg/l) (EVA6)

**Grugg

-♦Leiani (EVA3)

0

1

0

Mallgildl

9,00

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

88 jaS/an

Kaimlld

ISO 930B-1:ZOOO,TC 2007

SH, 21. ed.ZOOS, 921SB ( ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

HalBild

ISO 10523:2012

HACH, DR/2000 S?

1ST EN ISO 7027:1995

ISO 7888:2012

Mat

Stenst gaflakrOfur skv. reglugerS 536/2001

Reykjavik, 20. mars, 2015

t>essar ranns6knanidurst6dur eru

sam[3ykktar mefl rafraenni undirskrifl;
Hr6lfur SigurOsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

Ekki faggildar niSurstMur

NifiurstOdurmd eingOngu nota I heild sinni, nema ranns6knastofa gefi skriflegt leyfitilannars.
NiSurst&dur gilda adeins um jjad/t^au syni sem var/voru rannsakafi/ rannsOkufi.
Maelidvissa On/emmselinga bygglrd um [sadbil95% OrygglsmOrkum ( K=2) og er hasgt afi ndlgast upplysingar um hana mefi afi hafa
samband vid rannsdknastofuna.

Ranns6knarstofan uppfylllr krOfur NELAC stadals New YorkState Department of Health (NYSDOH), NYaudkenni; 11290.
Effrekah upplyslnga er 6^a6 hafiO samband vid undirritafian eda FranklinGeorgsson, svldsstj6ra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Rannsdknarstofa

Vinland$lei012

113 Reykjavik
Sfmi; (3S4)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

l»4

ISO/lEC 1702J

ranns6knanidurst6dur
Otgefnar af faggildri rannsdknastofu
Report issued by Acaedited laboratory

Sfda 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaslaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

S^natOkudagsetning;
M6ttekifl:

Rannsakad;

R15008230001

18/03/2015

18/03/2015

18/03/2015

Tegund s^Jriis
S>^nat(3kustadur
AuOkenni

Tilefni s^naWku
Adrar upplysingar

Skyhngar

Neysluvatn / Borholuvatn
DaelustOflv/Gagnveg, Grafarvogi, Reykjavik
4977/Gagnvegur/12-23-Re
Reglubundid eftirlit
Hitastig viO m6tt0ku: 5'C
Astand vatnsb6ls; G6dur
Frdgangur vatnsb6ls: Lokad

Maelingar framkvaemdar af eftirlitiviO s^natdku;
S^rustig (pH); 9,5 LeiOni (pS/cm): 80
Hitastig viO synatOku: 4XC

Maaiglldldrvarurannadknir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22®C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Sdlis- eg Efnaranna6knix

♦♦SJrustig (pH) (EVA1>

**AnDnoniak,NH4-N(mg/l) {EVA6)

**Grugg

**Leiani (EVA3)

0

0

0

Maiglldl

8, 95

<0,05 mg/L

0,10 NTU

78 laS/cm

ISO 9308<1:2000,TC 2007

SM, 21. ed.2005, 921SB « ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Heiaild

ISO 10523:2012

HACK, m/2QQQ SP

1ST BH ISO 7027:1999

ISO 7686:2012

Mat

Stenst gaeflakrOfur skv. reglugerO 536/2001

Reykjavfk, 23. mars. 2015

l^essar ranns6knanidurst00ur eru

samfjykktar mefl rafraenni undirskrift:
Hr6lfur Sigurflsson
hrolfur.sigurds$on@matis.is

Ekkl faggildar niOurstMur

NifiurstOOur md eingOngu nota I tieild sinni, nema ranns^knastofa gefi skriflegt leyfl tilannars.
NiOurstdOur gilda adeins um t)a6/|3au syni sem var/vom rannsakad/ rannsOkud.
Meslidvissa drverumaelinga byggird um (>aO bil95% dryggismOrkum ( K-2 ) og er hsagtaOndlgast upplysingar um hana med |3vi aOtiafa
samband vid ranns6knastofuna.

Ranns6knar$tofan uppfyllir krOfur NELAC stafials New YorkState Department of Health (NYSDOH), NYauflkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er6skafi hafid samband vid undirritafian e4a FranklinGeorgsson, svidsstj6ra.
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Reykjavikurborg / Matvselaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagseb^Ing:
M6ttekifi:

RannsakaO;

R15008480001

20/03/2015

20/03/2015

20/03/2015

Tegund s^nis
SynatOkustaOur
AuSkenni

Tilefnl synatOku

Adrar upplysingar

Sk;^ringar

Neysluvatn / Borholuvatn
DaelustOdin vid Eirfksgdtu, Reykjavik
4979/Eirlksgata/10-20-Re
Reglubundid eftirlit
Hitastig viO m6tt6ku: 5®C
Astand vatnsbbis: G60ur
Frdgangur vatnsbdis; Lokafl

Maelingar framkvaemdar af eftirlrti viO synatOku;
Syrustig (pH); 9,5
Hitastig vid synat&ku: 3,9°C
Litur/lykt; ediilegt

drveruranns6knlr

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi via 22''C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Saiis- og Sfnarann06knlr

**S^rustig (pH) (EVAi)

**Aicimoniak,NH4-N(mg/l) {EVA6)

**Grugg

**Leiflni (EVA3)

Miligildi

0

0

0

MiU.lglldi

B, 95

<0,05 mg/L

0,18 NTU

89 iiS/cm

Haiaild

ISO 9308-1:2000,TC 2007

SM, 21. ad-ZOOS, 9215B C ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

H«lBlld

ISO 10523:2012

H&CH, DH/2000 SP

1ST EH ISO 7027:1999

ISO 7666:20X2

Mat 83^18

Stenst g«5akr6fur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 23. mare, 2015

t>essar ranns6knani5ursteflur eru

samt)ykktar med rafraenni undirskrift:
Hr6lfur Sigurdsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

**Ekki faggtldar nIflurstMur

Nidurstddur md eing()ngu nota I helld sinni, nema ranns6knastofa gefi skriftegt leyfi tilannars.
Nidurstddur gilda adeins um |}ad/^au s^ni sem var/voru rannsakad/ rannsCkud.
Maelidvlssa Orvef^imaslinga byggir&um fiafl bil95% Cryggismerkum ( K=2) og er hsegta6 nfilgastupplysingarum hana mefl ^v(afl hafa
samband vifi rann$6knastofuna.

Rannsdknarstofan uppfyllir kr6furNELAC stadals NewYorkState Department of Healtfi (NYSDOH), NYauftkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er 6ska0 hafiO samband via undirritafian efla Franklin Georgsson, sviflsstjdra.
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Reykjavikurborg / Matvselaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik • 5

Syni Nr.

Vatn

S^natOkudagsetning;
M6ttekifl:

Rannsakafl;

R15008700003

23/03/2015

23/03/2015

23/03/2015

Tegund synis
Synatokustafiur

Audkenni

Tilefni synatOku
Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn

LokahCisvid Laxaldn, Grafarhoiti, Reykjavik
4981/Laxal6n/13-52-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vifl m6tt6ku: 6°C
Astand vatnsb6ls; G6dur
Frdgangur vatnsb6ls; LokaO

Maslingar framkvasmdar af eftlrlitivid synatOku;
Syrustig (pH): 9,1 LeiOni (pS/cm): 79
Hitastig vifl synatOku: 4,0®C

Msligildi.drv«rur«nn*61uiir

E.coli 100 ml slun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22''C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar 1 100 ml siun (0VA3)

Edlis- og Efn«ranns6knir

♦♦Sirustig (pH) (EVAl)

**Aminoniak,NH4-N(mg/l) (EVA6)

•»Grugg

**Leiani {EVA3)

0

0

0

Iteligildi

8,85

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

79 pS/cm

Haimlld

ISO 9308-1:2000,TC 2007

SH, 21. ed.200S. 921SB i ISO £222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Halmild

ISO 10523:2012

KACH, Oit/2000 SP

I3T EH ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Mat 8:^ni8

Stenst gcBflakrOfur skv, reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 26. mars, 2015

t>essar ranns6knanidurstOflur eru

samt)ykktar mefl rafrasnni undirskrift:
Hr6lfur Sigurflsson

hrotfur.sigurdsson(gmatis.is

' Ekki faggildar ni6urst06ur

NidursWfiurmd eingdngu nota i heild sinni, nema rannsdknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
NiOurstOdur gilda adeins um ^ad/^jau s^/ni sem var/vonj rannsakafl/ rannsOkuO.
Maeli6vlssa drverumaslinga byggir d um ^a5 bil95% 6ryggi8m6rkum ( K=2 ) og er hsegtaOndlgast upplysingarum hana mefi|>v[ afi hafa
samband vid rannsdknastofuna.

Rannsdknarstofan uppfyllirkrOfur NELAC staflals New York State Department of Healtti (NYSDOH), NY auflkenni; 11290.
Effrekari upplysinga er dskaO hafifisamband vid undlrritadan eOa Franklin Georgsson. svidsstjdra.
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Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

Si/natdkudagsetning;
Mbttekifl:

Rannsakad;

R15008860001

24/03/2015

24/03/2015

24/03/2015

Tegund s^nis
SynaWkustadur

AuOkenni

Tilefni synatOku
Adrar upplysingar

Sk^ringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Kjalames
4983/13-Kjalames-Re
Reglubundid efdrlit
Hitastig vid mbttOku: S'C
Astand vatnsbdis: G60ur
Frdgangur vatnsb6ls: LokaO

Maelingar framkvaemdar af eftirlitiviO synatOku;
S^rustig (pH); 8.5 LeiOni (pS/cm): 151
Hitastig vifi synatOku; 5,2®C
Litur/lykt: ediiiegt

drveruranns61cnir

E.coli 100 ml siun (0VA3}

GerlafjOldi viO 22'C I 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Bdlis- 09 Efnarann86)cnir

♦♦S^TUStig (pH) (EVAl)

**Ainmonlak,NH4-N(mg/l) (EVA6)

**Grugg

♦♦Leiflni (EVA3)

MMllgildi

0

0

0

Iteligildi

8,30

<0,05 mg/li

<0,10 NTU

150 pS/cm

ISO 9308-1:2000,TC 2007

SH, 21. ed.2005, 9215B t ISO 6222:199

ISO 9309-1:2000,TC 2007

H«i3id.ld

ISO 10523:2012

HACH, OR/2000 SP

1ST BH ISO 7027:1999

ISO 7886:2012

Mat

Stenst gadakrbfur skv. reglugerS 536/2001

Reykjavik, 27. mars, 2015

t>essar ranns6knanidurst0dur eru

samfDykktar meO rafraenni undirskrift:
Hr6lfur Sigurfisson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

**Ekkl faggildar nifiurstOdur

Nidurstdfiur md eingdngunota I heildsinni, nema ranns6knastofagefi skriflegt leyfi til annars.
NidurstfiSur gildaadeins um ^ad/|3au synisem var/vomrannsakad/ rannsdkuO.
Maslidvissa Orverumaslinga byggir 6 um fiafl bil 95% OryggismOrkum ( K=2) oger haegt afl ndlgast uppl^^singar um hana mefl fjvl ad hafa
samband vid ranns6knastofuna.

Rannsdknarstofan uppfyllir krOfur NEIAC staflals New York StateDepartment ofHealth (NYSDOH), NY aufikenni: 11290.
Effrekarl upplysinga er 6ska0hafifi samband vid undirritadan eOa Franklin Georgsson. sviflsstjdra.
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Verkefnisnr.: ~

igl Reykjavikurborg
111 Heilbrigdiseftirlit

1 5. MAI 2015

Vifltakandi: L b

Orkuveita Reykjavikur, vatnsveita
Baejarhdlsi 1
no REYKJAVIK

Reykjavik, 31. mars 2015
Tilvisun: 2015010098/25.22

Efni: Nidurstodur ranns6kna neysluvatns i aprQ 2015

Medfylgjandi eru rannsoknanidurstodur tm s^a sem tekin voru af neysluvatni i mars 2015.
f>ar af er aukas>Tii sem tekid var a Kjalamesi Jjann 10. mars si. Jjegar vatnsbol var tekid i
notkun.

S>Tiin standast gasdakrofur samkv^mt reglugerd nr. 536/2001 um neysluvatn.
A reikningi iyrir mars kemur fram mismunur vegna haskkunar a rannsoknarkostnadi sem
ladist ad innheimta i januar og februar. Haskkunin nemur 510 kr. fyrir hvert s^.

Meflfylgjandi;
Rannsdknanidurstodur

1ST IS0140D1

Virdingarfyllst
f.h. HeilbrigQiseftirlits Reykjavikur

Ema Svanhvit Sveinsdottir

Heilbrigdisflilltrui

Umhverfis- og skipulagssvifl
www.reykjavik.is/heilbrigdiseftirlit

Borgartun 12-14
105 Reykjavik
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Otgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

SIda 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning;
Mbttekifl:

Rannsakad;

R15009950001

08/04/2015

08/04/2015

08/04/2015

Tegund synis
S;^natOkustadur
Auflkenni

Tilefni synatOku
AOrar uppl]/singar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn

Lokahus sunnan Arbaejarstfflu, Reykjavik
4986/Arbaejarstifla/15-72-Re
Reglubundid eftirlit
Hitastig vi6 m6tt6ku; 4'C
Astand vatnsb61s: G6dur
FrSgangur vatnsb6ls: Lokad

Maslingar framkvaemdar af eftirlitivifl synatOku:
S^rustig (pH); 8.9 LeiSni (pS/cm); 83
Hitastig vifl synatOku; 4,0''C

Miiligildi&rvarurann»61cnir

E.coli 100 na siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22®C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun {0VA3)

Edlis- og BfnarBnns6)cnlr

**S^rustig (pH) (EVAl)

**Ammoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

**Grugg

**Leiani (EVA3)

0

0

0

Iteliglldl

9,05

<0,05 mg/L

0,12 NTU

85 pS/cm

Haifflild

ISO 9308-1:2000,TC 2007

SH, 21. ad.2005, 92XSB t ISO 6222:199

ISO 9306-1:2000,TC 2007

Haifflild

ISO 10523:2012

HhCH, DR/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7866:2012

Mat s^is

Stenst g«Sakr6fur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 13. april, 2015

t>essar ranns6knanifiurst6flur eru

samt)ykktar mefl rafraenni undirskrift;
Anna P&\a Vignisd6ttir
anna.p.vignisdottir@matis.i$

Ekki faggildar nIdurstMur

NifturstMur mS eingengu nota I heild sinrii. nema ranns6knastofa gefi skriflegt leyfi tilannars.
NldurstdOur gllda adelns um (>ad/t>au s^ni sem varAroru rannsakad/ rannsOkud.
Maellfivlssa erverumaelinga byggir d um^aflbil 95%OryggisrrKlrkum ( K=2)og er haegt ad nilgast uppl^-singar um hana mefl |5vl a« hafa
samband vid ranns6knastofuna.

Rannsdknarstofan uppfyllir krfifur NELAC staflals NewYorkState Departmentof Health(NYSDOH), NY auOkenni: 11290.
Effrekari upplyslnga er 6ska6hafid sambandviO undlrritadan eda Franklin Georgsson, svidsstjdra.
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Reykjavikurborg / Matvslaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning;
M6tteki6:

Rannsakad:

R15010110001

10/04/2015

10/04/2015

10/04/2015

Tegund s^nis
S^natflkustafiur
Aufikenni

Tilefni synatOku

Aflrar upplysingar

Sk>^ringar

Neysluvatn / Borholuvatn
LokahusAnanaustum, Reykjavik
4987/Ananaust/15-38-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vi6 m6tt6ku; 4'C
Astand vatnsbdis: G6dur
Fr^igangur vatnsb6ls: Lokafl

Mselingar framkvasmdar af eftirlitivid S]^natOku;
S^/rustig (pH): 9,3 Leiflni (pS/cm): 84
Hitastig vifi synatCku: 4,6®C
Litur/lykt/bragO: eOlilegt

Iteligildi.6rv«rurann86)cnir

E.coli 100 ml siun {0VA3)

GerlafjOldi via 22''C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Edlis- og Efnarannsdknlr

**S^rustig (pH) (EVAl)

"'Ammoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

**Grugg

**Leidni (EVA3)

0

0

0

9,00

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

88 pS/cm

Heimild

ISO 930e<l:2000,TC 2007

SH, 21. ed.2005, 9215B S ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

H«lmild

ISO 10523:2012

HACH, DR/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Mat s^is

Stenst gffiflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 13. aprll, 2015

t>essar ranns6knani6ursteflur eru

sam|Dykktarmefl rafraenni undirskrift;
Anna P^la Vignisddttir
anna.p.vignisdottir@matis.is

**Ekkl fagglidar nlflurstMur

NidurstOOur m4eingSngu nota [ heild sinni, nema rarinsdknastofa gefiskriflegt leyfi til annars.
NiOurstWur gildaa«eins um t>afl/t>au synisem var/voru rannsakafi/ rannsOkufl.
Maelidvissa OrverumsBlinga byggir &um pa6 bil 95% OryggismOrkum (K=2) ogerhaegt adndlgast uppl^sirigar um hana mefl |>vl adhafa
sambar^d vid ranns6knastofuna.

Rannsdknarslofan uppfyllir krtJfur NELAC staflals New York State Department ofHealtti (NYSDOH), NYauflkenni: 11290.
Effrekarl upplysinga er 6ska0hafifl samband vifl undirritaflan eOa Franklin Georgsson. svlflsstjdra.
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Reykjavikurborg / Matvaslaeftiriit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning;
M6tteki0;

Rannsakad;

R15010510001

15/04/2015

15/04/2015

15/04/2015

Tegund s^'nis
SynatOkustadur
AuOkenni

Tilefni synatoku
Afirar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus vifl Laxal6n, Grafarhoiti, Reykjavik
4989/Laxal6n/16-52-Re

ReglubundiO eftirlit
Hitastig vifi m6ttOku: 6°C
Astand vatnsbdis; Gddur
Frdgangur vatnsb6ls; Lokad

M®[ingar framkvaemdar af eftirlitivi6 s^^natOku:
Syrustig (pH): 9.1 LeiOni (pS/cm); 79
Hitastig vifl synatOku: 4,rc
Litur/lykt/bragd: ediilegt

Maigildl0rvarurann*61cnir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22''C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Bdlia- og Sfnarannsdknir

♦♦Si-rustig {pH) (EVAl)

**Aitimonlak,NH4-N{rag/l) (EVA6)

**Grugg

••LeiOni (EVA3)

0

0

0

MKllglldl

8,90

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

80 pS/cm

Halmild

ISO 9308-1:2000,TC 2001

SH, 21. «d.2005, 921SB « ISO 6222:199

ISO 9306-1:2000,TC 2007

ISO 10523:2012

KACH, Dil/2000 SP

1ST EH ISO 1027:1999

ISO 7868:2012

Mat

Stenst gaflakrOfur skv. reglugerC 536/2001

Reykjavik, 20. aprll, 2015

t>essar rannsdknanidurstodur eru

sampykktar mefl rafraenni undirskrift:
Hrdifur Sigurfisson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

Ekkl fagglldar niOurstddur

NiOurstOdur mi eingdngu nota I helld sinni, nema rar^nsdknastofa gefl skriflegt leyf) til annars.
Nifiur9t60ur gilda afieins um t}ad/t)aLi syni sem var/vonj rannsakad/ rannsOkud.
Meelidvissa Crvammaelinga byggir d um pad bit 95% OryggismOrkum ( K-2) og er haegt ad nAlge3t upplysingar um hana med t>vl ad hafa
samband vid rannsdknastofuna.

Rannsdiknarstofan uppfyllir krdfur NELAC stadals New York State Department of Health (NYSDOH), NY audkenni: 11290.
Ef frekari upplysinga er dskad hafid samband vid undirritadan eda Franklin Georgsson, svidsstjdra.
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Reykjavikurborg / Matvaslaeftirlit

5302697609

Borgartijn 12-14
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Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning;
MbttekiO:

Rannsakad:

R15010590001

16/04/2015

16/04/2015

16/04/2015

Tegund s^nis
Synat^ikustadur
Audkenni

Tilefni synaWku
Adrar upplysingar

Ski^ringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus viO Kringlumyrarbraut, Reykjavik
4988/Kringlumyri/16-48-Re
Reglubundid eftirlit
Hitastig vifl m6tt0ku: 6''C
Astand vatnsb6[s; G6dur
Frdgangur vatnsb6ls: LokaO

Maelingar framkvaemdar af eftirlrti vid synatdku;
Syrustig (pH): 9,4 LeiOni (pS/cm): 86
Hitastig vifi synatOku: 4,0''C
Litur/lykt/bragfi; ediilegt

MMllglldldrvaruranna6knir

E.coii 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22'C i 1 na (OVAS)

Kbligerlar i 100 ml siun (0VA3)

Xdlis- og Ktn»xim»6knir

♦♦SJrustig (pH) (EVAl)

**Ammoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

**Grugg

**Leiani (EVA3)

0

0

0

Iteligildi

9,05

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

86 jiS/cm

Haialld

ISO 9308-1:2000,TC 200*7

SH, 21. ed.2005, 921SB t 190 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Haiaild

ISO 10523:2012

KACH, DIt/2000 SP

1ST EH ISO 7027:1999

ISO 7898:2012

Mat synis

Stenst gaeOakriSfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 20. aprfl, 2015

t>essar ranns6knanidurst6dur eru

samtjykktar mefl rafraenni undirskrift:
Hrdlfur SigurOsson

hrotfur.sigurdsson@mati$.is

**Ekki feggildar nidurstMur

NiflurstOdur md eingOngunota I heild sinni, nema ranns6knastofa gefi skriflegt leyfi tilannars.
NidurstOdur gilda aOeins um t)aO/t)ausyni sem var/voru rannsakaO/ rannsdkuO.
Meeiidvissa Orverumaalinga byggir i umf>afl bil 95%dryggismOrkum ( K=2)og er haegt ad ndlgastupplysingar um hana modt)vl ad hafa
samband vid rannsdknastofuna.

Rannsdknarstofan uppfyllir krdfur NELAC stadals NewYork State Departmentof Health(NYSDOH), NY audkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er 6skadhafid sambandvidundirritadan eda Franklin Georgsson, svidsstjdra.



/ .A^ati^
Matis ohf

Rannsdknarstofa

Vinland8ieid12

113 Reykjavik
SIml; (354)-422 5000

Fax:(354M22 5001

1954

BO/IEC 1702]

ranns6knanidurst6dur
Utgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

SIda 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgarttjn 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

Synatokudagsetning:
M6tteki0:

Rannsakad;

R15010900001

20/04/2015

20/04/2015

20/04/2015

Tegund s:/nis
SynatOkustadur
Auflkenni

Tllefni synatOku
AOrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus sunnan ArbaejarsUflu, Reykjavik
4990/Arbcejarstlfla/17-72-Re
Reglubundid eftirlit
Hitastig vifl m6tt0ku: 5°C
Astand vatnsb6ls; G6dur
Frdgangur vatnsb6ls: Lokad

Maslingar framkvaamdar af eftirliti viO synatOku;
Syrustlg (pH): 9,4 Leiflni (pS/cm): 84
Hitastig vifl synatOku: 4,0''C
Litur/lykt/bragO: ediilegt

MBllglldldrv«rurftnns6knir

E.coli 100 ml siun {0VA3)

GeriafjOldi via 22'C 1 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

•011a- og Ifnaraimadknlr

♦♦SJrustig {pH) (EVAl)

••Ammoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

**Grugg

••Leiflni (EVA3)

0

1

0

Maigildl

9,00

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

85 v>S/cm

ISO 930B-1:2000.TC 2007

SM, 21. Ad.2005, 921SB ( ISO 6222:199

ISO 9306-1:2000,TC 2007

HaiAild

ISO 10523:2012

HKH, DR/2000 SP

1ST Q) ISO 7027:1999

ISO 7688:2012

Mat syni*

Stenst gaeflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 24 apri), 2015

|3essar rannsbknaniCurstOflur eru

samtiykktar mefl rafraenni undirskrift;
Hrblfur SigurOsson

hrot^r.sigurdsson@matjs.is

**Ekkifeggildar niOurstdAur

Nidurstdfiur mdeingdngu nota i heild sinni, nema ranns6knastota gefiskriftegt leyfi til annars.
NiOurstOflur gilda a&eins um|)aS/t)ag synisem var/voru rannsakaS/ rannsOkuO.
Meelidvissa ervenjmeelinga byggir &um [3a« bil 95% tJryggismOrkum ( K=2) ogerh»gtaft nAlgast upplysingar um hana mefl fivl afl hafa
samband vifl ranns6knastofuna.

Rannsflknarstofan uppfyliir krfifur NELAC staflais New York StateDepartment ofHealth (NYSDOH), NY auflkenni: 11290.
Ef frekarl upplysinga er6skae hafifl samband vifl undirrltaflan efla Franklin Georgsson. sviOsstjflra.



/ . v^ati^
Matis ohf

Rannsdknarstofa
Vlnlandsieid12

113 Reykjavik

SIml: (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

>Uf Uf ^

I9S4

SOUC 17025

RANNS6KNANI£)URST<:>€>UR
Otgefnaraf faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

Sida 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

S^natOkudagsetning;
MdnekiO:

Rannsakad;

R15010930002

21/04/2015

21/04/2015

21/04/2015

Tegund s^nls
SynatOkustadur
Aufikenni

Tilefni synatOku
Adrar upplysingar

Sk^ringar

Neysluvatn / Boitioluvatn
DaelustOflin vj6 Eirfksgdtu, Reykjavik
4992/Eiriksgata/17-20-Re
Reglubundifl eftirlit
Hitastig viO mbttOku: 4''C

Maslingar framkvaemdar af eftirliti viO s^natOku:
Syrustig (pH); 9,2 Leidni (pS/cm); 87
Hitastig viOsynatOku: 4,2°C
Litur/lykt/bragO: eOlilegt

MBliglldidrv«rurann*6knir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

Enterokokkar 100 ml siun (0VA12)

GerlafjOldi vifl 22"C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Cdlla- oq Bfnarann«6]enir

••SJrustig (pH) (EVAl)

♦♦Grugg

•♦Leiflni {EVA3)

0

0

0

0

MMllgildl

9,05

0,18 NTU

87 pS/cm

K«ialld

ISO 9308-1:2000,TC 2007

ISO 7699-2, lat od. 2000

SM, 21. «<l.2005, 921SB ( ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000.10 2007

Haialld

ISO 10523:2012

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7eSI:2012

Mat

Stenst gaeOakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 24. aprll, 2015

^essar ranns6knanidurst6dur er\i

sam|5ykktar med rafraenni undirskrift:
Hr6lfur Sigurdsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

Ekkl feggildar nidurstMur

NidurstOOur md eingOngu nota i heild sinni, nema ranns6knastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
NidurstOdur gilda a6eins um pad/^au s<^ni sem var/voru rannsakad/ rannsOkuO.
Maeli6vissa Orverumaslinga byggir h um ^ad bil 95% dryggismOrkum ( K=2) og ar hegt aO ndlgast upplysingar um hana maO t)vl aO hafa
samband viO rannsAknastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyllir krOfurNELAC staOals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auOkenni: 11290.
Ef frekari upplysinga er 6skad hafiO samband vid undinitadan efla Franklin Georgsson, sviAsstjdra.



^ati^
Matis ohf

Rannsdknarstofa

VfnfandsleiO 12

113 Reykjavik

SimI: {3S4)^22 5000
Fax:(3S4)-422 5001

I9M

iSO/lEC 17023

ranns6knanidurst0dur
Otgefnar af faggildri rannsdknastofu
Report issued by Accredited laboratory
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Reykjavikurborg / Matvselael^irlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning;
MbttekiO:

RannsakaO:

R15011440001

Tegund s^nis
S]^natdkustaOur
AuOkenni

Tilefni synatOku
AOrar upplysingar

Skj^ringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus vi6 Laxal6n, Grafarhotti, Reykjavik
4993/Laxal6n/18-52-Re

ReglubundiO eftirlit
Hitastig viO mdttOku: S'C
Astand vatnsb6ls: G6dur
Frdgangurvatnsb6ls; Lokad

Meeling &heildargerlaj]6lda vid 22^C mlsf6rst.
Maelingar framkvaemdar af eftirlitivi6 synatOku:
Synistig (pH): 9.2 Leiflni (pS/cm): 79
Hitastig vi6 s^natOku: 4,0''C
Litur/lykt/bragfl: eSlilegt

Miligildi6rvarurann86]wlr

E.coli 100 ml siun (0VA3)

K61igerlar i 100 ml siun {0VA3)

EflllS" 09 Bfnarann«6knlr

♦♦Si-rustig (pH) (EVAl)

**Ainmoniak,NH4-N(mg/l) (EVA6)

**Grugg

**LeiOni {EVA3)

Mat s^is

Stenst gaflakrttfur skv. reglugerfl 536/2001

0

0

Maigildi

8,95

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

77 viS/cm

Httimlld

ISO 9308-1:2000,TC 2007

ISO 9300-1:2000,TC 2007

Halmild

ISO 10S23:2012

HACH, OR/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7686:2012

Reykjavik,

27/04/2015

27/04/2015

27/04/2015

30. aprll, 2015

t>essar ranns6knani0urstd0ur em

sam^jykktarmed rafraenni undirskrift:
Hr6lfur SIgurOsson

hroifur.sigurdsson@matis.is

** Ekkifaggildar niOurstMur

NifiurstMur md eingSngunota I heild sinni, nema ranns6knastofa gefiskriflegt leyfi tilannars.
NiOurst&Our gildaaOeins um t>ad/t}au s^ni sem var/voru rannsakafi/ rannsOkud.
Maelidvissa Orverumslinga byggir i um bil 95% 6ryggism6rkum (K=2 )oger heegt aflndigast uppiysingar um hana mefl fjvi aflhafa
samband vifl rannsflknastofuna.

Rannsdknarstofan uppfyilir krflfur NELAC staflals New York StateDepartment ofHealth (NYSDOH), NY auflkenni: 11290.
Effrekari uppiysinga er flskafl hafifl samband vifl urdirrita6ar> eflaFrankifn Georgsson. sviflsstjdra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Rannsdknarstofa

Vinland$ieid 12

113 Reykjavik
Sfmi: (354)422 SOOO
Fax:(354)-422 5001

> u/ lif ^

I9M

ISWEC 17025

ranns6knanidurstOdur
Otgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Acaedited laboratory
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Reykjavlkurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

Synatdkudagsetning;
MbttekiO:

Rannsakad;

R15011640002

29/04/2015

29/04/2015

29/04/2015

Tegund s^nis
Si/natOkustafiur
Audkenni

Tilefni synatOku
Adrar upplysingar

Skyhngar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus vid Lokinhamra, Grafarvogi, Reykjavik
4995/Lokinhamrar/18-53-Re

ReglubundiO eftirlit
Hitastig vifl m6tt6ku: 4°C
Astand vatnsbbis: Gddur
Frdgangur vatnsb6ls; Lokafl

Maelingar framkvaemdar af eftirlitivid s^natOku:
S^rustig (pH): 9,1 Leiflni (pS/cm); 85
Hitastig vi6 synatOku: 4.4®C

drv*rxiranns6knir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22'C i 1 ml {0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Bdlis- og Bfn«ranns61enir

♦♦Si-rustig (pH) (EVAl)

**Ammoniak,NH4-N(mg/i)(EVA6)

**Grugg

**Lei(5ni (EVA3)

l*aligildi

0

2

0

Itellgildl

9, 00

<0,05 mg/L

0,11 NTU

88 laS/cm

H«lnlld

ISO 9308-1:2000,TC 2007

SM, 21. ed.200S, 921SB t ISO 6222:199

ISO 9300-1:2000,TC 2007

Httlmild

ISO 10S23:2012

HACH, OR/2000 3P

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Mat s^is

Stenst gaeSakrSfur skv. reglugerS 536/2001

Reykjavik, 4. ma(, 2015

t^essar ranns6knaniflurst05ur enj

saml^ykktar meS rafraenni undirskrift:
Hr6lfur SigurOsson

hrolfur.slgurdsson@matis.is

Ekki faggildar nifiurstdOur

NiSurstOOur md eingOngu nota f heild slnni, nema ranns6knastofa gefi skriflegt leyfi Ul annars.
NiOurstOdurgilda a6eins um |}aO/|}au syni sem varAroru rannsakafi/ rannsdkufi.
Msalidvissa drverumaelinga byggir d um [sad bil 95% OryggismOrkum ( K=2 ) og er haagt ad ndlgast upplysingar um hana mefl t^vi ad hafa
samband vid ranns6knastofuna.

Ranns6knarstofan uppf/lllr krdfur NELAC stafials New York State Department of Health (NYSDOH), NY audkenni; 11290.
Ef frekari uppl^singa er 6skad hafid samband vid undlmtadan eda Franklin Georgsson, svidsstjdra.
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^javik, 11. jiini 2015
sun: 2015030497/25.21

Efni: Nidurstddur rannsokna neysluvatns i mai 2015

Medfylgjandi eru ranns6knanidurst66ur atta, s>na sem tekin voru af neysluvatni \ mai 2015.
S^in standast gaedakrofur samkvaemt reglugerd nr. 536/2001 um neysluvatn.

Mefifylgjandi:
RannsoknanidursloSur

iST IS014001

Virdingarfyllst
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Ema Svanhvit Sveinsd6ttir
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Umhverfrs- og skipulagssvifl
www.reykjavikis/heilbrigdiseftirlit

Borgartun 12-14
105 Reykjavik



matis

Matis ohf

Ranns6knarstofa
Vfniandsleld 12

113 Reykjavik

Sfmi: (3S4)-422 6000

Fax:(364)-422 S001

I9M

ISCVIECITOU

ranns6knaniourst6cur
Otgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory
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Reykjavfkurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning;
M6ttekifl;

RannsakaO:

R15012260001

06/05/2015

06/05/2015

06/05/2015

Tegund s)/nis
SynatOkustadur
Audkenni

Tilefni s^naWku
Aflrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn

Lokahus sunnan Arbaejarstiflu, Reykjavik
4996/Arba9jarstlfla/19-72-Re
Reglubundt6 eftirlit
Hitastig vifl m6ttOku: 5X
Astand vatnsb6ls: G66ur
Frdgangurvatnsb6ls: Lokad

Mstingar framkvsemdar af eftiriitivid s^natOku;
Syrustig (pH); 9.2 Leiflni (pS/cm): 83
Hitastig vid synatOku; A.I'C

tteliglldi6rv«r\iranns6knir

E.coli 100 mJ. siun (0VA3) 0

GerlafjOldi viO 22'C i 1 ml (0VA5) 0

Kdllgerlar i 100 ml siun (0VA3) 0

K61i«- eg ifnarannadknir Millgildl

♦•Syrustig (pH) (EVAl) 8,95

•*Ainmoniak,NH4-N(mg/l) (EVA6) <0,05 mg/L

♦♦Grugg 0,12 NTO

♦♦Leiflni (EVA3) S6 pS/cm

Mat s]^nis

Stenst gaeflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Httialld

ISO 9308-1:2000,TC 2007

9M, 21. *<1.2005, 921SB i 190 fi222:199

ISO 9300-1:2000,TC 2007

Haiaild

ISO 10523:2012

HACH, DB/JOOO SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 79e*:2012

Reykjavik, 11. mal, 2015

t^essar ranns6knanidurstOdur eru

sampykktar med rafraenni undirskrift;
Hrdlfur SigurOsson

hrolfur.sigurdsson@matis.»

Ekki tagglldar nidurstdOur

NiOurstddur md etng&ngu nota {heild sinni, nema rannsAknastofa gefi skriflegtleyfitilanrtars.
NiOurstddur gilda adeins um t>aA/pau syni »em varAwru rannsakaO/ rannsOkuO.
Maslidvissa firveruma»linga byggir Aum|}aO bil 95%6ryggism6rkiim (K=2) og er hasgt aO ndlgastuppt^aingar um fwa mefl l)vl ad hafa
samband vid rar^nsdknastofuna.

Ranns6knarstofarf uppfyllir krOfur NELAC stadals NewYork State Departmentof Health (NYSDOH), NY audkenni: 11290.
Effrekari upplysinga ar 6skad hafiO samband vid undirritadan eda Franklin Georgsson. svidss^dra.



/ .A^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa
Vlnland8leld12

113 Reykjavik

Simi: (354)'422 5000

Fax;(354)-422 5001

1934

ISCUIEC 1702J

ranns6knanidurst0dur
Otgefnaraffaggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredrted laboratory

Sida 1 af 1

Reykjavikurborg / Matv«laeftirlit

5302697609

Borgarlun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning;
M6ttekia:

Rannsakad;

R15012440001

Tegund s^nis
SynatOkustadur
Audkenni

Tilefni synatOku
Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn

D^lustOd v/Gagnveg, Grafarvogi, Reykjavik
Gagnvegur/19-23-Re
ReglubundiO eftirlit
Hitastig vid mbttCku: 5°C
Astand vatnsb6ls: G6dur
Frdgangur vatnsb6ls: Lokad

Maelingarframkvasmdar af eftirliti vid synatOku;
Syrustig (pH): 9,6 Leifini (pS/cm): 78
Hitastig vi6 synatOku: 4,6''C
Litur/lykt/bragO;ediilegt

MMligildi

07/05/2015

07/05/2015

07/05/2015

6rv«ruranns6Icnir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi via 22®C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

ESlis- eg E£naranns6knix

♦•S^rustig {pH) (EVAl)

**Ammoniak,NH4-N(mg/l}(EVA6)

**Grugg

**Lei8ni (EVA3)

0

1

0

MBligildl

8,95

<0,05 mg/L

0,16 NTU

80 )iS/cro

H*laild

ISO 930e-l:2000,TC 20Q7

SM, 21. ed.2005, 921SB « ISO S222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Halfflild

ISO 10523:2012

KACH, OIt/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 78Be:2012

Mat s^is

Stenst gaflakrOfur skv. reglugerS 536/2001

Reykjavik, 11. mal, 2015

t>essar ranns6knani0urst0dur eru

sam^sykktar mefl rafrsnni undirskrift:
Hrdlfur SigurSsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

**Eld(ifeggildar nlOurstMur

NiflurstWur m4 eingftngu nota I heildsinni, nema ranns6knastofa gefiskriflegt leyfi «l annars.
NiOurstMur gildaaOeins um tsafi/tsau synisem var/voru rannsakafl/ rannsOkufl.
M8Bli6vissa Orvemmaelinga byggir d um padbil 95% eryggismftrkum ( K=2 ) oger haagt afiniiigast upplysingar um hana mefi pv\ afihafa
samband viO rannsdknastofuna.

Rannsfiknarstofan uppfylllr krOfur NEU^C staflals New York StateDepartment ofHealth (NYSDOH), NY auflkenni: 11290.
Effrekari uppiyslnga er dskafi hafifi samband vifl undirritaflan eda Franklin Georgsson, sviflsstjdra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa

Vinland8iei012

113 Reykjavik
SimI: (3S4)-422 5000

Fax;(354H22 5001

1954

ISWIECIT02S

ranns6knanidurstOour
Utgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

SIda 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaslaeftirlit
5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

S^natOkudagsetning;
M6tteki6;

Rannsakad;

R15012800001

12/05/2015

12/05/2015

12/05/2015

Tegund s^nis
S^natOkustaOur
AuOkenni

Tilefni synaWku

Adrar upplysingar

Sk^ringar

Neysluvaln / Bortioluvatn
LokahCisvid Laxaldn, Grafarholti, Reykjavik
4999/Laxal6n/20-52-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vi5 m6tt6ku: 5''C
Astand vatnsbdis: G60ur
Frdgangur vatnsb6ls: Lokad

Maelingar framkvaemdar af eftirliti vi6 S)^natOku:
S^TUstig(pH); 9.4 LeiOni (pS/cm): 77
Hitastig via synatOku: 4.1°C

Maifflldldrv«ruraims6knir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22"C i 1 ml (0VA5)

Kdligerlar i 100 ml siun (0VA3)

Sdlls- 09 Cfn«ruma6)cnlr

**Syrustig (pH) (EVAl)

♦•Ainmoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

♦•Grugg

**LeiOni (EVA3)

Mat 8^is

Stenst gaflakrOfur skv. reglugerO 536/2001

Haimild

0 ISO 930S-1:2000,TC 2007

1 SM, 21. •d.200S, 921SB t ISO 6222il9»

0 ISO 9308-l:2000,TC 2007

Miliglldi

8f 90 130 10523:2012

<0<05 ing/L hach, dr/2ooo sp

<0, 10 NTU I5T EM ISO 7027:1999

80 )lS/cm ISO 7ses:2oi2

Reykjavik. 15. mal, 2015

t>essar ranns6knanidurst00ur eru

samt>ykktar mefl rafraenni undirskrift:
Hrdlfur Sigurflsson

hrotfur.sigurdsson@matis.is

Ekkl ftigglldar nidurstOOur

Niflursti>4ur md eingOngunota i heild sinni, nema ranns6knastote gefi skriflegtleyfi tilannars.
NiOurstOOur gilda aOeins urn IsaO/tjau syni sem var/voai rannsakad/ rannsOkuO.
Meeli6vissa Orverumaelinga bygglr d urn t>ad bil 95%drygglsmOrkum (K=2} og er hsegtafi ndigastupplysingar umhana mad ^vlad hate
samband vid ranns6knastofuna.

Ranns6knar8tofan uppfyllir krdfur NELAC stadals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auOkwni: 11290.
Effrekari upptysinga er dskaOhafiO samband vlA undlrritadan eda Franklin Georgsson. svifisstjdra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Rannsdknarstofa

Vinland8leid12

113 Reykjavik

Simi; (354)-422 SOOO

Fax:{3S4)-422 5001

i9M

UCVIEC 1702]

RANNS6KNANI0URSTOOUR
Otgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Acaedited laboratory

Sida 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaetaeftirlit

5302697609

Borgartijn 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning:

M6tteki6:

Rannsakad;

R15012980001

13/05/2015

13/05/2015

13/05/2015

Tegund s]^nis
S]^natfikustaflur
Audkenni

Tiiefni synat6ku
Adrar uppl^singar

Sk^ringar

Neys!uvatn / Borholuvatn
Vidines, hjCikrunarti. aldraOa t^alamesi, Reykjavik
5000A/[fiines/19-Vlflines-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vifl m6tt0ku: 8'C
Astand vatnsb6ls; G66ur
Frdgangur vatn$b6ls; LokaO

Maelingar framkvaemdar af eftirlitiviO synatOku;
Syrustig (pH): 9,1 Leiflni (pS/cm); 76
Hitastig viO s^-natOku:6,2®C
Litur/lykt/bragO:eOlilegt

Itellgildi6rv«rur«xut«6)enlr

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi via 22"C i 1 ml (0VA5)

Kdligerlar i 100 ml siun (0VA3}

Bfllis- og Cfnarann«61cnlr

**Syrustig (pH) (EVAl)

**Aicimoniak,NH4-N(mg/l) (EVA6}

**Grugg

♦*LeiOni (EVAS)

0

0

0

Iteligildl

8,90

<0,05 mg/L

0,26 NTD

84 pS/cm

ISO 9308-l!2000,TC 2007

ax, 21. •d.200S, 921SB 4 ISO <2221199

180 »30S-l:2000,tC 2007

Haimild

ISO 10523:2012

HACH, DR/2000 SP

1ST EH ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Mat s^is

Stenst gafiakr^ifur skv. reglugerd 536/2001

Reykjavik, 18. mat. 2015

t>essar ranns6knanidurstddur eru

sam|3ykktar mefl rafraenni undirskrift:
Hrdlfur SigurOsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

**Ekkl feggiidar nidurstOflur

NiOurstMurmd eing6ngu nota ( heild sinni, nema ranns6knastofa gefi skriflegtleyfitilannars.
NidurstMur gilda aOeins um }}ad/)}au s^ni sem varA«m rannsakafi/ rannsOkuO.
Mesli6vissa Orverumaslinga byggir d um |}ad bit 95% OryggismOrkum (K=2) oger hasgt ad niilgast uppli^singar umhanamed^vi ad hafa
samband vid rannsdknastofuna.

Ranns6knarstofanuppfyllir krflfur NELAC stadals NewYork State Departmentof Health(NYSDOH). NY audkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er dskad hafidsamband vid undirritadan eda Franklin Gecrgsson, svidsstjdra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Rannsdknarstofa

Vinlandsleid12

113 Reykjavik
Simi; (354)-422 5000

Fax;(354)-422 5001

[994
lSO/t£C IT025

RANNS6KNANI€)URST0DUR
Utgefnar affaggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

Sida 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning:
MbttekiO:

Rannsakad;

R15013500001

20/05/2015

20/05/2015

20/05/2015

Tegund s^'nis
S]^natOkustadur
Audkenni

Tilefni synatOku
Adrar upplysingar

Sk)^rjngar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahussunnan Arbaejarstlflu, Reykjavik
6551/Art)aejarstlfla/21-72-Re
ReglubundiO eftirlit
Hitastig vifl m6tt6ku: 5°C
Astand vatnsb6ls; G6dur
Frdgangur vatnsbdis; LokaO

Maelingar framkvaemdar af eftirlitj vid s;^natOku:
Syrustig (pH); 9,1 LeiOni (tjS/cm): 84
Hitastig vi6 synatOku: 4,IX
Litur/Iykt/bragd; efllilegt

Miligildidrvarurann86knir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

Gerlafjttldi vi8 22'C i 1 ml {0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

EdllB- og B£n«r«nns61cnir

**Syrustig (pH) (EVAl)

**Arnmoniak,NH4-N{mg/l) (EVA6)

**Grugg

**LeiOni (EVA3)

0

2

0

Maigildl

9,00

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

87 pS/cm

ISO 930S-1:2000,TC 2007

SM, 21. ed.200S, 921SB t ISO 6222:199

ISO 930e-l:2000,TC 2007

Hainild

ISO 10S23:2012

HACH, OR/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 78Sd:2012

Mat s^is

Stenst gaflakrOfur skv. reglugerS 536/2001

Reykjavik, 26. mal, 2015

l^essar ranns6knanidurst0dur eru

samtjykktar meO rafraenni undirskrift:
Hrdlfur SigurOsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

" Ekki fagglldar nidurstMur

NiOurstOflur m6 eingSngunota [ heildsinni,nema rannsdknastofa gefiskrtflegt leyfl tilannars.
NiOurstMur gilda adeins um^ad/|3au s^nisem var/voru rannsakaO/ rannsfikud.
M8eli6vissa flrvemmaelinga byggir i um |>afl bil 95% eryggismOrkum ( K=2) oger hasgt afi ndlgast uppiysingar um hana mefl t»v( a6hafa
samband vid rannsdknastofuna.

Rannsdknaretofan uppfyllir krdfur NELAC stafials New York State Department ofHealth (NYSDOH), NY auOkenni: 11290.
Ef frekari upplysinga erdskaO hafifi samband viO undirritaflan efla Franklin Georgsson, sviflsstjira.



^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa

Vinlandsfeid12

113 Reykjavik
Simi; (354)-422 5000

Fax;(354H22 5001

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Ul u

I9M

tSOrlEC 17025

ranns6knaniourst6our
Utgefnar af faggildri rannsbknastofu
Report issued by Acaedited laboratory

Sida 1 af 1

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetnlng;

Mbttekifl:

RannsakaO:

R15013770001

22/05/2015

22/05/2015

22/05/2015

Tegund s]^nis
SynatOkustadur
AuOkenni

Tilefrii s^natOku
AOrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvabi
LokahusAnanaustum, Reykjavik
6552/Ananaust/21-38-Re
ReglubundiO eftirlit
Hitastig viO mittGku: 5°C
Astand vatnsb6ls; GdOur
Frdgangurvatnsb6ls: LokaO

Maelingar framkvaemdar af efbrliti vid synatdku;
SiyTustig (pH): 9,4
Hitastig vid s^natoku: 4,5°C

drv«rurann«6knlr

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22'C 1 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

•dlls- og Bfnarannadknir

••SJrustig (pH) (EVAl)

•*Ammoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

••Grugg

**LeiOni (EVA3)

MMllgildi

0

0

0

Itellglldl

8, 90

<0,05 mg/L

0,41 NTU

91 pS/cm

Mat a^nia

Stenst gsdakrOfur skv. reglugerd 536/2001

Httlmlld

ISO 930e-l:2DOO,TC 2007

SM, 21. •d.200S, 921SB ( ISO «222:19»

ISO 9308-1:2000.rc 2007

ISO 10523:2012

HACK, Dll/2000 SP

1ST EH ISO 7027;1»99

ISO 7B88:2012

Reykjavik, 26. ma{, 2015

t>essar rannsdknanidurstOdur eru

samj^ykktarmefl rafraenni undirskrift:
Hr6lfur Sigurflsson

hrotfur.sigurdsson@matis.is

**Ekki faggiidar nifiurstMur

NiOurstOOur mdeingOngu nota Iheild sinni, nema rann»6knastofa gefiskrifiegt leyfi til annars.
Nidurst06ur giidasdeins um |MA/^au synis«m var/voni rannsakad/ rannsdkud.
Mslidvissa On/eaimaBllnga byggir 6 um {>a6 bil 95% ftryggismOrkum (K=2) ogerha&gt aO ndlgast upplysingar um hana meC |5vi a«hafa
samband vid rannsdknastofuna.

Rannsbknarstofan uppfyllirkrOfurNELAC stadals New York StaleDepartment ofHealth (NYSDOH), NY aufikenni: 11290.
Effrekari upplysirtga er 6skadhafid samband vidundirritaOan eda Franklin Georgsson. svidsstjdra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Rannsdknarstofa
Vlnlandsleld 12

113 Reykjavik
SIml: (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

I«54

iso/iEc inm

ranns6knanidurst0dur
Otgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredrted laboratory

SIda 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirllt

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

S]^natdkudagsetning:
Mdttekid:

Rannsakad;

R15014270001

28/05/2015

28/05/2015

28/05/2015

Tegund s^nis
SynatOkustaOur
AuOkenni

Tilefni synatOku
Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Bortioluvatn
Lokahus vid Laxal6n, Grafartioiti, Reykjavfk
6553/Laxal6n/22-52.Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vifl mbttOku: 7*C
Astand vatnsb6ls; G6dur
Frdgangur vatnsb6ls; Lokad

Maelingar framkvaemdar af eftirliti vid synatOku:
Syrustig (pH): 9,1
Hitastig vifl s^natOku: 4,9'C

drv«rur«nn«61cnlr

E.coli 100 ml siun (0VA3)

Geriafj61di vifl 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

XAlls- 09 tfn«ranns6knlr

♦•SS-rustig (pH) (EVAl)

•*Ammonlak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

**Grugg

••Leiflni (EVA3)

i«illgildl

0

0

0

Maiglldl

8,70

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

79 pS/cm

Halaild

ISO 9306-1:2000,TC 200*7

SM, 21. •d.200S, 921SB 4 ISO <222ll99

ISO 9308-1:2000,rc 2007

Bsiaild

ISO 10523:2012

KACH. DR/2000 SP

1ST EM ISO 7027:1999

ISO 7»»$:2012

Mat

Stenst gaeflakr&fur skv. reglugerO 536/2001

Reykjavfk. 1. jOinl, 2015

Pessar ranns6knaniflurst6dur eru

sampykktar med rafraenni undirskrift;
Hr6lfur Sigurfisson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

**Ekkl fagglldar nIOurstMur

NifiurstMur mA eingOngunota I heild sinni, nema ranns6knastofe gefi skriflegt leyfi tilannars.
NIdurstOOur gilda adeins um paO/^au syni sam var/voru rannsakaO/ ranns6kud.
Meeli6vissa Orverumselinga byggir &umt>ad btl 95%dryggismOrkum ( K=2} og er hsagtafi ndlgastuppt^singar umhana meO bvlad hafa
samband vid ranns6knastofuna.

Rannsbknarstofanuppfyllir krCfur NEiJ\C stadals NewYorkState Departmentof Health(NYSDOH), NY auSkenni;11290.
Effrekari uppFysinga er 6$ka0 hafifi samband viO undirritadan eda Franklin Georgsson, svidss^dra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Rann$6knarstofa

Vfnlandsleid 12

113 Reykjavik
Sfmh (354)-422 5000

Fax:(3S4)-422 5001

Reykjavikurborg / Matv®laeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

l«4

ISOAEC 17025

RANNSbKNANIDURSTdOUR
Utgefnar af faggildri rannsdknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Si6a 1 af 1

SyniNr. R15014370002

Vatn

SynatOkudagsetning;
M6tteki0:

RannsakaO;

29/05/2015

29/05/2015

29/05/2015

Tegund synis
SynatOkustadur
Aufikenni

Tilefnl synaWku
Aflrar uppiysingar

Nidurstddur ddur utgefnar: 01.06.2015

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus vifi Kringlumyrarbraut, Reykjavik
6556/Kringlumyri/22-48-Re

Reglubundifi eftirlit
Hitastig vifl m6tt6ku: S'C
Astand vatnsb61s; G6dur
Fr^gangur vatnsb6ls: Lokafl

Skyringar

drv«ruranns61cni.r

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi vi« 22"'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun {0VA3)

B011s- og Bfnar«nns6knlr

**Syrustig (pH) (EVAl)

**Ammoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

♦•Grugg

**LeiCni {EVA3)

Mat a^la

Stenst g£dakr{}fur skv. reglugerC 536/2001

tteligildi

0 ISO 930S-1:2000,TC 2007

0 SH, 21. ed.2005, 921SB t ISO 6222:199

0 ISO 9308-1:2000,TC 2007

lAiliglldl H«iaild

9^00 ISO 10523:2012

<0,05 mg/L DR/2000 SP

<0 10 NTO ™ 7027:1999

88 pS/cm ISO 7888:2012

Reykjavik, 18. jLinl, 2015

t'essar ranns6knanidurstddur eru

samt)ykktar mefl rafraenni undirskrift:
Hr61fur SigurOsson

hrolfur.sigurdsson@matis.i$

Ekid faggildar nlfluretMur

NidurstMur md eingdngu nota i heild sinni, nema ranns6knastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
NifiurstMurgilda aOeins um t3ad/|3au s;^ni sem var/voru rannsakaO/ ranns&kuA.
Maelidvissa OrvemmaBlinga byggir i umt)afl bil 95%flryggismdrkum ( K=2)og er heegt afi ndlgastuppiysingar umhana mefl ^via6 haft
samband viO rannsdknastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyllirkrOfur NEU\Cstaflals New York State Department of Health (NYSDOH), NYauflkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er 6ska0 hafifi sambandvifi undirritafian efia Franklin Georgsson, svifisstj6ra.



Reykjavikurborg
HeilbrigSiseftirlit

Orkuveita Reykjavikur, vatnsveita Reykjavik, 3. juH 2015
Bsejarhalsi 1 Tilvisun: 2015030497/25.21
110 REYKJAVIK ~Skjalalykill: ^

Vefkefnisnr.: 2//"J9S'

6. JuLf 2015

Efni: Nidurstodur rannsokna neysluvatns i jum 2015
Vidtakandi:

Medfylgjandi eru rannsoknanidurstoQurniu s^a sem tekin voru af neysluvatni i jum 2015.
S>Tiin standast gaedakrofur samkvasmt reglugerd nr. 536/2001 um neysluvatn.

Virdingarfyllst
f.h. Heilbrigdiseftirlits Reykjavikur

r]i
Ema Svanhvit Sveinsd6ttir

Heilbrigdisftilltnii

Medfylgjandi:
Ranns6knani5urst6dur

VOnUN HI

1ST IS014001

Umhverfis- og skipulagssvid
www.reykjavik.is/heilbrigdiseftirlit

Borgartun 12-M
105 Reykjavik



/ . V^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa

Vinlandsleid12

113 Reykjavik
Sfmi; (354)-422 5000

Fax:{354)-422 5001

U/ O

1954

!SCWEC 17025

RANNSdKNANISURSTODUR
Utgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

S(fla 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftiriit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

Synatokudagsetning;
M6ttekifl;

Rannsakafl;

R15015010001

03/06/2015

03/06/2015

03/06/2015

Tegund synis
SynatOkustaflur
Audkenni

Tilefni synatOku
AOrar upplysingar

Sk]^ringar

Neysluvatn I Borholuvatn
LokahCis sunnan Arbaejarstfflu, Reykjavik
6558/ArtDasjarst[fla/23-72-Re
Reglubundid eftirlit
Hitastig viO mbttoku; 5°C
Astand vatnsb6ls; G6dur
Frdgangurvatnsbdis; Lokad

Maelingarframkvaemdar af eftiriiti viO synatOku;
Syrustig (pH): 9,3
Hitastig vid synatOku; 4,3^0

0xv«ruranns6)cnir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi via 22'C 1 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Edlis- og Efnarannsdknir

♦♦Syrustig (pH) (EVAl)

**Anmoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

**Grugg

**LeiOni (EVA3)

tteliglldi

0

0

0

tteligildi

8, 90

<0,05 mg/L

0,12 NTU

91 pS/cm

H«iBd.ld

130 930a-l!2000,TC 2007

SM, 21. ed.2005, 921SB S ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Haialld

ISO 10523:2012

HACH, DR/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7666:2012

Mat s^is

Stenst gaflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik. S.juni, 2015

t^essar ranns6knanidurst5dur eru

samtjykktar me5 rafraenni undirskrift;
Hr6lfur SigurOsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

Ekki faggildar nidurstddur

Nidurstdfiur md eingOngunota i heild sinni, nema ranns6knastofa gefi skriflegt leyfi tilannars.
Nidurstddurgilda adeins um [lafi/t^au syni sem var/voru rannsakad/ rannsdkud.
MaBli6vissa Orverumaelinga byggir d um {safl bil 95% flryggismdrkum ( K»2)oger haegt aO n^lgast upplysingar um hanamefl t)v[ aflhafa
samband vifl rann»6knastofuna.

Rannsdknarstofan uppfyilir krftfur NELAC staSals NewYorkState Departmentof Health (NYSDOH), NY auflkenni; 11290.
Effrekari upplysinga er 6skad hafifi samband vifi undirritafian eda Franklin Georgsson, svidsstj6ra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa
Vinlandsleid 12

113 Reykjavik
Simi; (3S4)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

> \li Uf o

$ W 2

19M

LSO/1ECIT02]

RANNS6KNANIOURST6eUR
Otgefnaraffaggildri ranns6knastofu
Report issued by Acaedited laboratory

Sida 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit
5302697609
Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning;
M6tteki0:

Rannsakad:

R15015260001

05/06/2015

05/06/2015

05/06/2015

Tegund synis
SynatOkustadur
AuOkenni

Tilefni s^natdku
Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Daelust6fiin viO EirlksgOtu, Reykjavik
6559/Eirlksgata/23-20-Re
Reglubundid eftirlit
Hitastig viO mbttOku: 5°C
Astand vatnsb6ls; G60ur
Frdgangurvatnsb6ls; LokaO

Maelingar framkvaemdaraf eftirliti vj6 synatOku;
Syrustig (pH): 9.1
Hitastig viflsynatOku; A.A'C
Litur/lykt/bragd; eOlilegt

drv*ruranns61cnir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22'C i 1 itd (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Edlis- og Bfnarannsdlcnir

••S^TUStig (pH) (EVAl)

♦♦Ammoniak,NH4-N(mg/1)(EVA6)

**Grugg

••LeiOni (EVA3)

MAligildi

0

1

0

Miaigildl

9,05

<0,05 mg/L

<0,10 NTO

S5 pS/on

ISO »30«-1:2000,TC 2007

SM. 21. •d.200&, 921SB 4 ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

H*lmlld

ISO 10S23:2012

KXCH, DR/2000 SP

IST EN ISO 7027:1999

ISO 7889:2012

Mat 8^i8

Stenst gaflakrofur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 8. jOnI, 2015

t>essar ranns6knaniflurst0flur eru

samjjykktar mefl rafraenni undirskrift;
Hr6lfur Sigurdsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

Ekkl faggildar nidurstddur

NiOurstOfiur mi eingSngu nota( heild sinnl, nema rannsdknastofa gefiskrifiegt leyfi til annars,
NidurstMur gildaadeins urnt>ad/|>au synisem var/voru rannsakad/ rannsdkud.
M8Bli6vissa Orverumaslinga byggir &urn pa6 bil 95% OryggismOrkum (K=2) og erh«gtaO nilgast upplysingar urn hana mafl N a6hafa
samband viO rannsdknastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyllir krOfur NELAC stadals New York State Department ofHealth (NYSDOH). NY auOkenni: 11290,
Ef frekari upptysinga er6ska6 hafifi samband vid undirritadan eOa Franklin Georgsson, sviOsstjdra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Rannsoknarstofa

Vfnland$leld 12

113 Reykjavik

Sfml; (3&4)-422 5000

Fax;(354)-422 5001

> Ui Hi o

I
I9M

isaifci'tni

RANNS6KNANieURSTdDUR
Otgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Acaedited laboratory

SlOa 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaslaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

Synatfikudagsetning:
M6tteki6:

Rannsakafl;

R15015610004

09/06/2015

09/06/2015

09/06/2015

Tegund synis
SynatOkustaflur
Auflkenni

Tilefni synatOku

AOrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus vifl Laxalbn, Grafarhoiti, Reykjavik
6561/Laxal6n/24-52-Re

ReglubundiO eftirlit
HItastig vifi m6tt0ku; 6®C
Astand vatnsb6ls; G6dur
Frdgangur vatnsb6ls: LokaO

Maelingar frarnkvaemdar af eflirtiti vi6 synatOku:
Syrustig (pH): 9,3
Hitastig vifl synatOku: 4.1®C
Litur/lykt/brag6; efllilegt

hteligildidrv«ruranns61cnir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Kdlia- 09 Bfnarannadknlr

**Syrustig (pH) (EVAl)

**Ammoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

♦•Grugg

♦*Leiani (EVA3)

0

0

0

Htalifildl

8, 90

<0,05 mg/L

0,24 NTU

81 pS/cm

Halmlld

lao 9308-1:2000,TC 2007

5H, 21. ed.200S, 9215B t ISO (232:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

B*imild

ISO 10623:2012

HACK, DR/2000 SP

1ST BN ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Mat s^is

Stenst gaeflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 12. jun(, 2015

t^essar ranns6knanlfiurst00ur eru

sampykktar med rafraenni undirskrift:
Hr6lfur Sigurflsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar nidurstddur

NiflurstMur mi eingfingu nota I heildsinni, nema ranns6knastoftigefi skriflegt leyfi til annars,
Nidurstdfiur gildaa6eins um t>ad/tiau synisem var/vorurannsakaO/ rannsdkud.
Malifivissa Srverumeelinga byggir d um pa6bii 95% OryggismOrkum {K=2) ogerhsagt aftnilgastupplysirigar um hana nnefl fjvl aO hafa
samband vifl ranns6knastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyliir krfifur NEU\C staflals New Yory State Department ofHealth (NYSDOH), NY aufikenni: 11290.
Effrekari upplysinga er 6skafl hafifi samband viO undirritaflan eOa Frankiin Georgsson, sviftsstjdra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Rannsoknarstofa

Vinlandsleid 12

113 Reykjavik
Sfml: (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

l«}4

iso/iEcno25

RANNSdKNANIDURSTODUR
Utgefr>araf faggildri rannsdknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Sida 1 af 1

Reykjavikurborg / Matv®laeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

S^natOkudagsetning;
M6tteki0:

Rannsakad;

R15015890001

11/06/2015

11/06/2015

11/06/2015

Tegund s]?nis
S^natfikustaOur
AuSkenni

Tilefni s^JriatOku
AOrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
LokahCisvi6 Lokinhamra, Grafarvogi, Reykjavik
6563/Lokinhamrar 24-55-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vifl m6tt0ku: 5''C
Astand vatnsb6ls; G6dur
Frdgangur vatnsb6ls; Lokad

Maslingar framkvaemdar af eftirtiti vid synatoku:
Syrustig (pH); 9,2
Leiflni (mS/oti); 86
Hitastig viO synatOku: 4,8'C
Litur/lykt/bragfi: efllilegt

drvsrurannsdknir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22®C i 1 ml {0VA5)

K61igerlar 1 100 ml siun (0VA3)

Efllia- og Sfnararm»61cnlr

•*S^rustig (pH) (EVAl)

**Ainmoniak,NH4-N(mg/l) (EVA6)

**Grugg

**Leieni (EVA3)

Miliglldi

0

0

0

bteligildi

9, 05

<0,05 mg/L

<0,10 NTO

86 pS/cm

Heimild

ISO 9300-1:2000,TC 2007

SM, 21. ed.20a5. 9215B « ISO 6222:199

lao 9308-1:2000,TC 2007

Haialld

ISO 10523:2012

HACH, DR/2000 SP

IST EN ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Mat s^is

Stenst gaflakrOfur skv. reglugerS 536/2001

Reykjavik, IS.junI, 2015

tsessar ranns6knaniflurst66ur eru

samjDykktar meO rafraenni undirskrift:
P&W Stein^6rsson
pall.steinthorsson@matis.is

**Ekkl faggildar nifiureWSur

Niflurstbflur md eingOngu nola 1heild sinni, nema rannsdknastofa gefi skriflegt leyfi tilannars.
Niflurstflfiur giidaa6eins um fjaO/jDau synisem var/voai rannsakafl/ rannsCkufl.
M0eli6vissa brverumaelinga byggir &um t>a6 bil 95% SryggismOrkum (K=2 )ogerh»gtaO ndlgast uppl^^singar um hana mefl tJvi afl hafa
samband vid ranns6knastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyllir kr6fur NELAC staflals New York StateDepartment ofHealth (NYSDOH). NY auflkenni; 11290.
Effrekari upplyslnga eriskafl haflfl samband via undirritaflan e6a Franklin Georgsson, svidss^dra.



^ati^
Matis ohf

Rannsoknarstofa

Vinlandsleld 12

113 Reykjavik
Simi: (3S4)-422 5000

Fax:<354)-422 5001

b

(954

ISO/lEC IT02S

ranns6knanidurst6dur
Utgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

SiOa 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

synatOkudagsetning:
MdittekiO;

Rannsakafl;

R15016320001

16/06/2015

16/06/2015

16/06/2015

Tegund synis
Synatdkustadur
Aufikenni

Tilefni synatoku

Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borhoiuvatn
Lokahus sunnan Arbasjarstlflu, Reykjavik
6564/Arbaejarstlfla/25-72-Re
Reglubundifl eftirlit
Hitastig vi6 mbttQku:
Astand vatnsbbis; G65ur
Fr^igangur vatnsb6is: Lokafl

Meelingarframkvasmdar af eftirliti vid synatOku:
Syrustig (pH): 9,4 LeiSni ([jS/cm): 83
Hitastig vifl synatOku: 4,1''C
Litur/lykt/bragd: ediilegt

6rvoruranns6)cnir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22®C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Sfllic- og Bfnarannsdknir

♦•syrustig (pH) (EVAl)

**Aininoniak,NH4-N{nig/l) {EVA6)

**Grugg

**Lei6ni (EVA3)

0

0

0

Itellglldi

9,00

<0,05 mg/L

0,57 NTU

89 pS/cm

Baiffilld

ISO 9306-1:2000,TC SOOT

SM, 21. ed.JOOS, 921SB t ISO S222:l»9

ISO 9306-1:2000,TC 2007

Hainlld

ISO 10S23:2012

HACH, D(t/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Mat s^is

Stenst gaflakrofur skv. reglugerQ 536/2001

Reykjavik, 22. jCin(, 2015

t>essar ranns6knani0urstddur eru

sam^jykktar mefl rafrasnni undirskrift:
Hrblfur Sigurflsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

Ekkl faggildar nidurstMur

NiOursteflur md eingOngunota i helld sinni, nema rannsiknastofe gefi skrifleglleyfitil annars.
NidurstOfiur giida adeins urn pad/^au syni sem varAroru rannsakaO/ rannsOKud.
Ma9li6vissa Orverumaelinga byggir d urn t>afl bil 95% SryggismOrkum (K-2) oger haegt aO ndigast upplysingar urn hanameO t>vf afihafa
samband vid rannsdknastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyllir krOfur NELAC staflais New Yori^ State DepartrDent of Health (NYSDOH), NY auflkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er 6skadhafifi sambandvifl undirritafian efla Franklin Georgsson, sviflsstj6ra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa

Vfniandsleid 12

113 Reykjavik

Simi: <3S4)-422 5000

Fax:(3S4)-422 5001

>W\U o

19)4

ISO/lEC 17025

RANNSdKNANIOURSTOOUR
Utgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

Sifla 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaslaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

S^natOkudagsetning:
M6tteki0;

Rannsakad;

R15016600001

19/06/2015

19/06/2015

19/06/2015

Tegund s^nis
SynatOkustafiur
Auflkenni

Tilefni s^natoku
Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
DaslustOfl v/Gagnveg, Grafervogi, Reykjavik
6565/Gagnvegur/25-23-Re
ReglubundiS eftirlit
Hitastig vi6 m6tt0ku: e'C
Astand vatnsb6ls: G6dur
Fr^gangur vatnsbbis: LokaO

Maelingar framkvaemdar af eftirlitivid synatfiku:
S^njstig (pH): 9,00 Leiflni (pS/cm); 76
Hitastig viO synatoku:
Litur/iykt/bragfl; eOlilegt

Iteligildidrvaxurannadlcnir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22''C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Efllis- 09 Efnaranns6knir

**Syrustig (pH) (EVAl)

**Ammoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

**Grugg

**Lei6ni (EVA3)

0

0

0

Itellglldi

8, 90

<0,05 mg/L

0,26 NTU

77 pS/oti

Heimild

ISO 9308-1:2000,TC 2007

9M, 21. ed.2005, 921SB i ISO 6222:199

ISO 9303-1:2000,TC 2007

ISO 10523:2012

HACK, DR/2000 SP

1ST EK ISO "7027:1999

ISO 7880:2012

Mat 8^i8

Stenst gaflakrofur skv. reglugerS 536/2001

Reykjavik. 22.jun(, 2015

t>essar rannsdknanidurstOdur eru

sambykktar mefl rafraenni undirskrift:
Hrdlfur Sigurflsson

hrolftjr.sigurdsson@matis.is

**Eldti faggildar niSurstMur

NifliirstMur md eingdngunota I heild sinni, nema ranns6knastofa gefiskriflegt leyfi til annars,
Ni6urst6Sur gildaadeins um ^aO/t^au synisem var/vom rannsakaO/ rannsdkud.
Melidvissa Orverumaelinga byggir i um jjafl bil 95% CryggismSrkum ( K=2 ) oger haegt afinAlgast upptysingar um hana mefl fviafl hafa
samband vifi ranns6knastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyllir krfifur NELACstafials New York StateDepartment ofHealth (NYSDOH), NY auflkenni: 11290,
Effrekari upplysinga er6ska6 hafifi samband vifl undirritafian efla Franklin Georgsson. svifisstjdra.



/ .A^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa
Vinlandslei012

113 Reykjavik

SIml: (3S4)422 5000
Pax:(3S4)-422 5001

1«M

BCMECITOIJ

ranns6knanidurst0our
Utgefnar af faggildti ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

Sida 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvslaeftiriit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning;
M6ttekid;

Rannsakad;

R16016960001

23/06/2015

23/06/2015

23/06/2015

Tegund s;^nis
SynatOkustadur
Audkenni

Tilefrii synatOku
AOrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus viO Laxal6n, Gra^rtiotti, Reykjavik
6566/Laxal6n/26-52-Re

Reglubundifi eftirlit
Hitastig viO m6tt6ku: 6®C
Astand vatnsb6ls; Gdflur

Frdgangurvatnsbdls; Lokafl

Maslingar framkvasmdar af eftirlitivIO s^natoku;
Syrustig (pH): 9,2 Leiflni (pS/cm): 78
Hitastig vifi synatOku: 4,2®C

bteligildidrv«rurann«6knlx

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi via aZ'C i 1 ral (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Bdlla- 09 Sfnaranna6knlr

**syrustig (pH) (EVAl)

•♦Ainmoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

••Grugg

*'Lei(5ni (EVA3)

0

0

0

Itallglldl

8,90

<0,05 mg/L

0,21 NTU

76 pS/cm

K«ialld

130 9308-1:2000,TC 2007

9M, 21. ed.2005, 921SB « ISO 6222:199

ISO 9308*1:2000,TC 2007

Haiaild

ISO 10523:2012

HACH, DR/2000 SP

1ST EM ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Mat s^ls

Stenst g«5aJcr0fur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 26.junf. 2015

t>essar rannsdknaniOurstOdur eru

sambykktar meO rafraenni undirskrift:
Hr6lfur Sigurflsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

**Ekkl feggildar niOurstMur

NiOurstOOur md eingdngu nota i heild sinni, nema ranns6knastofa gefi skriflegtleyf) til annars.
NidurstOOur gilda aOeins um ^aO/t)aus^nl sem varAnsru rannsakad/ rannsOkud.
M88li6vi38a OrverumaBllnga byggir d um|?aO bil 95%6ryggismOrkum (K-2 ) og er heagt ad n^ilgaat upplysingar umhana meSJ)vl afl hafa
samband vifi rannsdknastofuna.

Rannsdknarstofanuppfyllir krOfur NELAC stafials NewYork State Departmentof Health(NYSDOH), NY aufikenni; 11290.
Effrekari upplysinga er 6skadhafifi sambandvidundirritaOan efia Franklin Georgsson, svldsstj6ra.



^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa

Vinland8leid12

113 Reykjavik

Simi: (3S4)-422 5000

Fax:(3S4)-422 5001

> lif lil O

s
1954

isaiEci'ojs

ranns6knanidurst5dur
Otgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

SiOa 1 af 1

Reykjavlkurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning:
M6ttekifl;

RannsakaO;

R15017190001

Tegund synis
SynatOkustafiur
AuOkenni

Tilefni synatCku
AOrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Kjalarnes
6567/Kjalarnes/26-Kjalarnes-Re
Reglubundifl eftirlit
Hitastig vifl m6tt6ku: 10°C
Astand vatnsbdis: G60ur
Fr^gangur vatnsbbis; Lokafi

Maelingar framkvaemdar af eflirtiti vifl synaWku:
Syrustig (pH): 8,5 Leiflni (pS/cm); 134
Hitastig vifi s^natOku: 10,8''C
Litur/lykt/bragO; efililegt

Msligildi

24/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

6rv«ruranns6}cnir

E.coli 100 ml siun {0VA3>

GerlafjOldi vifl 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Cdlls- og Kfn«r*nn«61cnir

"•SJrustig {pH) (EVAl)

**Ammoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

**Grugg

**Lei(5ni (EVA3)

0

0

0

Miliglldi

8,25

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

150 pS/cm

Halaild

ISO 930S-l:2000,TC 2007

SM, 21. «d.200S, 92UB i ISO. 6222:199

ISO 930B-1:2000.TC 2007

Halaild

ISO 10523:2012

HACH, Dll/2000 SP

1ST Et) ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Mat s^is

Stenst gaeflakrOfur skv. reglugerO 536/2001

Reykjavik, 29.jun(. 2015

0essar ranns6knanidurst6dur eru

samt)ykktar mefl rafraenni undirskrift:
Hrblfur SigurOsson

hrolfur.sigurdsson@matls.is

" Ekki fagglldar nifiurstMur

Nifiurstdfiur mS eingfingu notai heild sinni, nema rannsdknastofe gefiskriflegt leyfi til annars.
Niflurstfidur gilda adeins um t>aa/|DaiJ s^ni sem var/voru rannsakafi/ rannsekuO,
MgBli6vissa 6fverum«linga byggir h, um bafl bil 95% OryggismOrkum (K=2 )og erhaagt afl ndigast upplysingar um hana meO t)vl afl hafa
samband vifl rannsflknastofuna.

Rannsflknarstofan uppfyiiir krOfur NELAC staflals New York State Department ofHealth (NYSDOH), NY auflkenni: 11290.
Ef frekari upplysinga er6skafl hafifl samband vifl undirritaflan efla Franklin Georgsson, sviflsstjflra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Rannsdknarstofa

Vinland8iei012

113 Reykjavik

Simi: (3S4)-422 SOOO

Pax:(354M22 5001

I
1954

ISCVIEC 1702}

ranns6knanidurstOour
Utgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

SIda 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning;
M6ttekid;

RannsakaO:

R15017780001

Tegund synis
SynatOkustaOur
AuSkenni

Tilefni siy'natoku
Adrar uppl^singar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus sunnan Arbaejarstiflu, Reykjavik
6569/ArbaBjarst(fla/27-72-Re
Reglubundifi eflirlit
Hitastig vifl mbttCku: 6®C
Astand vatnsb6ls: G66ur
Fr^gangur vatnsb6ls: Lokafl

Maelingar frarnkvaemdar af eftirlitivi6 synatOku:
Syrustig (pH): 9,2 Leiflni (pS/cm): 86
Hitastig vi6 synatOku: 4,1®C
Litur/iykt/bragO; eOlilegt

Iteligildi

30/06/2015

30/06/2015

30/06/2015

6Tvoruranns6knir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi vifl 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i ICQ ml siun (0VA3)

•dliS" 09 Bfnaranna6)cnir

♦♦Syrustig (pH) (EVAl)

•*Ainmoniak,NH4-N(mg/l) (EVA6)

**Grugg

**Lei6ni (EVAS)

0

1

0

MBligildl

8, 95

<0,05 mg/L

0,39 NTU

85 nS/cm

Haiolld

ISO 930S-1:2000,TC 2007

SM, 21. •d.200&, 921SB « ISO 6222:199

ISO 930S-1:2000,TC 2007

H«iaild

ISO 10&23:20X2

HACK, DR/2000 SP

I9T EH ISO 7027:1999

ISO 7$S8s2012

Mat

Stenst gaOakrfifur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik. 3.jul[, 2015

^essar rannsdknaniOurstddur em
samtjykktar mefl rafraenni undirskrift:

Hr6lfur SigurOsson
hrolfursigurdsson@matis.is

** Ekki ^gglldar nidurstOdur

NiflurstWur mi eingCngu nots Iheild sinnl, nemarannsdknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
NiflurstWur gilda a6ein8 um ^afl/^jau 8>?ni semvar/voru rannsakaO/ rannsOkufl.
Maalidvissa On/erumaelinga byggir &um patbil 95% OryggismOrkum (K=2) og erhaegt aO nilgast upplyslngar um hana mefl pv\ afl hafa
samband vid ranns6knastofuna.

Rannsdknarstofan uppfyllir krOfur NELAC staflals New York State Department of Health (NYSDOH). NY aufikenni: 11290.
Ef frekari upplysinga er68kafl hafiO samband viO undirrttaOan eSa Franklin Georgsson, sviOsstjdra,
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Efni: Nidurstddur rannsokna neysluvatns i agust 2015

Reykjavik, 4. September 2015
Tilvisun: 2015070028/25.22

SkjalalykitI: S.IKb

Verkefnisnr.: 2C>1M - l|- 3^5

- 8. SEP. 2015

Vi^takandi:

Medfylgjandi em rannsoknanidurstoQur atta s^a sem tekin vom af neysluvatni 1agust 2015.
S>Tiin standast gaedakrofur samkvaemt reglugerd nr. 536/2001 um neysluvatn.

MeSfylgjandi:
RannsoknaniSurstoflur

1ST ISO MODI

Virdingarfyllst
f.h. Heilbrigdiseftirlits Reykjavikur

Ema Svanhvit Sveinsdottir

Heilbrigdisfulltrui

Umhverfis- og skipulagssvifl
www.reykjavik.is/heilbrigdiseftirlit

Borgartun 12-14
105 Reykjavik
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Reykjavikurborg / Matvaslaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning:
M6ttekifl:

Rannsakad;

R15021330001

04/08/2015

04/08/2015

04/08/2015

Tegund s;/nis
SynatOkustafiur
Auflkenni

Tilefni synatOku
Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
LokahCisvifl Laxaldn, Grafarhotti, Reykjavik
6579/Laxal6n/32-52-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vi6 mbttOku: 7®C
Astand vatnsbbis: G66ur
Fr^gangur vatnsb6ls: Lokad

Maelingar framkvaemdar af eftirliti vid synatOku;
Leiflnl (pS/cm): 75
Hitastig vid synatOku; 4,3''C

6rv«ruranna61cnir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun {0VA3)

Xdlis- 09 Cfn*r«nn«61cnir

••syrustig (pH) (EVAl)

**Ammoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

**Grugg

**Leiani (EVA3)

MMiigildi

0

0

0

8,95

<0,05 mg/L

0,25 NTU

75 pS/cm

ISO 9306-1:2000,TC 2007

SH, 21. ed.200S, 921SB ( ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2001

RAiaild

ISO 10S23:2012

HACH, DR/2000 9P

1ST EN ISO -7027:1999

ISO 7eBe:2012

Mat a]^is

Stenst gaeOakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 7. dgust, 2015

t>essar ranns6knanidurstOdur eru

samtjykktar mefl rafraenni undirskrift:
Hr6lfur SigurOsson

hrotfur.sigurdsson@matjs.is

Ekki faggildar nidurstOdur

NiOurstOdur md eingOngu nota I heild sinni, nema ranns6knastofa gefi sknflegt leyfi tilannars.
NidurstOdur gilda ad«ins um ^aO/tJau syni sem var^/oru rannsakaS/ ranns6kud.
M80li6vissa firvenjmaBlinga byggir &um t)afibil 95% OryggismOrkum ( K~2) og er haegtafl ndlgast uppl^/singar um hana nnefl [svi afl hafa
samband viA ranns6kna$tofuna.

Ranns6knarstofanuppfyllir krOfur NELAC staftals NewYork State Departmentof Health(NYSDOH), NY auflkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er 6skaOhafifl samband vifl undirritafian eOa Franklin Georgsson, sviflsstjdra.
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Reykjavfkurborg / Matv«laeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

S>/natfikudagsetning;
MbttekiC:

Rannsakad:

R15021390001

05/08/2015

05/08/2015

05/08/2015

Tegund synis
Synat(ikusta6ur

AuOkenni

Tilefrii s^natOku
AOrar uppiysingar

Neysluvatn / Borholuvatn
Vfflines, hjukrunarh. aldraOa Kjalamesi, Reykjavik
6581/Viaines/ 32-Vlflines-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vifl mbttOku: 14®C
Astand vatnsb6ls; G6dur
Frdgangur vatnsb6ls: Lokad

Skyringar Maelingar framkvaemdar af eflirlitivifi synatOku:
LeiOni (^JS/cm): 77
Hitastig vi6 synatGku: 15°C
Litur/lykt/bragd: eOlilegt

6rvaruranna6knlr hteligildi

E.coli 100 ml siun (0VA3) 0

Gerlafjoldi viO 22''C i 1 ml (0VA5) 0

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3) 0

Edlia- 09 Bfn«ranns6)cnir Italigildl

♦♦Syrustig (pH) (EVAl) 9,15

**Ammoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6) <0,05 mg/L

••Grugg 0,47 NTU

**Leiflni (EVA3) 84 pS/cm

Mat s^ls

Stenst gaefiakrCfur skv. reglugerfl 536/2001

Hvlnild

ISO 930B-l:200a,TC 2007

SM, 21. •d.200S, 921SB t ISO 6222:199

ISO 930«-1:2000.TC 20Q7

B«imlld

ISO 10523:2012

HACK, DR/2000 9P

1ST EH ISO 7027:1999

ISO 7868:2012

Reykjavik, 10. Sgust, 2015

t^essar rannsdknaniflurstddur eru

samtjykktar meC rafraenni undirskrift:
Hr6lfur SigurOsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

Ekki faggildar nidurstOdur

NidurstMur md eingdngu nota i heild sinni, nema rannsdknastofe gefi skriflegt leyfi til anrrars.
Nidurst6dur gilda aOeins um ^A/^au syni sem var/voru rannsakaO/ ranns6kud.
Maelidvissa flrvarumaelinga byggir i um Ijafi bil95% OryggismOrkum ( K=2) og er haagtaO nfilgast upj^singar um hana med t3vi ad hafa
samband vid rann$6krTastofuna.

Rannsbknarstofan uppfyllir krCfur NELAC staflals New YorkState Department of Health (NYSDOH), NYauflkenni: 11290,
Effrekari upplysinga er dskaO hafid sambar^d vid undirritafianeda Franklin Georgsson, 3vlfisstj6ra.
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Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning;
Mbttekifl:

Rannsakad;

R15022230001

12/08/2015

12/08/2015

12/08/2015

Tegund synis
Synat6kustadur
Au6kenni

Tilefni s^naWku
Aflrar upplysingar

Neysluvatn / Borholuvatn
LokahCis sunnan Arbsjarstlflu, Reykjavik
6582/Arbaejarstlfla/33-72-Re
Reglubundid eftirlit
Hitastig viO mbttOku: S'C
Astand vatnsb6ls: Gddur
Frdgangur vatnsbdis: Lokafl

Skyringar Maelingar framkvasmdar af eftirliti viO synatOku:
LeiSni (pS/cm): 86
Hitastig vi6 synatOku: 4,1®C
Litur/lykt/bragd; edliiegt

6rv«rurannsdlcnlr Ftellgildi

E.coli 100 ml siun (0VA3) 0

GerlafjOldi vifl 22''C i 1 ml (0VA5) 0

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3) 0

BOli0- og Bfn«r»nns6)cnir Itellgildl

••Sfrustig (pH) (EVAl) 8,95

♦♦Animoniak,NH4-N{mg/l)(EVA6) <0,05 mg/L

••Grugg <0,10 NTO

**LeiOni (EVA3) 89 pS/cm

Mat 8^is

Stenst gaflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

H«inlld

ISO 9306-1:2000,TC 2007

SM, 21. •d.2005, 9215B 4 ISO 6222sl99

ISO 930e-l:2000,TC 2007

Haialld

ISO 10S23:2012

KhCH, Dtt/2000 SP

1ST CH ISO 7027:1999

ISO 7868:2012

Reykjavik, 17. dguist, 2015

t>essar ranns6knani0urstddur eru

saml^ykktar mefl rafraenni undirskrift:
Hrdlfur SigurOsson

hr0lfur.sigurd8s0n@matis.is

Ekki faggildar nidurstddur

NldurstMur nA eingdngu nota I heild sinni, nema ranns6knastota gefi skrrflegt leyfi til annars.
Nidurst6dur giida aOeins um ^aA/()au syni sem var/voru rannsakad/ rannsOkud.
Meli6vissa Orvemmaslinga byggiri um t>ad bil 95% Orygglsmfirkum <K-2 ) og er h»gt ad ndlgast upplysingar um hana med |}v{ ad hafa
samband vid ranns6knastofuna.

Rannsdknarstofan uppfylllr krdfurNELAC stadals New YorkState Department of Health (NYSDOH), NYaudkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er dskad hafidsamband vid undirritadan eda Franklin Georgsson, svldsstjdra.
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Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning:
Mbttekifl;

Rannsakad;

R15022250001

13/08/2015

13/08/2015

13/08/2015

Tegund synis
SynatOkustadur
Auflkenni

Tilefni synatoku

AOrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
LokahusAnanaustum, Reykjavfk
6583/Ananaust/33-38-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vifi mbttOku;
Astand vatnsb6ls: G60ur
Fr^gangur vatnsb6is: Lokad

Maelingar framkvasmdar af eftirlitivifl synatoku:
LeiOni (pS/cm): 83
Hitastig vid synatOku: 5,5*C
Litur/lykt/bragO: ediilegt

6rv«rur«nn«61cnl«

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22''C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Xdiis- og Xfnaranna6knir

••SJrustig (pH) (EVAl)

**'Ammoniak,NH4-N(mg/l) (EVA6)

**Grugg

♦♦Leiani (EVA3)

Iteligildi

0

0

0

MMligildi

9, 05

<0,05 mg/L

0,34 NTU

81 pS/cm

Haiaild

ISO 9308-1:2000,TC 2007

SH, 21. ed.2005, 921SB ^ ISO 6222:199

ISO 9}OS-1:2000,TC 200T

ISO 10523:2012

HXCH, OR/2000 SP

1ST EN ISO 1027:1999

ISO 7866:2012

Mat 83^18

Stenst gasflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavfk, 17. SgCist, 2015

t>essar ranns6knanidurst00ureru

sampykktar mefi rafraenni undirskrift:
Hr6lfur SigurOsson

hrolfur.sigurdsson@mati$.is

Eldti fagglkjar nidurstOOur

Nidurstddurmd eingdngu nota I heild sinni, nema ranns6kna$tofa gefi skriflegt leyfi tilannars.
Nifiurstddur gilda adeins um ^afi/^au syni sem var/voru rannsakaO/ rannsGkuO.
MsBlibvissa CrverumaBlinga byggir d um |>aa bil 95% OryggismOrkum ( K-2) oger haagt aO ndlgast upplysingar um hanamefl pvi ad hafa
samband vid ranns6knastofur^a.

Ranns6knarstofan uppfyilir kr6fur NELAC staflals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auWtennI: 11290.
Effrekari upplysinga er iskaS hafifi samband vid undirritadan efiaFranklin Georgsson. 8vi0s»tj6ra,
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Reykjavfkurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

S^natOkudagseU^ing;
Mbttekid:

Rannsakad:

Tegund synis
Synatdkustadur
AuOkenni

Tilefni s^natOku
Adrar upplysingar

Sk^ringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus vi6 Laxalbn, Grafarholti, Reykjavik
6584/Laxai6n/34-52-Re

Reglubur^did eftirlit
Hitastig vifl m6ttOku: e'C
Astand vatnsb6ls; G6dur
FrSgangurvatnsb6ls; Lokafl

Maslingar framkvaemdar af eftirliti vid synatOku:
LeiOni (MS/cm); 76
Hitastig viO synatOku: 4,3°C
Litur/lykt/bragd: eOlilegt

R15022720001

18/08/2015

18/08/2015

18/08/2015

drvarurannsdicnlr

E coli 100 ml siun (0VA2)

GerlafjOldi viO 22®C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

BOlis- og Cfnaranns6knir

••Sjrustig (pH) {EVAD

**Ainmoniak,NH4-N(mg/l} <EVA6)

**Grugg

**LeiOni {EVA3)

Millgildi

0

1

0

Millgildl

8,95

<0,05 mg/L

0,28 NTU

74 pS/cm

Halfflild

SM 21. ad 9222 a.b.c

SK, 21. Ad.2005. 921SB 4 ISO 6222:199

tso 93oe>i:20oo,'rc 2007

B«lmild

ISO 10523:2012

KACH, DR/2000 S?

1ST EH ISO 7021:1999

ISO 788B;2012

Mat s^^is

Stenst gaB5akr5fur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 21.^gCist, 2015

**Eld(i feggildar nIdurstMur

t>essar rannsdknanidurstOdur em

sam|Dykktarmefl rafraenni undirskrift:
Hrdlfur Sigurflsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

NlflurstMurmd eingOngunota i heild sinni, nema ranns6knastofa gefi skriflegtleyfitilannars,
NifiurstdOur gilda adeins um ()aO/()au synl sem var/voru rannsakad/ rannsOkuO.
Maslidvissa Orverumaelinga byggir i umt>afi bil 95%OryggismOrkum (K-2 ) og er haagt aO nSlgast upplysingar um hana mefl f)vl ad hafa
samband vifl ranns6knastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyllir krfifurNELAC staOalsNewYork State Departmentof Health(NYSDOH). NY auOkenni: 11290,
Effrekari upplysinga er 6$kaO hafifl samband vid undirntaOan eda Franklin Gecrgsson, svlflsstj6ra.
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Syni Nr.

Vatn

SynaWkudagsetning:
M6ttekid:

Rannsakad:

R15023060001

20/08/2015

20/08/2015

20/08/2015

Tegund synis
SynatOkustadur
Auflkenni

Tilefni synatOku
Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borhoiuvatn
Lokahus viO Kringlumyrarbraut, Reykjavik
6585/Kringlumyri 34-48-Re
Reglubundid eftirlit
Hitastig viO m6tt(5ku:
Astand vatnsbdis: G60ur
Frdgangur vatnsb6ls: Lokad

Maslingar framkvaemdar af eftirliti vid synatOku;
Leidni (pS/cm): 83
Hitastig vifl s^natOku: 4,3®C
Litur/lykt/bragO; ediiiegt

drveruranna6)cnir

E.coli 100 ml slun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Edlls- eg Xfnar«nn*6knir

•♦S^rustig (pH) (EVAl)

♦♦Airanoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

**Grugg

**LeiSni (EVA3)

Miligildl

0

0

0

Htallgildl

9,05

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

83 wS/cm

Mat s^is

Stenst gasOakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Mttlmlld

ISO 930S*1:2000,TC 2007

SH, 21. •d.200&, 9215B < ISO (2221199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

H«lalld

ISO 10523:2012

HACK, OR/2000 SP

1ST EH ISO 7027:1999

190 7866:2012

Reykjavik, 24. dgust, 2015

^essar ranns6knanidurst00ur eru

sampykktar meOrafrasnni undirskrift;
Hr6lfur SigurOsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

Ekki faggildar nifturstOdur

NiOurstddur mi eingdngu nota I heild sinni, nema rannsdknastofa gefi skriflegtleyfi tilannars.
Niflurstddur gilda adeins um t>afl/t}au syni sem varAfom rannsakad/ rannsfikud.
M®li6vissa firverumaalinga byggir d um ^ad bil 95% flfyggismOrkum ( K=2) oger hagt aflndlgast upplysingar um hana nrtefl {)v( aflhafa
samband vifl rannsdknastofuna.

Rannsflknarstofan uppfyltir krOfur NEIAC staflalsNew York State Department of Health (NYSDOH), NY auflkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er bskafl hafifl samband vifl undimtaflan efla Franklin Georgsson, svifisstjdra.
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Reykjavikurborg / Matvaslaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
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Syni Nr.

Vatn

Synatdkudagsetning;
M6ttekifl:

Rannsakad;

Tegund s;^nis
Synatdkustadur
AuGkenni

Tilefnl s^natflku
Adrar upplysingar

Sk^^ringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus sunnan Arbaejarstlflu, Reykjavik
6586/Arbaejarstlfla/35-72-Re
Regtubundifi eftirlit
Hitastig vifi m6tt6ku:
Astand vatnsbbls: G6flur
Frdgangur vatnsb6ls; Lokad

Maelingar framkvaemdar af efbrliti vid s^natOku:
Leiflni (pS/cm); 82
Hitastig vi6 synatOku: A,2'C
Litur/lykt/bragd: efililegt

R15023790001

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

6xvAruranns6)cnir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22''C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Kdlis- og Efnaranns61tnir

**S^rustig (pH) (EVAl)

**Aiiimoniak,NH4-N(mg/l) (EVA6)

**Grugg

••LeiOni (EVA3)

Iteligildl

0

0

0

Itellglldl

9,05

<0,05 mg/L

0,15 NTU

110 pS/cm

Halmlld

ISO 930B-1:2000,TC 2007

SH, 21. cd.2005, 921S8 « ISO <222:199

130 9308-1:2000,TC 2007

Haiaild

ISO 10523:2012

HACH, DIl/2000 SP

1ST EK ISO ''021:1999

ISO 7666:2012

Mat

Stenst gasflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik. 31. dgust, 2015

t>essar ranns6knanidurst0dur eru

sam|:>ykktar mefl rafraenni undirskrift;
Pdll Steint}drsson
pall.steinthors$on@matis.is

**Ekkl feggRdar nidurstMur

Ni6urst6durmd eingOngunota f heild sinni, nema rsnnsdknastofa gefi skriflegtleyfi tilannars.
Nifiurstddur gilda adelns um pad/t>ausyni sem varA/oru rannsakaO/ rannsOkud.
Maelidvissa Orverumaalinga byggir d um fjaO bil 95% OryggismOrkum ( K=2) oger haegt afi naigast upplysingar um hana mefl ^jvi a« hafa
samband vid rannsdknastofuna.

Rannsdknarstofan uppfyllir krfifur NELAC stafials New York StateDepartment ofHealth (NYSDOH), NY auOkennI; 11290,
Effrekari upplysinga er 6»ka« hafifi samband vifl undirritaflan efla Franklin Georgsson, sviflsstj6ra.
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Matis ohf

Rannsoknarstofa
VinlandsleiO 12

113 Reykjavik

Simi: (354)-422 5000

F8x:(3S4)-422 5001

b

ISUIEC 1702}

RANNSbKNANIDURSTOOUR
Otgefnaraf faggildri rannsdknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Side 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

S]^natdkudagsetning;
M6ttekifi:

Rannsakafl:

R15023920001

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

Tegund synis
Synatfikustadur
Auflkenni

Tilefni synatOku
Aflrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
DaslustOflin vifl EirlksgOtu, Reykjavik
6587/Eiriksgata/35-20-Re
Reglubundid eftirlit

Hitastig vi6 mbttOku; S'C
Astand vatnsb6ls; Gddur
FrSgangur vatnsb6ls: LokaS

Maelingar framkvasmdar af eftirliti vi5 synatOku;
Leiflni (^jS/cm); 85
Hitastig viO synatflku: 4,5''C
Litur/lykt/bragd: ediilegt

drvaruranns61cnir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi vid 22'C i 1 ml (0VA5)

Kdligerlar i 100 ml siun (0VA3)

Edlia- og E£naranns6knir

**Syrustig (pH) (EVAl)

**Ammoniak,NH4-N{mg/l)(EVA6)

**Grugg

**LeiOni (EVA3)

Msligildi

0

0

0

MBligildi

8,95

<0,05 mg/L

0,10 NTO

81 pS/an

Haimild

ISO 9308-1:2000,tC 2007

SM, 21. ed.200S, 921SB 6 ISO 6222:199

ISO 93O0-1:2OOO,TC 2007

H«imild

ISO 10523:2012

KACH, DR/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7666:2012

Mat ST^is

Stenst gcBSakrttfur skv. reglugerS 536/2001

Reykjavik, 31. dgiist, 2015

t»essar ranns6knaniflurst06ur eru

sambykktar mefl rafrasnni undirskrift:
Anna PSIa Vignisd6ttir
anna.p.vigr^isdottir@matis.i$

Ekki faggildar nidurstddur

Nifiurstfidur mA eingfingu nota I heild sinni, nema rannsdknastofa gefi skriflegtleyfitil annars.
NiCurstMur gildaafteins um fjafi/tjau synisem var/vorurannsakaO/ rannsOkufi,
Meeliivissa flrverumaBlinga byggir &um jsafl bil 95% OryggismOrkum (Ks2 )oger heegt aflnSlgast upplysingar um hana mefl jsvl aflhate
samband vifl rannsdknastofuna.

Rannsbknarstofan uppfyllir krflfur NELAC staflals New York State Department ofHealth (NYSDOH), NY auflkenni: 11290.
Ef frekari upplysinga er6skafl hafifi samband vifl undinitaflan efla FrankHn Georgsson, sviflsstjflra.
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Efni: Nidurstodur rannsokna neysluvatns i September 2015

Reykjavik, 10. n6vember
2015

Tilvisun: 2015070028/25.22
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/ . V^ati^
Matis ohf

Rannsoknarstofa
V[nlandsleid12

113 Reykjavik

Sfmi: (354H22 SOOO

Fax:(354)-422 5001

l»54

ISCVIEC I702S

ranns6knanidurst6dur
Citgefnar af faggildri rannsdknastofu
Report issued by Accredited laborato^

S(da 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaslaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

Synatokudagsetning:
M6tteki6:

Rannsakad:

Tegund synis

Synatokustadur
Auflkenni

Tilefni synatOku

Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn

Lokahus vifi Laxal6n, Grafarhoiti, Reykjavik
6589/Laxal6n/36-52-Re

Reglubundifl eftirlit
Hitastig vifl mbttbku: 4X
Astand vatnsb61s: G6flur
FrSgangur vatnsb6ls: Lokad

Masiingar framkvaemdar af eftiriiti vid synatbku;
Hitastig vifl synatdku: 4,3°C
Litur/lykt/bragfi: efililegt

R15024770001

03/09/2015

03/09/2015

03/09/2015

drveruranns6)cnir

E.coli 100 ml siun {0VA3)

GerlafjOldi vifl 22°C i 1 ml (OVAS)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Edlis- og Efnarann86)cRir

♦•S^rustig (pH) (EVAl)

••Animoniak,NH4-N{mg/l) (EVA6)

**Grugg

♦♦Leiflni (EVA3)

MaBliglldi

0

0

0

>taligildi

9,00

<0,05 mg/L

0,14 NTU

74 jaS/citl

Heifflild

ISO 9308-1:2000,TC 2007

SM, 21. ed.200S, 921SB t ISO 6222:199

ISO 9308-Xj2000,TC 2007

HaiJBlld

ISO 10S23:2012

HACH, DR/2000 SP

1ST EM ISO 7027:1999

ISO 7868:2012

Mat

Stenst gffiflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 8. September, 2015

**Ekki faggildar niOurstddur

t>essar rannsdknar^idurstddur eru

sam|Dykktar mefi rafrasnni undirskrift:
Anna Pdia Vignisdbttir
anna.p.vignisdotttr@matis.is

NiOurstOdur md eingdngu nota I heild sinni, nema rannsdknastofa geri skriflegt leyfitil annars.
NiOurstOdurgilda adeins um [lad/pau syni sem var/voru rannsakaO/ rannsOkuO.
M2Bli6vissa (Srverumaelinga byggir &um f>aa bil 95%firyggismOrkum (K=2) og er haegt aO ndigast upplysingar um hana med pv(aOhafa
samband viO ranns6knastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyllir krofur NELAC staOals NewYork State Department of Health (NYSDOH). NY auOkenni; 11290.
Effrekari upplysinga er 6$kaO hafifl samband vifi undirntaOan efla Franklin Georgsson. sviflsstjbra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Rannsoknarstofa
Vinland$leid12

113 Reykjavik

SImi: (354H22 5000

Fax:(354)-422 5001

> lii Ui o

1«54

ISO/IEC I7025

RANNS6KNANIDURST6£)UR
Utgefnar af faggildri rannsdknastofu
Report issued by Accredited laboratory

SIda 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaslaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

Synatdkudagsetnlng:
M6ttekifl:

Rannsakad:

R15024900001

04/09/2015

04/09/2015

04/09/2015

Tegund synis
Synatokustadur
Auflkenni

Tilefni synatdku

Afirar upplysingar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus vifi Lokinhamra, Grafarvogi, Reykjavik
6590/Lokinhamrar/36-53-Re

Regiubundid eftirlit
Hilastig vifl m6tttiku: 4''C
Astand vatnsb6ls; G6dur
FrSgangur vatnsb6ls: Lokad

Skyringar Maelingar framkvaemdar af eftirlitivid synatdku:
HItastIg vi6 synatdku: 5,0'C
Litur/lykt/bragd: ediilegt

drvaruranns6kni.r tteligildi

E.coli 100 mi siun {0VA3) 0

Gerlafjoldi vifl 22°C i 1 ml (0VA5) 0

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3) 0

Efllis- og Efnaranns6]cni.c Itellglldl

**S^rustig (pH) (EVAl) 8,95

**Ammoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6) <0,05 mg/L

**Grugg 0,17 NTU

**Leidni (EVA3) 81 pS/cm

Mat synis

Stenst gffidakr&fur skv. reglugerO 536/2001

Haimlld

ISO 930e-l:2000,TC 2007

SM, 21. ad.2005, 921SB t ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Hslnlld

ISO 10523:20X2

KACH, DR/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7868:2012

Reykjavik, 8. September, 2015

t^essar ranns6knaniflurstddur eru

samt^ykktar mefl rafraenni undirskrifl:
Anna P^la Vigntsd6ttir
anna.p.vignisdottir@matis.is

**Ekki faggildar nidurstOOur

NifiurstOdurmd eingOngu nota I heild sinni, nema rannsifiknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
NiflurstOdurgifda adeins um t^ad/pau syni sem var/voru rannsakad/ rannsOkud.
Maslibvissa drveoimaslinga byggir6 um bafi bil95% dryggismOrkum (K=2) og er haegt afi ndlgast upplysingar um hana med pv(ad hafa
samband viO ranns6knastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyllir krOfur NEI^C staOals New YorkState Department of Health (NYSDOH). NY auOkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er 6skaA hafidsamband vIO undirritadan eda Franklfn Georgsson. svidsstjdra.



/ .V^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa
VinlandsleiO 12

113 Reykjavik

Simi; (354)-422 5000

F8x:(354)-422 5001

>W\SJ o

I»54

ISCVIEC 17023

ranns6knaniourst5dur
Otgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

SlOa 1 af 1

Reykjavfkurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Tegund synis

Synatdkustadur

AudkennI

Tilefni synatOku
Aflrar upplysingar

Neysluvatn / Borholuvatn

Lokahus sunnan Arbaejarstiflu, Reykjavik
6592/Arba5jarstifla/37-72-Re
Reglubundid eftirlit
Hitastig viO m6tt6ku: 5°C
Astand vatnsbbis; G6dur
FrSgangur vatnsbdis; Lokad

Skyringar

Orverurannsdlcnir

E.coli 100 ml slun (0VA3}

GerlafjOldi vifl 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml slun {0VA3)

Bdlls- og Efn&ranns6knir

♦*S^rustig {pH) (EVAl)

**Ainmoniak,NH4-N(mg/1) (EVA6)

**Grugg

**Leiflni {EVA3)

MaBllglldl

0

4

0

KMllgildi

9,05

<0,05 mg/L

0,40 NTU

84 pS/cm

Mat synis

Stenst gaeflakrOfur skv. reglugerS 536/2001

Syni Nr.

Vatn

Synat6kudagsetning:
M6tteki6:

Rannsakad:

R15025310004

09/09/2015

09/09/2015

09/09/2015

Haimlld

ISO 9306-1:2000.TC 2007

SM, 21. ed.200S, 9215B < ISO £222:199

ISO 930e-l:2000,TC 2007

Haimlld

ISO 10S23:2012

HACH. DR/2000 SP

1ST EN ISO 702-7tl999

ISO 7SeSr2012

Reykjavik, 14. September, 2015

t^essar ranns6knanidurst6dur eru

sam^ykktar meO rafraenni undirskrift:
Hr6lfur Sigurdsson
hrolfur.sjgurdsson@matis.is

Ekki faggildar nidurstOOur

NiOurstOflur mi eingdngu nota I heild sinni, nema rannsfiknastofa gefi skriflegtleyfi tilannars.
NidurstOdurgilda adelns um baO/|}ausyni sem varA/orurannsakafi/ rannsdkud.
Maalidvissa firverumaelinga byggir &um t>aa bil 95%OryggismOrkum (K=2) oger haegt aflnSlgast upplysingar umhana mefl pvla6 hafa
samband viO ranns6knastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyllir krofur NELAC staOals NewYork Stale Department of Health (NYSDOH), NY au»enni; 11290.
Effrekari upplysinga er 6ska0 haflO samband vifl undirntaOan eta Franklin Georgsson. sviflsstjdra.
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Rannsoknarstofa
VInlandsleid 12

113 Reykjavik

Simi; (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

1»54

ISOIEC 17025

ranns6knani0URSt6dur
Utgefnar af faggildri rannsdknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Sfda 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

BorgartCin 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

Synatdkudagsetning;
Mottekid:

Rannsakad;

Tegund synis

SynatOkustafiur
Aufikenni

Tilefnl synatbku
A6rar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn

Daslustod v/Gagnveg, Grafarvogi, Reykjavik
6593/Gagnvegur/37-23-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vifl mottOku: T'O
Astand vatnsbbis: G66ur
Frdgangur vatnsbols: Lokad

Mffilingar framkvaemdar af eftirliti vifl synatoku:
Hitastig vifi synatoku: 5,8°C
Litur/lykt/bragfl; efililegt

R15025720001

11/09/2015

11/09/2015

11/09/2015

6rverur2uuxs6Icnir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi vid 22°C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Efllis- og Efnara2ms6knlr

**S^rustig (pH) (EVAl)

**Aitunonlak,NH4-N(mg/l) (EVA6)

**Grugg

**LeiSni (EVA3)

0

0

0

ttellgileti

8,95

<0,05 mg/L

0,10 NTU

77 pS/cm

Helfflild

ISO 9308-1:2000,TC 2007

SH, 21. ed.200S, 9215B & ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 200T

Heialld

ISO 10523:20X2

HACK, DR/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Mat s^^nis

Stenst gasdakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 14. September, 2015

**Ekkl faggildar nidurstdfiur

t^essar rannsbknanidurstodur eru

samtDykktar med rafraenni undirskrift:
Hrolfur Sigurfisson

hrolfur.sigurdsson@matls.is

NlflurstOOur eingOngu nota i heild sinni, nema ranns6knastofa gefi skriflegtleyfi tilannars.
NiOurstddurgilda aOeins um |?ad/0au s]^ni sem var/voru rannsakad/ rann$6kud.
Maeli6vissa erverum®linga byggir &um baO bil 95% aryggismOrltum {K=2)oger haegt afindlgast upplysingar um hanamefl t)v( afihafa
samband vifi rannsfiknastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyliirkrOfur NELACstafials New York State Department of Health (NYSDOH), NY auflkenni; 11290.
Effrekari upplysinga er fiskafi hafifi sambandvifi undirritafian efia Franklin Georgsson. sviflsstjfira.



/ . v^ati^
Matis ohf

Rannsoknarstofa
Vinlandsleid12

113 Reykjavik

Simi; (354H22 5000

Fax:(354)-422 5001

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

> tsi i£i 6

I«$4

ISOOEC IT02S

RANNS6kNANI0URSTO0UR
Utgefnar af faggildti ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

Sfda 1 af 1

Syni Nr.

Vatn

Synatdkudagsetning:
M6tteki6:

Rannsakad:

R15026380001

16/09/2015

16/09/2015

16/09/2015

Tegund synis
Synatdkustadur
Audkenni

Tilefni synatoku

Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn

Kjaiarnes
6594/Kjalames/38-Kjalarnes-Re

Regiubundifi eftirlit
Hitastig vifl mbttbku: 16°C
Astand vatnsb6ls; G6dur
Frdgangurvatnsb6ls; Lokad

Maslingar framkvaemdar af eftiriiti vid synatdku:
Syrustig (pH); 9,1 LeiOni (pS/cm): 72
Hitastig vi6 synatOku: 17,3°C
Litur/lykt/bragfl: efililegt

MBligildldrverurannsdknlr

E.coli 100 ml siun (0VA3) 0

GerlafjOldi via 22'C i 1 ml (0VA5) 3

K61igerlar i 100 ml siun {0VA3) 0

Edlis- og Efnaranns6kiilr MMliglldl

**Syrustig (pH) (EVAl) 8,95

**Anunoniak, NH4-N (mg/1) (EVA6) <0,05 mg/L

**Grugg <0,10 NTU

**Leiani (EVA3) 79 pS/cm

Mat synis

Stenst gaeflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Ekkl faggildar niflurstMur

Heimild

ISO 930e-l:2000,TC 2007

SH, 21. •d.200&, 92198 ( ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

H*iaild

ISO 10523:2012

HACH, DR/2000 SP

1ST EM ISO 7027:1999

ISO 78BS:2012

Reykjavik, 22. September, 2015

(^essar ranns6knanidurstddur eru

samt)ykktar mefi rafr®nni undirskrift:
Hr6lfur Sigurflsson

hro^r.sigurdsson@matis.is

NiOurstOOur md eingOngu nota I heild sinni, nema ranns6knastofa gefi skriflegt leyfitil annars.
NiOurstOdur gilda adeins um pad/pau s;^ni sem var/voru rannsakaO/ rannsfikufi.
Maelidvissa dfvenjmalinga bygglr d umfiafl bil 95%OryggismOrkum {K=2) og er haegt aO ndlgastuppl|?singar umhana mefl pvlaO hafa
samband viO ranns6knastofuna.
Ranns6knarstofan uppfyllir krOfurNELACstaflais New York State Department of Health (NYSDOH). NY audkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er dskafl hafifl sambandvifl undirritaflan eOa Frankifn Georgsson, sviflsstjOra.
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Matfs ohf

Rannsdknarstofa
Vinlandsleid 12

113 Reykjavik

Simi; (354)-422 5000

Fax:(354H22 5001

Reykjavfkurborg / Matvaslaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

^ Ui 11/ O

l«M

tSOaEC 1702S

RANNS6KNANIBURST60UR
Utgefnar af faggildh ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

Sfda 1 af 1

Syni Nr.

Vatn

Synatdkudagsetr^lng:
Mdttekid;

Ranrtsakad:

R15026410001

17/09/2015

17/09/2015

17/09/2015

Tegund synis
Synatdkustadur
Audkenni

Tilefni synaWku
Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus vid LaxaI6n, Grafarholti, Reykjavik
6595/Laxal6n/38-52-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vifl mdttOku: S'C
Astand vatnsb6ls: G6dur
Frdgangur vatnsb6ls: Lokad

Maslingar framkvaemdar af eftiiliti vtd synatdku:
Syrustig (pH); 9,2 Leidni (pS/cm): 78
Hitastig vifl synatdku: 4,3''C
Litur/lykt/bragd: ediilegt

iteligildi0rv«ruranns6)cnir

E.coli 100 ml siun {0VA3)

Gerlafjoldi vifl 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Kdlis- eg Efnaranns6knir

♦•Syrustig (pH) (EVAl)

*»Ammoniak,NH4-N(mg/l){EVA6)

**Grugg

♦•Leiani (EVA3)

Mat synis

Stenst gaflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

**Ekki faggildar nidurstMur

Haimlld

0 ISO 9308-1:2000,TC 2007

0 SK, 21. ed.2005, 921SB 4 ISO €222:199

0 ISO 9308-1:2000,TC 2007

iftiliglldi R«imild

6/ 90 ISO 10523:2012

<0,05 mg/L hach, dr/2ooo sp

0,17 NTU 1ST BN ISO 7027:1999

77 pS/Cm ISO 7888:2012

Reykjavik, 22. September, 2015

t>essar rannsdknanidurstMur eru

samt^ykktar med rafraenni undit^krift:
Hr6lfur Sigurdsson
hrotfur.sigurdsson@rDatjs.is

NiflurstMur eingflngu nota I heild sinni, nema rannsdknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
NiOurstOOur gilda adeins um |3ad/tiausyni sem varA/oru rannsakaO/ rannsdkud.
Maelldvissa Crverumaalinga byggir i um t)afi bil 95%6ryggism0rkum ( K=2) og er haegt a6 n^igast upplysingar um hana meO |5vl afl hafa
samband viO ranns6knastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyliir krCfur NELAC stadais New York State Department of Health (NYSDOH), NYauOkenni: 11290.
Effrekati uppiysinga er 6skafl hafid sambandvidundirritadan eOa Franklin Georgsson. svidsstjdra.
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IS<Vl£C n025

ranns6knaniourst6dur
Utge^ar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

S(da 1 af 1

Syni Nr.

Vatn

Synatdkudagsetning:
M6tteki0:

Rannsakad:

R15027180001

24/09/2015

24/09/2015

24/09/2016

Tegund synis

Synatokustadur
Audkenni

Tilefni synatOku
Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn

Lokahus sunnan Arbaejarstifiu, Reykjavik
6596/Arbasjarstifla/39-72-Re
Reglubundid eftirlit

Hitastig vi6 mbttCku: 5°C
Astand vatnsbbls: G6flur
Frdgangur vatnsbdis: Lokad

Masiingar framkvaemdar af eftirliti vid synat6ku:
Syrustig (pH): 9,4 Leifini (pS/cm); 83
Hitastig vifi synatbku: 4,2'C
Litur/lykt/bragd; edillegt

Iteligildl0rvoruranns6)cnir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Edlls- 09 Efnaxajms61cnir

**Syrustig (pH) (EVAl)

•*Ammonia)c,NH4-N(mg/l) (EVA6>

**t3rugg

♦♦LeiGni (EVA3)

Mat synis

Stenst gaeflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Ekkl fagglldar niOurstOdur

Helmild

0 ISO 9308-1:2000,TC 2007

0 SH, 21. ed.2005, 921SB ( ISO «222:199

0 ISO 9306-1:2000,TC 2007

Iteliglldi H«imlld

8, 95 ISO 10523:2012

<0,05 mg/L hack, oR/2000 sp

<0,10 NTU 1ST BK ISO 7027:1999

82 pS/Cm 180 7898:2012

Reykjavik, 28. September. 2015

t>essar ranns6knanidurst0dur eru

samtjykktar med rafraenni undirskrift:
Hrdlfur SigurOsson

hro}fur.sigurdsson@rnati$.is

NiOurstfiOur md eingOngu nota (heild sinni, nema rann$6knastofa gefi skriflegt leyfi tilannars.
Nidui^tOOur gilda adeins urn |)aO/^au syni sem var/voru rannsakad/ rannsSkud.
Maslibvissa flrverumaalinga byggir d urnpai bil 95% 6ryggism0rkum {K=2) og er h»gt ad n^lgast upplysingar urnhana nfied bvla6 hafa
samband viO ranns6knastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyllir kr6fur NEl^C staflals NewYork State Department of HealUi (NYSDOH), NY aufikenni: 11290.
Effrekan upplysinga er 6$kad hafiO samband vid undirritadan eda FranklfnGeorgsson, svidsstjbra.



/ ^V^ati^
Matis ohf

Rannsdknarstofa
V[nlandsleid12

113 Reykjavik

Simi: (354)-422 5000

Fax;(354)-422 5001

Reykjavlkurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

> U/ ^ 6

I9$4

ISOIEC I7D35

ranns6knanidurst60UR
Utgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

SIda 1 af 1

Syni Nr.

Vatn

Synatokudagsetning:
M6tteki6:

Rannsakad;

R15027320001

25/09/2015

25/09/2015

25/09/2015

Tegund synis

Synatdkustadur
Audkenni

Tilefni synatOku
Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
LokahusAnanaustum, Reykjavik
6597/Ananaust/39-38-Re
Reglubundifi eftirlit
Hitastig vid m6tt6ku; 6'C
Astand vatnsb6ls; G6dur
Frdgangur vatnsb6ls: Lokad

Mslingar framkvaamdar af eftirlitivid synatdku:
Syrustig (pH): 9,3 Leifini (pS/cm): 93
Hitastig vid synatOku: 5,3'C
Litur/iykt/bragd: ediilegt

bteligildldrv«ruranns6knlr

E.coli 100 ml siun (0VA3) 0

GerlafjOldi vifl 22''C i 1 ml (0VA5) 0

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3) 0

SAlis- og Efnaranns6)cnir Millglldi

•♦syrustig (pH) (EVAl) 9,05

**Ammoniak,NH4-N{mg/l){EVA6) <0,05 mg/L

**Grugg 0,10 NTU

**Leiflni (EVA3) 84 pS/cm

Mat synis

Stenst gajflakrftfur skv. reglugerO 536/2001

Ekki faggildar niOurstOdur

Heimild

ISO 9308-1:2000,TC aOOT

SH, 21. *(1.200$, »21SB « ISO «222:199

ISO 930e-l:2000,TC 2007

HsimlXd

ISO 10523:2012

HACH, DR/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7686:2012

Reykjavik. 28. September, 2015

t^essar ranns6knani6urstOdur eru

sartifjykktar mefl rafrasnni undirskrift;
Hr6lfur Sigurfisson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

NidurstOdurmd eingOngu nota I heild sinni, nema rannsdknastofa gefi skriflegt leyfitil annars.
NiOurstOflur gilda adeins um |3afi/(>au syni sem var/voru rannsakad/ rannsdkuO.
Maell6vissa Orverumaelinga byggiri um [safi bil95% OrygglsmOrkum (K=2) og er haegt afl ndlgast upplysingar um hana meOfjvl afl hafa
samband viO rannsbknastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyllir krflfur NELAC staflals NewYork Slate Department of Health (NYSDOH), NY auflkenni: 11290.
Ef frekari upplysingaer flskafl hafiflsamband viflundirhtaflanefla FranklinGeorgsson. sviflsstjOra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Rannsdknarstofa
V[nlandsleid12

113 Reykjavik

SImi: (354M22 5000

Fax:(354)422 5001

> U/UI u

1954

S(MECI703S

RANNSdKNANIDURSTODUR
Utgefnar af faggildri rannsdknastofu
Report issued by Accredited laboratory

SIda 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaslaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning:
Mbtlekifl;

Rannsakad;

R15027440001

Tegund synis
Synatokustadur
Audkenni

Tilefni synatOku
Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus vifi Laxaldn, Grafarholti, Reykjavik
6599/Laxal6n/40-52-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vifl m6tt6ku: 5°C
Astand vatnsbdis: G6flur
FrSgangur vatnsb6ls; Lokad

Maelingarframkvasmdar af eftirliti vid synatdku:
Syrustig (pH): 9,4 Leidni (pS/cm): 76
Hitastig vifi synatOku: 4,3®C
Litur/lykt/bragd; ediilegt

bteliglldi

28/09/2015

28/09/2015

28/09/2015

OrYttrurzumadknic

E.coLi 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22®C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Sdlis- 09 Efnaranns6luilr

♦♦syrustig (pH) (EVAl)

**Animoiiiak,NH4-N(mg/l) (EVA6)

**Grugg

**Leiani (EVA3)

0

0

0

8, 90

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

76 yS/cm

Halalld

ISO 9308-ls2000,TC 2007

SM, 21. *<1.2003. 921SB ( ISO 6222:199

130 9308-1:2000,TC 2007

R«iBlld

ISO 10523:2012

KACH, Da/2000 SP

1ST EH ISO 7027:1999

ISO 7a8Ss2012

Mat s^^is

Stenst gaeSakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 1. oktdber, 2015

Ekki faggiidar niOurstddur

t^essar ranns6knanl0urstd0ur eai

sam|5ykktar mefl rafraenni undirskrifl;
Hr6lfur Sigurfisson

hrolfur.sigurds$on@matis.is

Niflurstoaur md eingOngu nota I heild sinni, nema ranns6knastofa gefi skriflegtleyfi tilannars.
NiflurstOflur gilda afleinsum |)afl/^ausynisem var/voru rannsakafl/rannsOkuO.
Masli6vissa OrverumaBlinga byggir &um pat bii 95% Oryggismerkum ( K=2) oger haegt a6 nliigast upplysingar um hana meO fsvi aO hafa
samband vifi rannsdknastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyiiir krOfur NEl_AC staflais New York State Department ofHealth (NYSDOH), NY auflkenni: 11290.
Effrekari uppiysinga er dskad hafifi samband vifl undirritafian eflaFrankiln Georgsson, sviflsstjbra.



^ati^
Matfs ohf

Rannsoknarstofa
Vinlandsleid 12

113 Reykjavik
Sfmi: {354}-422 5000

Fax:(354)-422 5001

b

1«4

ISOIEC 17025

ranns6knanidurst60UR
Otgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

Sfda 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaslaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

Synatokudagsetning:
M6ttekid:

Rannsakad;

R15027740001

Tegund synis
Synatdkustadur
Audkenni

Tilefni synatoku

Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus vid Kringlumyrarbraut, Reykjavik
6600/Kringlumyri/40-48-Re

Reglubundid eftirlit

HItastig vi6 mottoku; 4''C
Astand vatnsbbis: G6dur
Fr^gangur vatnsb6ls: Lokafi

Maelingar framkvaemdar af eftiriiti vid synatoku:
Syrustig (pH): 9,5 Leidni (pS/cm): 84
Hitastig vifi synatSku: 4,3®C
Litur/lykt/bragd; edillegt

Iteligildi

30/09/2015

30/09/2015

30/09/2015

drveruraimsdluxiT

E.coli 100 ml siun (0VA3)'

GerlafjOldi viO 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Edlis- 09 Efnaranns61cnir

**S^rustig (pH) (EVAl)

**Animoniak,NH4-N(mg/l) (EVA6)

**Grugg

•**Leiani (EVA3)

0

0

0

Iteliglldi

9,10

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

84 ijS/cm

Halinild

ISO 930e-l:2000,TC 3007

SH, 21. ed.ZOOS, 9215B t ISO 6223:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Heimild

ISO 10523:2012

HACK, DR/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Mat s^is

Stenst gaflakrSfur skv. reglugerS 536/2001

Reykjavik, 5. oktober, 2015

**Ekki faggildar nIOurstOdur

tsessar ranns6knani6urst56ur eru

sampykktar mefi rafrsenni undirskrift:
Hrbifur Sigurfisson

hroifur.sigurdsson@matis.is

NifiurstOOur md eingOngunota i heild sinni, nema ranns6knastofa gefi skriflegtleyfi tilannars.
Ni6urst66ur gildaafieinsum t3afl/t)au synisem var/vonj rannsakaO/ rannsOkufl.
M8Bii6vrssa 6tvenjmaslir>ga byggir d um |5aO bil 95% ©ryggismOrkum ( K=2) oger haegt a5 n^lgast upplysingar um haname5t)vl aO hafa
samband vid ranns6knastofuna.
Rannsdknarstofan uppfyilir krdfur NELAC staOals New York StateDepartment ofHealth (NYSDOH). NY auWtenni: 11290.
Effrekari upplysinga er dskafl hafifl samband viO undirritaOan eflaFrankHn Georgsson, sviflsstjbra.



Reykjavikurborg
HeilbrigSiseftirlit

Orkuveita Reykjavikur, vatnsveita
Basjarhalsi 1
110 REYKJAVIK

Efni: Nidurstodur ranns6kna neysluvatns i oktdber 2015

Reykjavik, 10. november
2015

jMaiiaL^OlSlim 15/25.21

Skjalaiykid: tf./KS

Vefkefnisnf.: J V -//—J

1 ^ Nov. ?015

Vidtakandi: ^

Medfylgjandi eru rannsoknanidurstodur atta s^a sem tekin voru af neysluvatni f oktober
2015.

S^n standast gaedakrofur samkvaemt reglugerd nr. 536/2001 um neysluvatn.

Medfylgjandi:
Ranns6knani5urst66ur

1ST IS014001

Virdingarfyllst
f.h. Heilbrigdiseftirlits Reykjavikur

Ema Svanhvit Sveinsdottir

HeilbrigSisfuIltrui

r

Umhverfis- og skipulagssvid
www.reykjavik.is/heilbrigdiseftirlit

Borgartun 12-14
105 Reykjavik



/ f V^ati^
Matis ohf

Rannsoknarstofa
V(nlandsleld12

113 Reykjavik

Slmi; (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

> tii li/ 6

1»54

ISCVIEC I702i

RANNSbKNANIDURSTdDUR
Otgefnar af faggitdri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

S[6a 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaslaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

Synatokudagsetnlng:
Mbttekifl:

Rannsakad:

R15028010002

Tegund synis
Synat6kustadur
AuOkenni

Tilefni synatOku

Adrar uppiysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn

Lokahus sunnan Arbaejarstiflu, Reykjavik
6702/Arba5jarstifla/41-72-Re
Reglubundid eftiriit
Hitastig vid mdttOku: 2''C
Astand vatnsb6ls: G6fiur
Fr^gangur vatnsb6ls: Lokafi

Maelingar framkvaemdar af efllrliti vifl synatflku:
Syrustig (pH): 9.7 Leifini (pS/cm): 98
Hitastig vifi synatfiku: 4,2''C
Litur/iykt/bragd; ediilegt

MKliglldi

05/10/2015

05/10/2015

05/10/2015

Qirveruraiins6kni.r

E coli 100 ml siun (0VA2)

Enterokokkar 100 ml siun (0VA12)

GerlafjOldi via 22'C i 1 ml (OVAS)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Bfllis- oy Bfn«rmnns6knir

♦♦S^rustig (pH) (EVAl)

**Grugg

♦♦LeiOni (EVA3)

0

0

3

0

Miliglldl

9,00

<0,10 NTU

85 pS/cm

Haimlld

SM 21. ed 9222 a,b,c

ISO 7699-2, 1st ed. 2000

SM, 21. ad.200S, 921SB « ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Heimlld

ISO 10523:2012

1ST EH ISO 7027:1999

ISO 7866:2012

Mat a^is

Stenst gaCakrftfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 8. oktbber, 2015

Ekkl faggildar nidurstMur

t^essar rannsdknanidurstddur eru

samt)ykktar mefi rafraenni undirskrift;
Hr6lfur Sigurfisson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

NiflurstMurma eingOngu nota I heild sinni, nema ranns6knastofa gefi skriflegtleyfi tilannars.
Nifiurstddur gilda adeins um t>ad/t)au syni sem var/vonj rannsakad/ rannsOkud.
Maelidvissa <5rvenjm®linga byggir i um pat bil 95% OryggismOrkum ( K=2) oger hagt aO n^ilgast uppiysingar um hanamefl M aO hafa
samband vid ranns6Knastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyliir krofur NELAC staCals New York State Department of Health (NYSDOH). NY auflkennl: 11290.
Effrekari uppiysinga er 6skad hafiO sambandviO undirritadan eOa Prankiln Georgsson. svifls$tj6ra.



/ .V^ati^
Matis ohf

Rannsdknarstofa
Viniandsleid12

113 Reykjavik

Simi: (354)^22 5000
Fax:(354)-422 5001

Reykjavlkurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

6

I4$4

ISOTEC 17015

RANNS6KNANIDURST6£)UR
Utgefnar af faggildri rannsdknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Sfda 1 af 1

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning;
M6tteki6;

Rannsakad:

R15028470001

09/10/2015

09/10/2015

09/10/2015

Tegund synis
Synatdkustadur
Audkenni

Tilefni synatOku
Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn

Daelustddin vid Eiriksgdtu, Reykjavik
6703/Eiriksgata/41 -20-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vid mdttdku: 5°C
Astand vatnsbdis: Gddur
FrSgangur vatnsbdis; Lokad

Maelingar framkvaemdar af eftirliti vid synatdku:
Syrustig (pH): 8,8
Hitastig vid synatdku; 4,9°C
Litur/lykt/bragd: ediilegt

Maaiglldldrvarurannadknir

E.coli 100 ml siion {0VA3) 0

GerlafjOldi vifl 22'C i 1 ml (0VA5) 2

K61igerlar i 100 ml siun {0VA3) 0

Edlls- og Efnaranna6)cnlr Iteligildl

**S^rustig (pH) (EVAl) 8,80

♦♦Amnioniak,NH4-N{mg/l)(EVA6) <0,05 mg/L

**Grugg <0,10 NTU

**Leiani (EVA3) 85 jiS/cm

Mat

Stenst gadakrdfur skv. reglugerd 536/2001

**Ekki faggildar nifiurstMur

H«linlld

ISO »30«-1:2000,TC 2007

SH, 21. •d.200S, 9219B t ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Heiaild

ISO 10»23:2012

HACH, D!t/2000 SP

1ST CM ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Reykjavik, 12. oktbber, 2015

tiessar rannsdknanidurstddur eru

samt)ykktar med rafraenni undirskrift:
Hrdlfur Sigurdsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

NiOurstMur md eingOngu nota f heild sinni, nema ranns6knastofa gefi skriflegt ieyfi til annars.
NiOurstfiOur gilda adeins um paO/bau syni sem varA/oru rannsakaO/ rannsdkud.
Maelibvissa 6rverumaelinga byggir i um fjafl bil 95%OryggismOrkum ( K=2)og er hagt aO niigast upplysingar umhana mefl f)vf ad hafa
samband vid rannsdknastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyiiirkrOfurNELAC stafials NewYork State Department of Health (NYSDOH), NY audkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er 6skafi hafid sambandvidundirritadan eda Franklin Georgsson, svidsstjdra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa

Vintand8leid12

113 Reykjavik

Simi: (354M22 5000
Fax:(354)-422 5001

I9M

ISOIEC 17025

ranns6knanidurst5our
Utgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

SfOa 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirllt

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

Synatdkudagsetning:
M6ttekid;

Rannsakad;

R15029080001

15/10/2016

15/10/2015

15/10/2015

Tegund synis
Synatdkustadur
Auflkenni

Tllefni synatiJku
AOrar upplysingar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus viO Laxal6n, Grafarhoiti, Reykjavik

6704/Laxal6n/42-52-Re

Vegna einkaadila
Hitastig vi6 mbttOku: 5''C
Astand vatnsb61s: G6flur
Frdgangur vatnsbdis: Lokad

Skyringar Maelingar framkvsmdar af eftlrliti vid s]/natdku:
Syrustig (pH): 8,9
Hitastig vifi synatOku: 4,2'C
Litur/lykt/bragd; ediilegt

6rv«rurannad)cnir

E.coli 100 ml siun {0VA3)

GerlafjOldi viC 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 mi siun (0VA3)

Edlis- og Efnaranns6)cnlr

♦♦Syrustig (pH) {EVAl)

**AiTimonlak,NH4-N(mg/1) {EVA6)

**Grugg

♦♦Leiflni (EVA3)

Mat 8^is

Stenst gaefiakrofur skv. reglugerfl 536/2001

Millglldl

0

0

0

MBillglldi

8, 95

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

76 yS/cm

HAifflild

ISO »30e-l:2000,TC 2007

SK, 21. •<j.200», 9219B ( ISO 6222:t»9

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Httlffllld

ISO 10523:2012

KACH, Dil/2000 SP

1ST BN ISO 7027:1999

ISO 7868:2012

Reykjavik, 19. oktdber, 2015

t>essar ranns6knani0urstd0ur em

sampykktar med rafrasnni undirskrift:
Hr6!fur Sigurdsson
hrolfur.sigurdsson@matls.is

*• Ekki faggildar nifiurstOdur

NidurstdOurmd eingOngu nota I heild sinni, nema rannsdknastofa gefi skriflegt leyfitil annars.
NiOurstMurgilda aOeins um |aad/t)au syni sem var/voru rannsakad/ rannsOkuO.
Maelibvissa Orvenjtnaslinga byggird um ^ad bii95% dryggismOrkum (K-2) og er haegt aOniigast upplysingar um hana med t)vlad hafa
samband vid rannsdknastofuna.

Rannsdknarstofan uppfyllir krdfurNELAC stadals New YorkState Department of Health (NYSDOH), NY audkenni; 11290.
Ef^kari upplysinga er 6skad hafidsamband vidundirrttadan eda Franklfn Georgsson, svidsstjdra.



^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa
Vinlandsleid12

113 Reykjavik

Simi; (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

Reykjavikurborg / Matvsiaeftirlit

5302697609

Borgartijn 12-14
Reykjavik - 5

> Ui lli o

l»S4

ISCMEC ITO25

RANNSdKNANIDURST60UR
Otgeftiar af faggildri rannsdknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Sfda 1 af 1

Syni Nr.

Vatn

Synatdkudagsetning;
M6ttekid:

Rannsakad:

R15029180001

16/10/2015

16/10/2015

16/10/2015

Tegund synis
Synat6kustadur

Audkenni

Tilefni synatfiku

Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus vid Lokinhamra, Grafarvogi, Reykjavik
6705/Lokinhamrar/42-53-Re

ReglubundiO eftirlit
Hitastig vifi m6tt6ku: 5°C
Astand vatnsb6ls: G60ur
Fragangur vatnsb6ls; Lokad

Maelingarframkvasmdar af eftirliti vid synatOku;
Syrustig (pH); 8,7
Hitastig vifi synatOku; 4,5°C
Litur/lykt/bragfi: efllilegt

0rveruranns6)cnir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

Gerlafjttldi vifl 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

£0118- 09 Efnarannadknir

**Si^rustig (pH) (EVAl)

**Ammoniak,NH4-N(mg/1)(EVA6)

**Grugg

**Lei6ni {EVA3)

Maliglldl

0

0

0

Iteligildl

8,90

<0,05 mg/L

0,15 NTU

86 pS/cm

Mat synis

Stenst gaeflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Halmild

ISO 9308-1:2000,TC 2007

5K, 21. ad.200S, 921S8 ( ISO «222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

H«lmlld

ISO 10523:2012

HACK, DR/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7880:2012

Reykjavik, 19. okt6ber, 2015

0essar ranns6knanidurst5dur eru

samt)ykktar med rafrffinni undirskrifl:
Hr6tfur Sigurdsson
hroffur.sigurdsson@matis.is

Ekki faggildar niOurstOdur

NiOursWOur mS eing6ngu nota [ heild sinni. nema ranns6knastofa gefi skriflegtleyfi tilannars.
NiflurstOflur gilda afieins um tjaO/t)au syni sem var/voru rannsakaO/ rannsdkuO.
Meelibvissa Orverumaelinga byggir &um baS bil 95% OryggismCrkum (K=2)oger hasgt afl nSlgast upplysingar um hana mefl bvf ad hafa
samband vifi ranns6knastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyllir krOfur NELACstaOals New York State Department ofHealth (NYSDOH), NY audkenni: 11290.
Ef frekari upplysinga erOskad hafifl samband viO undirritaOan efla Franklin Georgsson, sviOsstjOra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Rannsbknarstofa
Vfniandsleid 12
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Simi: (354H22 5000
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IStyiEC 1702S

ranns6knanidurst60UR
Utgefnar af faggildri rannsdknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Sida 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit
5302697609
Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

Synatdkudagsetning;
Mbttekid:

Rannsakad:

R15029600001

Tegund synis
Synatdkustadur
Audkenni

Tilefni synatfiku

Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn

Daslustefiv/Gagnveg, Grafarvogi, Reykjavik
6706/Gagnvegur/43-23-Re

Regiubundifi eftlrlit
Hitastig vifi m6ttOku: I'C
Astand vatnsbbis; G6dur
Frdgangur vatnsbdis: Lokad

Maelingar framkvasmdar af eftirliti vid synatdku;
Syrustig (pH); 9,2
Hitastig vifi synatfiku: 5,4''C
Litur/lykt/bragfi: efililegt

20/10/2015

20/10/2015

20/10/2015

firv«ruranns61cnir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi via 22'C i 1 ml (OVAS)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

KAlls- og Efnar«nna6knir

••Syrustig (pH) (EVAl)

•*Ammoniak,NH4-N(mg/1)(EVA6)

**Grugg

**Lei6ni (EVA3}

h&»li9ildl

0

2

0

MBligildl

8,95

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

78 pS/cm

Heimlld

ISO 9308-1:2000,TC 2007

SM, 21. e<1.2005, 9215B k ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

HclAild

ISO 10523:2012

HACK, Dlt/2000 SP

XST EN ISO 7027:1999

ISO 7680:2012

Mat aynis

Stenst gaefiakrOfur skv. reglugerfi 536/2001

Reykjavik, 23. oktfiber. 2015

t^essar rannsfiknanifiurstfifiur eru

samjjykktar mefi rafraenni undirskrift:
Hrfilfur Sigurfisson
hrotfur.sigurdsson@matis.is

•• Ekki faggildar niflurstOOur

NIOurstMur eingOngu nota(heildsinni, nemaranns6knastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
NidurstMur gilda aOeins um taS/lsau syni sem var/voai rannsakaO/ rannsOkuO.
M»li6vissa Orverumaslinga byggir &um t>aO bil 95% Oryggismfirkum (K=2) og erhaegt afi nSlgast upplysingar um hana mefi bvi afi hafa
samband vifi rannsfiknastofuna.
Rannsfiknarstofan uppfyllir krfifur NEIAC stafials New York State Department ofHealth (NYSDOH), NY auOkenni; 11290.
Ef frekari upplysinga er fiskafi hafifi samband vifi undinitafian eOa Franklfn Georgsson, svi0sstj6ra.
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Matis ohf

Rannsoknarstofa
Vinlandsleid 12

113 Reykjavik

Simi; (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5
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1«4

ISCMEC 17025

ranns6knanidurst0dur
Utgefnaraffaggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

SlOa 1 af 1

Syni Nr.

Vatn

Synatfikudagsetning:
M6tteki6:

Rannsakad:

R15029910001

23/10/2015

23/10/2015

23/10/2015

Tegund synis
SynatOkustadur
Auflkenni

Tilefni synatdku
Aflrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn

Lokahus sunnan Arbaejarstiflu, Reykjavik
6707/Arbaejarstifla/43-72-Re
Reglubundid eftirlit
Hitastig vid mottdku:
Astand vatnsb6ls; G6dur
Frdgangur vatnsb6ls: Lokad

Maelingar framkvaemdar af eflirliti vid synatdku:
Syrustig (pH): 9,5
Hitastig vid synatOku: 4,2'C
Litur/]ykt/bragd; ediilegt

IteligildiOrvarurannsdknir

E.coli 100 ml slun (0VA3)

Gerlafjoldi viS 22'C i 1 ml {0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun {0VA3)

Edlls' og Efnaranns6knir

♦♦Syrustig (pH) (EVAl)

♦♦Artttnoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

♦*Grugg

♦♦Leiflni (EVA3)

Mat synis

Stenst gaflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

**Ekki fagglldar niOurstMur

Helmild

0 ISO 9308-1:2000,TC 2007

2 SH, 21. •d.200S, 921SB « ISO 6222:199

0 ISO 9308-1:2000,TC 2007

Itoligildi H«lmild

9/ 10 ISO 10523:2012

<0,05 mg/L hack, dr/20oo sp

<0,10 NTU 1ST EN ISO 7027:1999

84 pS/Cm ISO 7888:2012

Reykjavik, 26. okt6ber, 2015

t^essar rannsdknanidurstddur eru

sam|Dykktar mefi rafrasnni undirskrift;
Hr6lfur Sigurdsson

hrolfur.$igurd$son@matls.ls

NiOurstOOur md eingdngu nota I heild sinni, nema rann$6knastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
NidurstOdur gilda adeins urn t}aO/(>au syni sem var/voru rannsakaO/ rannsOkufi.
Maeli6vjssa Orveaimaslinga byggir i urn t)ad bil 95% OryggismOrkum (K=2) og er hasgtad niilgastup^singar urnharta med ^vfad hafa
samband vid rannsbknastofuna.

Rannsbknarstofan uppfyllir krdfur NEI^C stadals New YorkState Department of Health (NYSDOH). NY audkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er dskad hafidsamband vid undirritadan eda FranklinGeorgsson. svidsstjdra.
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Syni Nr. R15029990001

Vatn

SynatOkudagsetning:
Mbttekifi:

Rannsakad:

26/10/2015

26/10/2015

26/10/2015

Tegund synis
SynatOkustadur
Audkenni

Tilefni synatbku
Aflrar upplysingar

Skyringar

Nidurstddur ddur utgefnar: 29.10.2015

Neysluvatn / Borholuvatn

Lokahus viO Laxal6n, Grafarhotti, Reykjavik
6708/Laxal6n/44-52-Re

Reglubundid eftiriit

Hitastig vi6 m6tt6ku; e'C
Astand vatnsb6ls: G6dur
Frdgangur vatnsbdis; Lokad

Maslingar framkvasmdar af eftiditi vid synatdku:
Syrustig {pH):9,3
Hitastig vifl synatoku; 4,2®C
Litur/lykt/bragd; ediilegt

0rvftruranns6kni.z

E.coli 100 ml siun (0VA3)

Gerlafjttldi via 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

EAlis- 09 Efnarannadknlr

**SJrustig (pH) (EVAl)

**Anmoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

**Grugg

**Leiflni (EVA3)

Mat synis

Stenst gaeflakrOfur skv. reglugerS 536/2001

Miillglldi H«lttlld

0 ISO 9308-1:2000,TC 2007

1 5M, 21. ad.ZOOS, 9215B ( ISO 6222:199

0 ISO 930S-1:2000,TC 2007

Itellgildl H«ialld

g, 95 ISO 10923:2012

<0, 05 mg/L "*ch, dr/2ooo sp

<0, 10 NTU I®* W I®® 7027:1999

79 pS/Cm 18® 7898:2012

Reykjavik, 29. okt6ber. 2015

tsessar rannsbknanidurstddur eru

samt)ykktar mefl rafraenni undirskrift:
Anna P^la Vignisdottir
anna.p.vignisdottir@matis.ls

Ekki faggildar nidurstOdur

NiOurstMur md eingOngu nota i heild sinni. nema ranns6knastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
NidurstOOur gilda adeins um ^0/t)au syni sem varA'oru rannsakafi/ rannsOkud.
M»li6vissaOrverumaBlinga byggir i um t>aO bil 95% Oryggismfirkum (K=2) og er heegta6 naigast upplysingar um hana meflM afl hafa
samband vid rann$6knastofuna.

Ranns6knarstofen uppfyllir krOfur NELAC staCais New YorkState Department of Health (NYSDOH), NY audkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er 6skafihafidsamband vifi undirritadan efla Franklin Georgsson, svidsstjdra.
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Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

Synatdkudagsetning:
M6ttekifl:

Rannsakad:

R15030150001

Tegund synis
Synatdkustadur
Aufikenni

Tilefni synaWku
Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn

Vtdines, hjukrunarh. aldrada Kjalamesi, Reykjavik
6709/Viflines/44-V[flines-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig viO mbttfiku: 10X
Astand vatnsb6ls; G6dur
Frdgangur vatnsbdis; Lokad

Maslingar framkvasmdar af eftirlitivid synatOku:
Syrustig (pH); 9,5
Hitastig vid synatftku: 12'C
Litur/lykt/bragfi: edtilegt

27/10/2015

27/10/2015

27/10/2015

0rv«ruranns6)cnlr

E.coli 100 ml siun {0VA3)

GerlafjOldi viO 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Edlis- og Efnaranns6knir

♦*S^rustig (pH) (EVAl)

♦*Ammoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

**Grugg

**Leieni (EVA3)

>teli9ildl

0

1

0

>teligildi

7,50

<0,05 mg/L

0,48 NTU

96 pS/cm

ISO 9308-1:2000,TC 2007

SK, 21. ed.200S, 921SB 4 ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

ISO 10523:2012

HACK, DR/2000 SP

1ST CN ISO 7027:1999

ISO 7886:2012

Mat synia

Stenst gaedakrefur skv. reglugerS 536/2001

Reykjavik, 2. n6vember, 2015

Ekki faggildar nidurstMur

t^essar ranns6knanidurst0dur eru

samfiykktar mefl rafrasnni undirsktift:
Hr6lfur Sigurdsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

NiflurstMurmd eingOngu nota I heitd sinni, nema rannsdknastofa gefi skriflegtleyfi til annars.
Ni0urst6fiurgildaadeins um baO/tsau s^ni sem var/voru rannsakafi/ ranns6kud-
Maelidvissa Orverumaelinga bygglr &utn fjaC bll 95% OrygglsmOrkum (K=2) oger haegt aflndlgast upplysingar um hanamefl |5v( aflhafa
samband vlfl ranns6knastofuna.

Ranns6knarstofan uppfylllr krflfur NELAC slaflalsNew York State Department of Health (NYSDOH), NY auOkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er flsKaO hafifl sambandvifl undlrritaOan efla Franklin Georgsson, svldsstj6ra.



Reykjavi'kurborg
Heilbrigfliseftirlit

Orkuveita Reykjavikur, vatnsveita
Bsejarhalsi 1
110 REYKJAVIK

Reykjavik, 1. desember 2015
Tilvisun: 2015110115/25.21

Efni: Nidurstodur rannsokna neysluvatns i n6vember 2015

Medfylgjandi eru rannsoknanidurstoSur attas^a semtekin voru af neysluvatni i november
2015.

S>Tiin standast gaedakrofur samkvasmt reglugerd nr. 536/2001 urn neysluvatn.

Medfylgjandi:
Ranns6knani5urst69ur

1ST ISO MOO)

Virdingarfyllst
f.h. Heilbrigdiseftirlits Re>4cjavikur

n
Ema Svanhvi't Sveinsd6ttir

Heilbrigdisfulltrui

Skjalalykili: .)(
Verkefnisnr.:

- 3. OES. 2015

ViQtakandi: 6Q, t(jr

Umhverfis- og skipulagssvifl
www.reykjavikis/hellbrtgdiseftirlit

Borgartun 12-14
105 Reykjavik
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Reykjavikurborg / Matv«laeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

S^natOkudagsetning;
M6ttekiO:

Rannsakafl:

R15031090001

Tegund s^nis
SynaUkustadur

Audkenni

Tilefni synatOku
AOrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus Ananaustum, Reykjavik
6711/Ananaust 45-38-Re
Reglubundifl eftirlit
Hitastig vifl m6ttOku; S'C
Astand vatnsb6ls; G6dur
Fr^gangur vatnsbbls; LokaO

Maelingar framkvaemdar af eftirliti viO synatOku:
Syrustig (pH): 9,7
Hitastig y\6 synatOku; 4,8®C
Litur/lykt/bragO; e6iilegt

04/11/2015

04/11/2015

04/11/2015

6rv«rurAnna6)cnir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

EOlls- 09 Bfnaraima61cnir

••SJrustig (pH) (EVAl)

**Ammoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

**Grugg

••Leiflni (EVA3)

Miligildi

0

0

0

Itallglldi

9,10

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

84 pS/cm

ISO 9306-1:2000,TC 2007

SI, ed.2005, 921SB t ISO (222:199

ISO 930«-l:2000,TC 2007

ISO 10523:2012

HACH, DR/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7818:2012

Mat

Stenst gaSakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 9. n6vember, 2015

t^essar rannsdknaniOurstOdur eru

samfiykktar mefi rafraanni undirskrift;
Hrdlfur Sigurflsson

hrotfur.sigurdsson@matis.i$

**Ekkifaggildar nidurstdOur

NiOurstfiOur md eingCngu nota ( heildsinnl, nema rannsbknastofagefi skriflegt leyfi tilannars.
NidurstMur gildaadeins um paA/l^au synisem warNom rann»akaO/ rannsOkuO.
Mnli6vissa fttverumaalinga byggir &um baO bil 95% 6fyggismttrtcum (K=2)oger haegt aO ndlgast upptysingar um hana mefl pvl ad hafa
samband vifl rannsdknastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyilir krdfur NELAC staftals New York State Department ofHealth (NYSDOH). NY auflkenni; 11290,
Effrekari upplysinga er 6ska6 hafifl samband vifl undirritaflan eOa Franklin Georgsson, sviflsstj6ra.
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Syni Nr.

Vatn

S^natOkudagsetning;
M6ttekiA:

Rannsakad:

R15031190001

05/11/2015

05/11/2015

05/11/2015

Tegund synis
SynatOkustadur
Audkenni

Tilefni synatCku
Aflrar upplysingar

Sk^ringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus sunnan Arbsejarstlflu, Reykjavik
6712/Arbaejarstlfla/45-72-Re
ReglubundiO eftirlit
Hitastig viO m6tt6ku; 5°C
Astand vatnsbdis: G60ur
Frdgangurvatnsb6ls: LokaO

Mslingar framkvsemdar af eftiriiti vid synatOku:
Syrustig (pH): 9,6
Hitastig vi6 synatOku: 4,1''C
Litur/lykt/bragO; eOlilegt

6rv-«rur«nn*6knir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi vifl aZ'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Bdlls- og Efnarannadknir

**S^rustig (pH) (EVAl)

**Airanoniak, NH4-N (mg/1) (EVA6)

**Grugg

**LeiOni (EVA3)

Miligildi

0

1

0

tteligildi

9,00

<0,05 mg/L

0,19 NTU

83 yS/cm

Mat S]^i8

Stenst gaflakrOfur skv. reglugerO 536/2001

Haimild

ISO 9308-1:2000,TC 2007

SH, 21. ad.ZOOS, 921SB 4 ISO 6222tl99

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Ralmlld

ISO 10523:2012

HACK, DS/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Reykjavik, 9. n6vember, 2015

t>essar ranns6knani0urst&0ur eru

sambykktar meO rafraenni undirskrift;
Hrdlfur Sigurdsson

hrol^r.sigurdsson@m3tis.is

Ekki faggildar nidurstOdur

NiAurstddur md eingdngu nota f heild sinni, nema rsnnsdknastofa gefl skriflegt leyti til anr>ars.
NiOurstMur gilda adelns um |>afl/^u s^ni sem var/voru rannsakafi/ rannsOkufi.
Meeli6vis»a SrverunnflBlinga byggirAum t>afl bil95% OryggismOrltum ( K^2 ) og er heagtad ndlgast uppiy»ingarum hana mod t>vl ad hafa
samband vid rannsdknastofuna.

Rannsdknarstofan uppfyllirkrdfur NELACstadals New York State Department of Health (NYSDOH), NY audkennl: 11290.
Ef frekarlupplysinga er dskad hafid samband vid undlrritadan eda Franklin Georgsson, svidsstjdra.
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Reykjavlkurborg / Matvaslaeflirlit

5302697609
Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning;
M6tteki6:

Rannsakad;

R15031360001

09/11/2015

09/11/2015

09/11/2015

Tegund synis
SynatOkustadur
Audkenni

Tilefni synatOku
Adrar upplysingar

Neysluvatn / Borhoiuvatn

Lokahus vifl Laxal6n, Grafarholti, Reykjavik
6713/Laxal6n/46-52-Re

ReglubundiO eftirlit
Hitastig viO m6tt6ku: 2'C
Astand vatnsbbis: G60ur
Frdgangur vatnsb6ls; Lokad

Skyringar Maelingar framkvasmdar af eftirlitiviO synatOku:
Syrustig (pH); 9,4
Hitastig vifl synatOku: 4,3''C
Litur/lykt/bragd: ediilegt

drv«ruranns6)uiir MMligildi

E.coli 100 ml siun (0VA3} 0

GerlafjOldi viO 22'C i 1 ml (0VA5) 1

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3) 0

Xdlis- og Sfnaranna61enir MMligildl

**Syrustig (pH) {EVAl) 8,90

**Ammoniak,NH4-N(mg/l}(EVA6) <0,05 mg/L

**Grugg <0,10 NTU

♦•Leiflni (EVA3} 75 pS/cm

Mat B^is

Stenst gaedakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Haiaild

ISO »308-l:2000.tC 2007

9M, 21. ad.JOOS. 9215B t ISO <222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Baiaild

190 10523:2012

HKCH, DR/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7886:2012

Reykjavik, 12. nbvember, 2015

taessar rannsbknaniflurstOfiur eru

sampykktar mefl rafraenni undirskrift;
Hr6lfur Sigurdsson

hrotfur.sigurdsson@matis.is

Ekki faggildar nifiurstOfiur

NidurstMur md etngOngu nota I heild sinni, nefna rannsdknsstofa gefi siuiflegt leyfi til annars.
NIOurstMur gilda adelns um t)afl/t>au s^ni sem var/voru rannsakad/ rannsMuO.
Ma9li6vissa Ofverumealinga byggir &um(jaflbil 95% OrygglsmOrkum (K«2) og er heegtad ndlgast upplyslngarum hana med ^vl aOhafa
samband vid ranns6knastofuna.

Rannsdknarstofan uppfyllir krOfurNELAC stadals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auflkenni: 11290.
Effrekari upplyslnga er 6skad hafidsambarvJvid undlmtadaneda Franklin Georgsson, svidsst)6ra.



/ f V^ati^
Matis ohf

Rannsdknarstofa
Vinlandsleid 12

113 Reykjavik

SIml: (354)-422 5000
Fax:(3$4}-422 5001

I9M

BO/IECnOlS

RANNS6KNANIf)URST6eUR
Utgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued byAccredited laboratory

S(da 1 af 1

Reykjavikurborg / Matv©laeftirllt

5302697609
Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning;
M6ttekifl:

Rannsakad:

Tegund synis
S]^natOkustadur
AuOkenni

Tilefni s^natOku
Adrar upplysingar

Skyringar

Neystuvatn / Borholuvatn
LokahOs vid Kringlumyrarbraut, Reykjavik
6714/Kringlulmyrarbraut/46-48-Re
Reglubundid eftirlit
Hitastig viO mbtteku: 3®C
Astand vatnsbbis: G6flur
FrSgangur vatnsb6ls; Lokafl

Maeltngar h'amkvaemdar af eftirlitivid synatOku:
Syrustig (pH); 9,6
Hitastig vi6 synatoku: 4,5°C
Litur/lykt/bragd; ediiiegt

R15031690001

11/11/2015

11/11/2015

11/11/2015

drv*rur«nns6knlr

E.coli 100 ita siun {0VA3)

GerlafjOldi vifl 22"'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Bdlia- 09 Bfnar*nn«6knlx

•*Syrustig (pH) (EVAl)

**Arnmoniak,NH4-N(mg/l) (EVA6)

**Grugg

**LeiOni (EVA3)

Hkli^ildi

0

1

0

9,10

<0,05 mg/L

0,17 NTO

86 pS/cm

HslBild

tso 9308-1:2000,TC 2007

SM, 21. *(1.200$, 921SB ( ISO «222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

HaiBlld

ISO 10S23:2012

HACM, DR/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7898:2012

Mat s]^ia

Stenst gaOakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 16, n6vember, 2015

**Ekki faggildar nlOurstOdur

^essar ranns6knanidurst0dur eru

sam|3ykktar mefl rafraenni undirskrift;
Hrblfur SigurOsson

hroifur.sigurcIsson@matis.is

NifiurstMur md einQdngu nota {helld sinni, nema ranns6knastofa gefi skriflegt leyfitil anrtars.
NidurstOdurgilda adeins um t>afi/t>au syni sem var/voru rannsakad/ rannsOkuO.
M»li6vissadrvarutneslinga byggir Aum pad bil95% dryggismdrkum ( K*2) og er hasgtad niigast upplysingar um hana nrted t)vi ad hafa
samband vid rannsdknastofuna.

Rannsdknarstotanuppfyllir krdfur NELAC stadals NewYork State Departmentof Health(NYSDOH), NY audkennl: 11290.
Effrekari upplysinga er dskadhafid sambandvidundirritadan eda Franklin Georgsson, svidsstjdra.



^ati^
Matis ohf

Rannsbknarstofa

Vinland8ieid12

113 Reykjavik

SIml: (354M22 5000

Fax:(354M22 5001

> u/ tAi 6

•fDltt
1954

ISaiEC 17023

RANNS6KNAN1OURST0DUR
Utgefnar af faggildri rannsdknastofu
Report issued by Accredited laboratory

SIda 1 af 1

Reykjavlkurborg / Matvaslaeftlrlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

Synatfikudagsetnlng:
M6ttekid;

Rannsakad;

R15032520001

17/11/2015

17/11/2015

17/11/2015

Tegund s^nis
SynatOkustaflur
Audkenni

Tilefni synatflku
Adrar upplysingar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus sunnanArbasjarstfflu, Reykjavik
6715/Arb3ejarstifla/47-72-Re
ReglubundiO eftirlit
Hitastig viO mdttOku; S'C
Astand vatnsbdis; G6dur
Frdgangur vatnsb6ls: Lokad

Sk^ringar Maelingar framkvaemdar af eftirliti viO synatiliku:
Syrustig (pH); 9,7
Hitastig vifl synatflku: 4,2'C
Litur/lykt/bragO: e6lilegt

0rv«rurimnB6knir MKligildi

E.coli 100 ml siun (0VA3} 0

Gerlafjdldi viO 22'C 1 1 ml (0VA5) 0

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3) 0

Sdlic- og Bfn«ranna6)cnlr MHllglldl

**SJrustig (pH) (EVAl) 9,00

♦*Ammoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6) <0,05 mg/L

**Grugg 0,11 NTU

**Leiani (EVA3) 86 pS/cm

Mat s^^la

Stenst gaeflakrOfur skv. reglugerS 536/2001

Haialld

ISO 930e-l:2000,TC 2007

SK, 21. •d.200S, 921SB C ISO S222!l99

ISO 930e-l:20a0,TC 2007

Baimlld

ISO 10523:2012

KACH, Dlt/2000 SP

1ST EM ISO 7027:1999

ISO 7g8«:2012

Reykjavik, 20. n6vember, 2015

t»essar ranns6knani5urstO0ur eru

sambykktar med rafrasnni undirskrift;
Hr61fur SigurOsson

hrolfur.sigurdsson@matis.i8

Ekki faggildar niOurstO&ur

NiOurstMur md eingOngu nota i haild sinni, nema rannsdknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
NidurstMur gilda adeins um ^a6/^u syni sein var/voru rannsakad/ rannsOkuO.
Maslidvissa drverumaelinga byggir d um t)ad bil 95% Oryggismdrkum ( K=2) og er hssgt ad n^lgast upptysingar um hana med ()v!ad hafa
samband vid rannsdknastofuna.

Rannsdknarstofan uppfyllir krdfur NELAC stadals New York State Department of Health (NYSDOH), NY audkenni; 11290.
Effrekari upph/singa erdskad hafid samband vid undirritadan eda Franklin Georgsson, svidsstjdra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Rannsdknarstofa

Vinlandsleid 12

113 Reykjavik

Simi: (354)-422 5000

F8x:{354)-422 5001

> Of Ul o

l«»4

1SU1EC 17023

ranns6knanidurst0dur
Otgefnar af faggtldri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

SIda 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning:
M6ttekj0:

Rannsakad;

R15032900001

Tegund s)^nis
SynatOkustaflur
AuOkenni

Tilefni synaWku
Adrar upplysingar

Sk^ringar

Neysluvatn / Borfioluvatn

DaslustOflin vIO EirfksgOtu, Reykjavfk
6716/47-20-Re/Eirlksgata
Reglubundifi eftirllt
Hitastig vifl m6ttOku: 4°C
Astand vatnsb61s; G60ur
Frdgangur vatnsbdis: Lokafl

Maelingar framkvaemdar af eftiriitivid S)^natOku:
Syrustig (pH): 9,7
Hitastig vifl synatoku: 4,7'C
Litur/lykt/bragO:eOlllegt

20/11/2015

20/11/2015

20/11/2015

drrarurannadknir

E.coli 100 lal siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Sfllia- 09 Kfn«r»nn*6]cnir

**S^rustig (pH) (EVAl)

**Ammoniak,NH4-N(mg/1)(EVA6)

**Grugg

•♦Leiflni (EVA3)

Mllglldi

0

0

0

Miliglldl

9,10

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

85 pS/cm

ISO 9306-1:2000,TC 2007

SH, 21. ed.ZOOS, 921SB i ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Haialld

ISO 10523:2012

HACH, DR/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7688:2012

Mat S3^i8

Stenst g«OakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 23. n6vember, 2015

**Ekki fagelldar nidurstMur

t>essar ranns6knaniflurst0dur eru

samtjykktar meC rafraenni undirskrift:
Hr6lfur Sigurflsson

hrolfur.$lgurdsson@matis.is

NIOurstMur md eingSngu nota I heild sinni, nema ranns6knastofa gefi skriflegt leyfitil annars.
Niflurstdaurgilda afieins um t)ad/|3au syni sem var/voni rannsakafi/ rann86ku6.
MsBlidvissa Orvemmaslinga byggir i um[3aO bil 95%Orygglsmerkum ( K=2)og ©r heegt afl ndlgast upplysingar umhana nwfl fivl afl hafa
samband vifl rannsflknastofuna.

Rannsdknarstofan uppfyllir krOfur NEU^C staflals NewYork State Departmentof Health(NYSDOH), NY auflkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er flskafl hafifl sambandvifl undirritaflan efla Franklin Georgsson, sviflsstjflra.



Matis ohf

Rannsoknarstofa

VInlandsleld 12

113 Reykjavik
Simi: <354)-422 5000

Fax;(3S4)-422 5001

I9M

ISOIECITtn)

RANNS6KNAN1DURST60UR
Otgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

Sida 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

S]^natOkudagsetning;
M6ttekid;

Rannsakafl;

Tegund synis
Synat6kusta0ur
AuOkenni

Tilefni synatdku
AOrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn

Lokahus vid Laxal6n, Grafarholti, Reykjavik
6717/Laxal6n/48-52-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vifl mbttOku: 4°C
Astand vatnsbbis; G6flur
Frdgangur vatnsb6ls: LokaO

Maelingar framkvaemdar af eftiriitiviO synatOku:
Hitastig vifl synatOku: 4,2''C
Syrustig (pH); 9,6
Litur/lykt/bragfi: efililegt

R15033000001

23/11/2015

23/11/2015

23/11/2015

drvarurannsdknir

E.coli 100 ml siun (0VA3}

GerlafjOldi vid 22"C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (OvA3)

og Bfnaranns6)cnir

**SJrustig (pH) (EVAl)

**Ainmoniak,NH4-N(mg/l) (EVA6)

**Grugg

**LeiOni (EVA3)

bteligildi

0

1

0

MMllgildi

8, 90

<0,05 mg/L

0,20 NTD

76 pS/cm

K«imlld

ISO 930«-1:2000,K 2007

SH, 21. ad.2005, 921SB 4 ISO <222:199

ISO 9308-1:2000,TC 200*7

H«laild

ISO 10523:2012

HACK, Dil/2000 SP

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Mat s^is

Stenst gaeflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 26. n6vember, 2015

Ekki faggiidar nidurstddur

0essar ranns6knanldurstfidur eru

samlDykktar mefi rafraenni undirskrift:
Anna Pdia Vignisd6ttir
anna.p.vignisdottjr@matis.is

NiflurstMurmi eingfingu nota f helld sinni, nema rannsdknastofa gefi skriflegtleyfitilannars.
NiOurstddur gilda adeins um )>aO/})au syni sem var/voru rannsakad/ rannsMuO.
Maalidvissa SrverumflBlinga bygglr &um^aflbil 95%flryggismOrkum ( K=2)og er h»gt afl nAlgast upplysingar umhana mefl {>v[ afl hafa
samband vifl rannsflknastofuna.

Rannsflknarstofan uppfyllir krOfur NEUkC staflals New York State DepartnwrtofHealth (NYSDOH), NY auflkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er bskafl hafifl sambandvifl undimtaflan efla Franklin Gecrgsson. svlflsstjflra.



/ .A^ati^
Matis ohf

Rannsdknarstofa

Vinland8leid12

113 Reykjavik

SIml: (354)-422 5000

Fax:(354)-422 6001

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

> lAf lii O

l«54

ISOOEC 17023

RANNS6KNANIDURST6DUR
Otgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

SlOa 1 af 1

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning:
M6ttekid:

Rannsakad:

R15033210001

25/11/2015

25/11/2015

25/11/2015

Tegund synis
S^natOkustaflur
Auflkenni

Tilefni synatoku
Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Lokahus vid Lokinhamra. Grafarvogi, Reykjavik
6718/Lokinhamrar48-53-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig viO mbttoku: 6'C
Astand vatnsb6ls; G6dur
Frdgangurvatnsb6ls: Lokad

Maslingar framkvasmdar af eftirliti vid synatOku;
Syrustig (pH); 9,7
Hitastig vid s^natOku; 4,4**C
Utur/lykt/bragfl; ediilegt

drvarurannadknir

E.coli 100 ml sluri (0VA3}

GerlafjOldi viO 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar 1 100 ml siun (0VA3)

Sdllv- og Ifnarannadknir

♦•Syrustig (pH) (EVAl)

♦•Aitimoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

**Grugg

**Leiani (EVA3)

Millgildi

0

1

0

MMllgildl

9,05

<0,05 mg/L

<0,10 NTU

86 yS/cm

Mat s^is

Stenat gaOakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

H«laild

ISO 9308-1:2000,TC 2007

SH, 21. ed.SOOS, 921SB ( ISO 6222:199

ISO 9300-1:2000,TC 2007

Haimild

ISO 10523:2012

HACK, DR/2000 SP

IST BH ISO 7027:1999

130 7888:2013

Reykjavik. 30. n6vember. 2015

t>essar ranns6knanidurstOdur eru

sambykktar mefl rafraenni undirskrift:
Hrdlfur Sigurdsson

hrolfur.sigurds8on@mat(s.is

Ekki faggildar nidurstMur

NiOurst66ur md eingOngunota ( heild sinni. nema rannsiknastofa gefi skriflegtleyfi tilannars.
NidurstCdur gildaaOelns um ^ad/()ausynisem varA«rurannsakad/ ranns<M(ud.
Msslibvissa Orverumalinga byggir Aum fed bil 96% OfyggismtJrkum ( K=2 )oger haegt ad n4lga$t upplysingar um hana med ^vf afihafa
samband vi6 ranns6kna»tofuna.

Rannsdknarstofan uppfyllir krOfur NELACstadais New York StateDepartment ofHearth (NYSDOH), NY auflkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er 6ska0hafifl samband vifl undlrrftaOan eflaFranklin Georgsson. svlfisstjdra.



Reykjavikurborg
Heilbrigdiseftirlit

Orkuveita Reykjavikur, vatnsveita
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110 REYKJAVIK

Skjalaiykill:

Verkefnisnr.:

• 6. JAN. 2Ulb

Vidtakandi: Reykjavik, 5. janiiar 2016
Tilvisun: 2015110115/25.21

Efni: Nidurstodur rannsdkna neysluvatns i desember 2015

Medfylgjandi eru rannsoknanidurstodur atta s>na sem tekin voru af neysluvatni \ desember
2015.

S^in standast ggeQakrofur samkvaemt reglugerd nr. 536/2001 um neysluvatn.

Medfylgjandi:
RannsdknaniQurstoQur

1ST IS014001

Virdingarfyllst
f.h. Heilbrigdiseftirlits Reykjavikur

1
Ema Svanhvit Sveinsd6ttir

Heilbrigdisfulltrui

Umhverfis-og skipulagssvi<3
www.reykjavik.is/heilbrigdiseftiriit

Borgartun lQ-14
105 Reykjavik



/ . V^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa

Vinland8leld12

113 Reykjavik

Simi; (354)-422 SOOO

Fax:(354)-422 5001

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

> fcif lAf O

I9M

tSa'JECP02S

ranns6knanidurst6our
Otgefnaraffaggildri rannsdknastofu
Report issued by Acaedited laboratory

SIda 1 af 1

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning:
M6ttekifl;

Rannsakad:

R15033770001

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

Tegund synis
Si^natOkustadur
AuAkenni

Tilefni synatOku

AOrar upplysingar

Sk^ringar

Neysluvatn / Borholuvatn
LokahCis sunnan Arbaajarstiflu, Reykjavik
6720/Arbaejarstifla/49-72-Re
Reglubundid eftirllt
Hitastig viO m6tt0ku: S'C
Astand vatnsb6ls: G6dur
Frdgangurvatnsbdis; Lokad

Maslingarframkvasmdar afeftirliti viO s)^natOku:
Syrustig (pH): 8,4
Hitastig viO s;/natOku: 4,1*'C
Litur/lykt/bragO:eOliiegt

6rv«ruzann«6knir

E.coli 100 ml slun (0VA3)

GerlafjCldi viO 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igetlar i 100 ml siun (0VA3)

Kdll*- og Bfnarann86knir

♦•Syrustig (pH) (EVAl)

**Ainmoniak, NH4-N (mg/1) (EVA6)

**Grugg

••LeiOni (EVA3)

Miliglldl

0

0

0

M^lgildi

9, 05

<0,05 mg/L

0,27 NTU

88 pS/cm

Mat

Stenst g«flakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Salaild

ISO »30e-l:2000,TC 2007

SM, 21. •d.200S, 921SB t ISO 6222:199

190 9300-1:2000,TC 2001

H«iaild

ISO 10S23:2012

HACH, DR/2000 SP

I9T EH ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Reykjavik, 7. desember, 2015

t>essar ranns6knanidurstddur eru

samt>ykktar mefl rafraenni undirskrift:
Hrdlfur Sigurdssort

hrolfursigurdsson@matis.is

Ekid faggildar nidurstMur

NidurstMur md eingOngu nota i heild sinni, nema rannsbknastota gefi skrif1«gt leyfitil annars.
NiOurstMur gilda adeins um ^0/^au syni »em var/voru rannsakaO/ rannsMud.
Maslidvissa Orverumaelinga byggir d umt>ad bil 95%OryggismOrkum ( K=2)og er hsgt ad ndlgastuppt^singar umhana med ^viaO ha^
samband vid rannsdknastofuna.

RannsAknarstofan uppfyliir krdfur NELAC stadals NewYork State Departmentof Health(NYSDOH), NY auOkenni: 11290.
Effrekari uppl^singa er 6sk8d hafiO san^nd viO undinitaOaneOa FranklinGeorgsson, $vi6sstj6r^.



/ .A^ati^
Matis ohf

Rannsoknarstofa
Vinlandsleid 12

113 Reykjavik
Sfml: (354)-422 SOOO

Fax:(3S4}-422 S001

1954

ISCMCCPCQS

ranns6knanidurst6dur
Utgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

SIda 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

SyniNr. R15034060001

Vatn

Tegund s^nis
Synat6kustadur
Aufikenni

Tilefni synaWku
Adrar upplysingar

Skyhngar

Synat(3kudagsetning:
M6ttekifl:

RannsakaC;

NidurstdOur AOur Otgefnar: 07.12.2015

Neysluvatn / Borholuvatn
DaelustM v/Gagnveg, Grafarvogi, Reylqavik
6721/Gagnavegur/49-23-Re
Reglubundid eftirlit
Hitastig viS m6tt0ku: 4''C
Astand vatnsb6ls; G6dur
Frdgangur vatnsb6ls: LokaO

Maslingar framkvaemdar af eftitiiti vid synatOku;
Syrustig (pH): 9,8
Hitastig vifi synatOku; 4.5''C
Litur/lykt/bragO; ediilegt

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

drvaruranns6knir Mallgildl

E.coli 100 ml siun (0VA3) 0

GerlafjOldi via 22®C i 1 ml (OVAS) 0

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3) 0

Edlia- og Sfnarann«61cnir ttellglldi

**Syrustig {pH) (EVAl) 8»95

♦*Ammoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6) <0,05 mg/L

**Grugg <0,10 NTO

**Leiani (EVA3} 77 pS/cm

Mat

Stenst gaeflakrofur skv. reglugerd 536/2001

Haialld

ISO 930S-l!2000.TC 2001

SH, 21. •d.200S, 921SB C ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Baiaild

ISO 10523:2012

HhCH, DR/2000 SP

1ST BR ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

**Ekki faggiidar niOurstMur

Reykjavik, 22. desember, 2015

t>essar ranns6knanidurst0dur eru

sambykktar mefi rafraenni undirskrift:
Hr6!fur Sigurdsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

NiOufstMur mi eingOngu nota f heild sinni, nema rannsdknastofa gefiskriflegt leyfi tilannars.
NiOurstddur gildaadeins um t>afi/t>aij synisem var/vomrannsakad/ rannsOkuO.
Mesliivissa flrverumaslinga byggir i um |)a6 bil 95% CryggismOrkum (K=2 )oger haagt adndlgast upplysirtgar um hana mefl f)vf afi hafa
samband vid ranns6kna$tofuna.

Rannsbknarstofan uppfyllir krtJfur NEU\C staAals New York State Department ofHealth (NYSDOH). NY au6kenni; 11290.
Effrekari upptysinga er dskafi hafifl samband vid undirritafian eOa Franklin Georgsson, sviflss^dra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa

Vfniandsleid 12

113 Roykjavfk

SImi: (364)-422 5000

Fax:(3$4M22 S001

> (i/ (i/ 6

ISCMEC 17025

ranns6knanidurst6our
Utgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Acaedited laboratory

Sfda 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning;
M6tteki6:

Rannsakad;

Tegund s^nis
SynatOkustaOur
Auflkenni

Tilefni synatOku
Aflrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Bortioluvatn
LokahCis vi6 Laxal6n, Grafarhoiti, Reykjavik
6722/Laxal6n/50-52-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vifl m6ttOku; 5*C
Astand vatnsbdis: G6dur
Frdgangur vatnsb6ls; Lokad

Maelingarframkvsmdar af eftiriiti viO synatOku;
Syrustig (pH): 8,80
Hitastig viO synatOku: 2.6'C
Litur/lykt/bragd; eOlilegt

R15034350001

08/12/2016

08/12/2015

08/12/2015

drv«rur«nns6knlr

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi via 22'C i 1 ml {0VA5}

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Bfllia- og Efnar«nn*6)uilr

**S^rustig (pH) (EVAl)

•*Ammoniak,NH4-N{nig/l) (EVA6)

**Grugg

♦•LeiOni (EVA3}

Itellglldl

0

0

0

MBllglldi

9,05

<0,05 mg/L

0,23 NTU

78 iiS/cm

Bsiaild

ISO 9309-1:2000,TC 2007

SM, 21. ed.ZOOS, 921SB ( ISO <222:199

ISO 930»-1:2000,TC 2007

Httlaild

ISO 10S23:2012

HACH, DR/2000 St

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7986:2012

Mat s^is

Stenst gaflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 14. desember, 2015

t>essar ranns6knani6urst00ur eru

sam|Dykktar mefl rafraenni undirskrifl:
Hr6lfur Sigurdsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

**Ekki faggildar niflurstOAur

NifiuretOflur m4 elngOngu note i heild 8ir>ni, nema ranr^sdknastofe gefi skriflegt leyfi tilannars.
NidursUiOur gildaadeins um |>afi/|)au synisem var/voru rannsakad/ ranns<)kud.
Msslidvissa Orverumaslinga byggir &um t)ad bil 95% 6fyggism6rkum (K=2) oger hasgt ad ndlgast up^sir>gar um hana mefl |)v[ afl hafa
samband vifi ranns6knastofuna.

RannsAknarstofan uppf/llir krOfur NELAC staflais New York StateDepartment ofHealth (NYSDOH). NY auflkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er flskafl hafifl samband vifl undirrltaflan efla Franklin Georgssor, sviOss^flra.



/ f V^ati^
Matis ohf

Rannsdknarstofa
Vfnlandsleld12

113 Reykjavik

Simi: (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

o

19)4

ISCVIEC I7Q2]

ranns6knaniourst0dur
Otgefnaraf faggildri rannsdknastofu
Report issued by Acaedited laboratory

SiOa 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaslaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

S^natOkudagsetning;
M6ttekifl:

Rannsakad;

R15034650001

Tegund s^nis
SynatOkustaOur
Audkenni

Tilefni synaWku
AOrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Kjalarnes
6724/Kjalarnes-lpr6ttahOs/50-Kjalarnes-Re
Reglubundid eftirlit
Hitastig viO mbttOku: 8'C
Astand vatnsbdis: G6dur
Frdgangur vatnsb61s; LokaO

K61(ger!ar, E.coli, Enterokokkar og Pseudomonas
aeruginosa eru dkvarfiadir f 250 ml synis.
MaelingarframkvaBmdar af eflirliti viO synaWku:
Hitastig viO synatOku: 9,8®C
Litur/lykt/bragfl; eOlilegt

MiU.iglldi

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

0rv«rur«nn«6knir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun {0VA3)

Edlis- og Bfnarannadknlr

**S^rustig (pH) (EVAl)

**Aminoniak,NH4-N(mg/l) (EVA6)

**Grugg

**Leianl {EVA3)

0

0

0

HRligildi

9, 05

<0,05 mg/L

<0,10 NTD

80 pS/cm

ISO 9308-1:2000,TC 2007

SM. 21. •d.200S, 921SB t ZSO «222:19»

ISO 930a-l:2000,TC 200'7

H«iBlld

ISO 10S23:2012

KkCH, IW/2000 Sf

1ST BH ISO 7027:1999

ISO 7ISS:2012

Mat

Stenst gaflakrOfur skv. reglugerfi 536/2001

Reykjavik, 14. desember, 2015

t^essar rannsdknani0urst6dur eru

sam|3ykktarmefi rafrasnni undirskrift:
Hr6lfur SigurSsson

hrolfur.sigurdsson@matis.ls

**Ekidfaggildar nifturstOOur

NIOurstWur m6eingfingu notat heild sinni, n«maranns6knastofa gefi skriflegt leyfi til annar«.
NiOurstOdur gilda adeins um[jad/pau synisem var/voru rannsakad/ ranns6kud.
MsBli6vi99a ttrverumaalinga byggir d um pa6 bil 95% SryggismOrkum (K=2 )ogertiaagt afl ndlgast upplysingar um hana meO t>vl afl hafa
samband vifl ranns6knastofuna.

Rannsdknarstofan uppfyllir krOfur NELAC staflals New York State Department ofHealth (NYSDOH), NY auflkenni; 11290.
Ef frekari upplysinga er68kafl hafifi sarrtfjand vifl undirritaflan efla Franklin Georgsson, sviflssljdra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa
Vinlandsleid 12

113 Reykjavik
Sfmi: (354)-422 5000

Fax;(3$4)-422 5001

6

I9M

iSttiECiTini

ranns6knanidurst0dur
Otgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

SiOa 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaslaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagsetning;
Mbttekifi:

Rannsakad;

R15035030004

Tegund synis
SynatOkustafiur
AuOkenni

Tilefni synatOku
Afirar upplysingar

Sk^ringar

Neysluvatn / Borholuvatn

Sj^ auflkenni
6727/Arbaejarst[fIa/51-72-Re
ReglubundiO eftirlit
Hitastig vifl m6tt6ku: 7'C
Astand vatnsb6ls; G6dur
Fr^gangur vatnsb6ls; Lokad

Maelingarframkvaemdar af eftihitivIO s>^natOku;
Hitastig vid synatOku; S.S'C
Litur/lykt/bragd: e6lilegt

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

6rv«rurann*6knir

E.coli 100 ml slun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Bdlia- og Kfiiaranna6knlr

**SJrustig (pH) (EVAl)

**Ammoniak,NH4-N(mg/l)(EVA6)

**Grugg

•♦LeiOni {EVA3)

0

0

0

Miaigildl

9, 00

<0,05 mg/L

0,14 NTU

90 jiS/cm

ISO 930e-l:2000,TC 2001

SH, 21. «d.200S, 9215B ( 190 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Halaild

ISO 10&23:2012

HflCH, OB/2000 SP

1ST BN ISO 7027:1999

ISO 7See:2012

Mat s^is

Stenst gaOakrttfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 17. desember, 2015

(^essar ranns6knani6urst00ur eru

sampykktar meO rafraenni undirskrift:
Hr61fur Sigurfisson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

**Ekk] faggildar nKkirstOdur

NlSuretOfiur mi eingOngu nota Iheild sinni, nema rannsdknastofa gefiskrifiegt ieyfi til annars.
NiflurstflSur gilda afteins umt>afl/l)au s^nisem var/voru rannsakaO/ ranns6kua.
Mselibvissa OrvenimeBlinga byggir dum fjafi bil 95% OryggismOrkum (K=2 }og ertieagt afl ndlgast upplysingar um hana mefl [3v[ afl hafa
samband vifi rannsdknastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyllir krOfur NELAC staflals New York State Department ofHealth (NYSDOH), NY auOkenni: 11290.
Ef frekari upplysinga er 6skaS hafifl samband vifl undirritaflan efla Franklin Georgsson, 8vi6sst)6ra,



^ati^
Matis ohf

Rannsdknarstofa

Vinlandsleid 12

113 Reykjavik

Simi: (354)-422 5000

Fax:<354)-422 5001

Reykjavikurborg / Matvslaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

>U/Ui u^ isTl
1954

IS01EC 1703$

RANNSbKNANIDURSTdDUR
Otgefriar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

SiOa 1 af 1

Syni Nr.

Vatn

Synatdkudagsetning:
M6ttekid:

Rannsakad;

R15035540001

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

Tegund synis
S^natOkustaOur
Auflkenni

Tilefni synaWku
Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn

LokahusAnanaustum, Reykjavik
6729/Ananaust/51 -38-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vi6 m6tt0ku; 5'C
Astand vatnsb6[s; G6dur
Frdgangur vatnsb6ls: Lokad

Maelingar framkvaemdar af eftirlitivid synatOku;
Hitastig vifl synatCku: 4,6®C
Litur/lykt/bragd: eOlilegt

Millgildidrv*rur«nn•6knlr

E.coli 100 ml siun (0VA3]

GerlafjOldi vifl 22'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Bdlia- eg Sfnarannadlcnlr

**S^rustig (pH) (EVAl)

•*Arrationtak,NH4-N(mg/l) (EVA6)

•*Grugg

**LeiOni (EVA3)

0

1

0

Itellglldi

9,20

<0,05 mg/L

0,14 NTU

87 pS/cm

Mat synis

Stenst gaeOakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Ralaild

ISO 9308-li2000.rc 2007

a, 21. •d.200», 921S8 ( ISO «222:19»

ISO 9308-1:2000,TC 2007

H«i«lld

ISO 10523:2012

KACH. DR/2000 SP

1ST EM ISO 7027:1999

ISO 7t88:2012

Reykjavik, 21. desetnber, 2015

t>essar ranns6knanl0urst00ur eru

sampykktar mefi rafraenni undirskrift:
Hr6Ifur SigurOsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is

Ekki faggildar nidurstdOur

NidurstMur md eingOngu nota i heild sinni, nema ranns6knastofa gefi skriflegt leyfi tilannars.
NiOurstMur gilda adeins um syni sem varA«ru rannsakad/ rannsdkuO.
Maeii6vissa OrvemmeBlinga byggir &um |)adbil 95% Oryggismdrkum ( K-2}oger hasgt afi ndlgast upplysingar um hanamefi t>vi afihafa
samband vifi ranns^knastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyliir krOfur NEl-AC stafialsNewYorit State Department of Health (NYSDOH), NY auflkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er 6skafi hafiO sambandviO undirritafian efia Franklin Georgsson, sviOsstjdra.



/ . V^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa
Vlnlandsieid12

113 Reykjavik
Sfmi: (3S4)-422 5000

Fax:(3S4)-422 5001

>UIUI o

1454

IS(VIEC 17023

ranns6knanidurstOour
Otgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

Sida 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaslaeftirlit

5302697609
Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

SynatOkudagse^ing:
M6ttekid:

RannsakaO;

R15035730001

Tegund s^nis
SynatOkustadur
AuOkenni

Tilefni synatOku
AOrar upplysingar

Skyhngar

Neysluvatn / Borholuvatn
LokahCisviO Kringlum;^'rarbraut. Reykjavik
6730/Kringlumyrarbraut/52-48-Re
Reglubundifl eftirlit
Hitastig vifl m6ttOku: 4®C
Astand vatnsb6ls; G6flur
Frdgangur vatnsb6ls; Lokafl

Maelingarframkvaemdar af eftirliti vid synatOku:
Hitastig vifl synatOku: 4,3®C
Litur/lykt/bragd: efllilegt

MKliglldi

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

0rvaruranns6knir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi via 22*'C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar 1 100 ml siun (0VA3)

Bdlls- eg Sfn«r«nna6)cnlr

••SJrustig (pH) (EVAl)

**Ainmoniak, NH4-N {mg/l) (EVA6)

**Grugg

♦•LeiOni (EVA3)

0

1

0

Itellglldl

9,10

<0,05 mg/L

0,15 NTU

68 pS/cm

H«inild

ISO 9306-1:2000,TC 2007

9H, 21. ad.200&, 921SB 4 ISO 6222:199

ISO 9309*1:2000,TC 2001

R«lBild

ISO 10S23;2012

HACK, DR/2000 SP

1ST CH ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Mat s;^ia

Stenst gaeflakrOfut skv, reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 28. desemt>er, 2015

isessar ranns6knani0urst0dur eru

sam|jykktar mefl rafraenni undirskrift:
Anna Pdia Vignisddttir
anna.p.vignisdottir@matis.is

**Ekklfeggildar nlAurstMur

NIdurstOfiur md eingOngunota i heild sinni, nema rannsdknastofa gefi skriflegtleyfi tilannars.
NidurstOdur gilda adeins um (lad/tiau syni sem var/vom rannsakad/ rannsdkud.
M8eli6vi39a Orvemmalinga byggir &um ftafl bil 95% oryggismorkum (K=2 )oger haegt afi ndigast uppiysingar um hana mefi fjvf ad hafa
samband vid ranns6knastofuna.

Rannsdknarstofan uppfyllir krOfurNEl_AC stadals New York State Departnfient ofHealtti (NYSDOH), NY auOkenni; 11290.
Effrekari upplysinga er6skafi hafifi samband vifi gndirritaflan eOa Franklin Georgsson, sviflsstjira.



/ .A^ati^
Matis ohf

Ranns6knarstofa
Vfniandsleid 12

113 Reykjavik

Sfmi: (3$4H22 5000

Fax:(354M22 5001

> lA/ 6

I9M

BCVIECI7D25

ranns6knaniourst6dur
Otgefnaraf faggildri ranns6knastofu
Report issued by Acaedited laboratory

SIda 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaslaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

S^natOkudagsetning;

Rannsakad:

R15036130001

Tegund synis
SynatOkustafiur
Audkenni

Tilefrii synatOku
Afirar upplysingar

Sk]/rir^gar

Neysluvatn / Borholuvatn

Lokahus viO Laxal6n, Grafarholti, Reykjavik
6733/Laxal6n/52-52-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vifl m6tt6ku: A'C
Astand vatnsb6ls; G6dur
Frdgangur vatnsb6ls; Lokad

Maelingar framkvasmdar af eftirtitivifi synatCku:
Hitastig viO synatOku: 4.1'C
LItur/lykt/bragd; ediilegt

Itellglldl

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

6rvttruranna6]cnir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

GerlafjOldi viO 22°C i 1 ml (OVAS)

K61igerlar i 100 ml slun (0VA3)

Edlls- og Efnaranna6knir

♦♦Sjrustig (pH) (EVAl)

•*Ainmoniak,NH4-N(mg/l) (EVA6)

••Grugg

**LeiOni (EVA3)

0

0

0

Miliglldl

8,95

<0,05 mg/L

0,20 NTO

83 }2S/cm

Hslaild

ISO 930t-l:2000,TC 2007

SK, 21. *<1.2005, 921SB 4 ISO 6222:199

ISO 930S-l:2000,tC 2007

HAlalld

190 10523:2012

HACH, DR/2000 SP

1ST EM ISO 7027:1999

ISO 7818:2012

Mat s^ls

Stenst gaeSalcrSfur skv. reglugerfl 536/2001

Reykjavik, 29. desember, 2015

Ekki faggildar nifiurstdAur

t>essar ranns6knani0ut^t0dur eru

samt)ykktar mefl rafraenni undirskrift:
Anna Pdia Vignisd6ttir
anna.p.vignjsdottir@matjs.is

NidurstdBur md eing&ngu rfota i heildsinni, rfemarannsd)knastote gefiskriflegt leyfi til annars.
NiOurstddur gildaaOeins urnt>ad/^au synisem var/voru tannsakafl/ rannsfikuO.
M8Bli6vissa Srverurrwlinga byggir &urn pa6bil 95% CfyggismOrkum (K=2) oger haegt aflndlgast upplysingar urn hana mefl l)vi a6 hafa
samband vid ranns6knastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyilir krOfur NELAC staflals New York State Department ofHealth {NYSDOH). NY audkenni: 11290.
Ef frekari upplysinga er6ska0 hafifl samband vifl undirritaflan eOa Franklin Georgsson, sviflsstjira.



Reykjavikurborg
Heilbfigfiiseftirlit

Orkuveita Reykjavikur, vatnsveita
Bsejarhalsi 1
110 REYKJAVIK

Efni: Heildaruttekt Aneysluvatni ^rid 2015

Reykjavik, 16. okt6ber2015
Tilvisun: 2015040360/25.22

Skjalalykill: S-//

Verkefnisnr.: j

2 8. OKT. 2015

Vidtakandi:

Me6fylgjandi eru ni3urst66ur a heildaruttekt a neysluvatni arid 2015.
Fyrri s^ataka arsins var J)ann 21. april si. og voru s^i tekin ur dreifikerfi vid Eiriksgotu og
vatnsboli vid Myllulaek (V-13).
Seinni s^ataka arsins var Jjann 5. oktober si. og voru s;^i tekin ur stofiiasd vid Arbaejarsti'flu
og vatnsboli i Vatnsendakrika (Vk-1).

S>Tiin standast gaedakrofur sainkv$mt reglugerd nr. 536/2001 um neysluvatn.

Me5fylgjandi:
Ranns6knani9ursl63ur

AiVit Sainii'. ^cnr

1ST IS0M001

Virdingarfyllst
f.h. Heilbrigdiseftirlits Reykjavikur

Ema Svanhvit Sveinsdottir

Heilbrigdisfulltrui

Umhverfis- og skipulagssvifl
www.reykjavikis/heilbrigdiseftirlit

Borgartun 12-14
105 Reykjavik



^ati^
Matis ohf

Rannsoknarstofa

Vinlandsleid 12

113 Reykjavik

Simi: (354)-422 5000

Fax;{354)-422 5001

> UJ l&f O

IVS4

ISCMtC no25

RANNSOKNANIDURSTODUR

Utgefnar af faggildri rannsoknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Sifia 1 af 1

Reykjavikurborg / Matvaslaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

Synatokudagsetning:
Mbttekifl;

Rannsakad;

R15010930001

21/04/2015

21/04/2015

21/04/2015

Tegund synis
Synatdkustadur

Aufikenni

Tilefni synatdku
Afirar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn

Sja audkenni
4991 /Myllulaekur/V-13/Heiflmbrk

Reglubundid eftirlit

Hitastig vi6 m6tt6ku: 4°C

Maslingar framkvaemdar af eftirliti vid synatdku:
Syrustig (pH): 9.5 Leidni (pS/cm); 82
Hitastig vi6 synatdku; 3,7°C
Litur/lykt/bragd: edlilegt

drveruranns6)cnir

E.coli 100 ml siun {0VA3)

Enterokokkar 100 ml siun (0VA12)

Gerlafjdldi via 22'C i 1 ml (0VA5:

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Bdlis- og Sfnaranns6)cnir

**Syrustig (pH) (EVAl)

**Grugg

**Lei3ni (EVA31

Iteligildi

0

0

0

0

Itellgildi

8, 90

<0,10 NTU

86 pS/cm

Mat S]^i8

Stenst gasflakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Heialld

ISO 9308-1:2000,TC 2007

ISO 7899-2, 1st «d. 2000

SH, 21. ed.2aOS, 921SB i ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Raimlld

ISO 10523:2012

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Reykjavik, 24. april, 2015

l^essar rannsoknanidurstddur eru

sam|3ykktar med rafraenni undirskrift:
Hrdlfur Sigurdsson

hrolfur.sigurdssor)@matis.is

•* Ekkl faggildar niflurstOOur

Nidurst64ur md eing6ngu nota I heild sinni, nema rannsbknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Niflurstddur gilda adeins um |3ad/|3au s^ni sem var/voru rannsakad/ rannsOkuO.
Maeliovissa drveoimaelinga byggir d um bad bil 95% 6ryggism6rkum ( K=2) og er haegt ad ndlgast upplysingar um hana med tivi ad hafa
samband vid rannsdknastofuna.

Rannsokrarstofan uppfyllir krdfur NELAC stadals New Yotlt State Department of HealUi (NYSDOH), NY audkenni: 11290.
Ef frekari uppiysinga er 6skad hafid samt)ar>dvid undirrttadan eda Franklin Georgsson, svidsstjdra.



Bis. 1 af2

Umhverfis- og SamgongusviS Reykjavlkurborgar
Matvaelaeftirlit

Borgartuni 12-14
105 Reykjavik

6.5.2015

Herna eru niflurstodurefnagrelninga 6 neysluvatnssyni skv. heildaruttekt reglugerflar nr.536/2001
Syni6 var sent til ALS Scandinavia AB I Svl|Dj65 til maelinga.
Synifl var tekiS 21.04.2015 a eftirfarandi sta6 og merkt;
R15-1093-1/4991/MyllulffikurA/-13/Heiam6rk

NidurstGdur:

(sj^ einnig fra Sv({Dj6d, RAPPORT T1507174

R15-1093-1

Ca mg/l 4.78

Fe mg/l <0.0004

K mg/l <0.4

Mg mg/l 0,835

Na mg/l 11,3

Si mg/l 6,09

Al Mg/l 12,5

As fjg/i <0.05

Ba pg/i <0.01

Cd pg/i <0.002

Co Mg/l <0.005

Cr Mg/l 0,868

Cu Mg/l 0,116

Hg Mg/l <0.002

Mn Mg/l <0.03

Mo Mg/l 0,0899

Ni MQ/I <0.05

P MQ/l 17,6

Pb Mg/l 0,0144

Sr MQ/l <2

Zn MQ/l 0,831

V Mg/l 13,3

Sb Mg/l <0.01

B Mg/l <10

S mg/l 0,67

Se Mg/l <0.5

bensen Mg/l <0.20

toluen Mg/l <0.20

etylbensen Mg/l <0.20

m,p-xy!en Mg/l <0.20

o-xylen Mg/l <0.20

xylener, summa Mg/l <0.20

diklormetan Mg/l <2.0

1,1-dikloretan Mg/l <0.10

1,2-dikloretan Mg/l <0.10

trans-1,2-dikloreten Mg/l <0.10

cis-1,2-dikloreten pg/i <0.10

1.2-diklorpropan Mg/l <1.0

tetraklormetan Mg/l <0.10

1,1,1-trikloretan Mg/l <0.10



R15-1093-1

1,1,2-trikloretan MQ/I <0.20

trikloreten MQ/I <0.10

tetrakloreten Mg/i <0.20

vinylklorid MQ/I <1.0

naftalen MQ/I <0.20

acenaftylen pg/l <0.10

acenaften Mg/1 <0.0070

fluoren Mg/i <0.010

fenantren Mg/i <0.040

antracen pg/i <0.0050

fluoranten pg/i <0.0050

pyren <0.0050

bens(a)antracen Mg/i <0,0030

krysen pg/i <0.0070

bens(b)fluoranten Mg/i <0.0040

bens(k)fluoranten Mg/i <0.0020

bens(a)pyren pg/i <0.0020

dibenso(ah)antracen pg/i <0.0020

benso{ghi)perylen pg/i <0.0030

indeno(123cd)pyren pg/i <0.0030

PAH, summa 16 MQ/i <0.20

PAH, summa cancerogena Mg/i <0.012

PAH, summa Svriga pg/i <0.20

PAH, summa 4 Mg/i <0.0060

PAH, summa L Mg/i <0.20

PAH, summa M pg/i <0.040

PAH, summa H fjg/i <0.013

triklormetan MQ/I <0.30

tribrommetan MQ/I <0.20

dibromklormetan pg/i <0.10

bromdiklormetan Mg/i <0.10

summa trihalometaner MQ/I <0.35

ammonium mg/l <0.020

klorid mg/1 10

colour mgPt/l <5

sulfat mg/1 1.8

TOC mg/1 0,52

nitrat mg/1 0,195
nitrit mg/1 <0.01

fluorid mg/1 <0.200

CN total mg/1 <0.005

Bls.2af2

Hvad vardar ^raefianleika, maBlibvissu, maeliaflferdir og faggildingarstOdu einstakra maelinga f fjessari
skyrslu ervisafl I medfylgjandi frumgOgn fr^ pe\m rannsoknastofum sem maelingarnargerflu.

Stenst gasdakrOfur skv. reglugerS nr. 536/2001

fh. rannsbknastofu Matis ohf

r VTi

Hr6lfur Sigurfisson
S6rfrae6ingur

' 5 J /")
FraViklin Georgsson
Svi6stj6ri



Bis. 1 af2

Umhverfis- og Samgongusvid Reykjavikurborgar
Matv^laeftirlit

Borgartuni 12-14
105 Reykjavik

6.5.2015

H6rna eru niSurstdSur efnagreininga ^ neysiuvatnssyni skv. heiidaruttekt regiugerSar nr.536/2001
Synid var sent tii ALS Scandinavia AB i Svl[Dj66 tii mseiinga.
Synifl var tekid 21.04.2015 ^ eftirfarandi sta6 og merkt:
R15-1093-2/4992/Eiriksgata/17-20-Re

Nifiurstodur;

(sja einnig fra SvltDjod, RAPPORT T1507174

R15-1093-2

Ca mg/I 4,47

Fe mg/1 0,00072

K mg/1 <0.4

Mg mg/1 0,813

Na mg/1 12,4

Si mg/1 6,12

A1 pg/i 15,5

As Mg/1 <0.05

Ba Mg/1 0,11

Cd Mg/1 <0.002

Co Mg/1 <0.005

Cr Mg/t 0,859

Cu Mg/1 0,103

Hg Mg/1 <0.002

Mn Mg/1 <0.03

Mo Mg/1 0,0881

Ni Mg/i 0,0873

P Mg/i 14,8

Pb Mg/i 0,0129

Sr Mg/i 2,63

Zn Mg/i 0,933

V Mg/i 13,2

Sb Mg/i <0.01

B Mg/i <10

S mg/1 0,879

Se Mg/1 <0.5

bensen Mg/1 <0.20

toluen Mg/i <0.20

etyibensen Mg/i <0.20

m,p-xylen Mg/i <0.20

o-xylen Mg/i <0.20

xylener, summa Mg/i <0.20

diklormetan Mg/i <2.0

1,1-dikloretan Mg/i <0.10

1,2-dlk!oretan pg/i <0.10

trans-1,2-dikloreten • Mg/i <0.10

cis-1,2-dikloreten Mg/i <0.10

1,2-diklorpropan Mg/1 <1.0

tetraklormetan Mg/1 <0.10

1,1,1-trikloretan Mg/1 <0.10



matis

Matis ohf

Rannsoknarstofa
Vinlandsleid 12

113 Reykjavik

Simi: (354)-422 5000

Fax;(354)-422 5001

> 6

1454

ISO/ltC 17025

RANNSOKNANIDURSTODUR

Utgefnar af faggildri rannsoknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Sida 1 af 1

Reykjavlkurborg / Matvaelaeftirlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

Syni Nr.

Vatn

Synatokudagsetnlng;
Mottekid:

Rannsakad;

R15010930002

21/04/2015

21/04/2015

21/04/2015

Tegund synis
Synatdkustadur
Audkenni

Tilefni synatoku
Aflrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Daslustodin vid Eiriksgotu, Reykjavik
4992/Eiriksgata/17-20-Re

Reglubundid eftirlit
Hitastig vid mottfiku: 4°C

Mslingar framkvsmdar af eftirliti vifi synatdku;
Syrustig (pH): 9,2 Leiflni (pS/cm): 87
Hitastig vid synatOku: 4.2°'C
Litur/lykt/bragd; ediilegt

drveruranns6)cnir

E.coli 100 ml siun (0VA3)

Enterokokkar 100 ml siun (0VA12)

GerlafjOldi via 22''C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Edlis- og Efnaranns6)cnlr

•♦Syrustig (pH) (EVAl)

**Grugg

♦*Leiani (EVA3)

Mat synis

bteligildi

0

0

0

0

MBligildi

9, 05

0,18 NTU

87 laS/cm

Stenst gaedakrOfur skv. reglugerS 536/2001

Heimild

ISO 9308-1:2000,TC 2007

ISO 7899-2, 1st •<!. 2000

SM, 21. ed.200S, 9215B S ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Haiaild

ISO 10523:2012

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Reykjavik, 24. april, 2015

0essar rannsoknanidurstddur eru

samfjykktar med rafraenni undirskrift;
Hrolfur Sigurdsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

Ekki faggildar niOurstOdur

NiOurst5durmd eingongu nota I heild sinni, nema ranns6knastofa gefi skriflegt leyfitil annars.
NidurstdOurgllda adelns um ^ad/pau syni sem var/voru rannsakad/ rannsOkuO.
Mffili6vissa brverumaelinga byggir d um faO bil 95% CryggismOrkum ( K=2) og er haegt aO neilgast uppli^ingarum hana mefi bvlaO hafa
samband vid ranns6knastofuna.

Rannsbknarstofan uppfyllir krOfur NELAC stadals NewYorkState Department of Health (NYSDOH), NY audkenni: 11290.
Ef frekari upplystnga er 6skad hafid samband vid undinitadan eda Franklin Georgsson, svidsstjdra



R15-1093-2

1,1,2-trikloretan MQ/I <0.20

trikloreten Mg/i <0.10

tetrakloreten pg/i <0.20

vinylklohd pg/i <1.0

naftaien Mg/i <0.20

acenaftylen fjg/i <0.10

acenaften Mg/i <0.0070

fluoren pg/i <0.010

fenantren Mg/i <0.040

antracen pg/i <0.0050

fluoranten MQ/l <0.0050

pyren MQ/l <0.0050

bens(a)antracen pg/i <0.0030

krysen pg/i <0.0070

bens(b)fluoranten MQ/l <0.0040

bens(k)fluoranten <0.0020

bens(a)pyren pg/i <0.0020

dlbenso(ah)antracen jjg/i <0.0020

benso(ghi)perylen pg/i <0.0030

indeno(123cd)pyren Mg/i <0.0030

PAH, summa 16 pg/i <0.20

PAH, summa cancerogena MQ/I <0.012

PAH, summa ovriga pg/i <0.20

PAH, summa 4 Mg/i <0.0060

PAH, summa L pg/i <0.20

PAH, summa M Mg/i <0.040

PAH, summa H pg/i <0.013

triklornnetan pg/i <0.30

tribrommetan Mg/i <0.20

dibromklormetan pg/i <0.10

bromdiklormetan Mg/i <0.10

summa trihalometaner pg/i <0.35

ammoniumkvave mg/l <0.020

klorid mg/l 10,4

colour mgPt/l <5

sulfat mg/l 2,08

TOC mg/l <0.50

nitrat mg/l 0,168

nitrit mg/l <0.01

fluorid mg/l <0.200

CN total mg/l <0.005

Bis. 2af2

^ati^

HvaS vardar 6r$6anleika, masli6vissu, m«lia6fer6ir og faggildingarstddu einstakra m»linga \ f^essari
skyrslu er visad i medfylgjandi frumgogn fr^ |Deim rannsoknastofum sem maelingarnar gerdu.

Stenst g$flakr6fur skv. reglugerQ nr. 536/2001

fh. ranns6knastofu Matis ohf

vU>i
tHr6tfurSlgur6sson

S6rfraeflingur
Ffanklin CSeorgsson
Svi6stj6ri



Bis. 1 af2

Umhverfis- og Samgongusvid Reykjavikurborgar
Matvslaeftirlit

Borgartuni 12-14
105 Reykjavik

15.10.2015

H6rna em niaurstodur efnagreininga d neysluvatnssyni skv. heildaruttekt regiugerOar nr.536/2001
Synia var sent til ALS Scandinavia AB ( Svlt)j66 til maelinga.
Synia var tekia 05.10.2015 ^ eftirfarandi staa og merkt:
R15-2801-1/6701 A/atnsendakrikiA/K-1/Heiamork

Niaurstoaur;

(sj^ einnig fr^ SvijDjoa, RAPPORT T1507174

R15-2801-1

Ca mg/1 5,4

Fe mg/l 0,00145

K mg/1 0,465

Mg mg/l 0,932

Na mg/1 10

Si mg/l 7,08

Al Mg/l 23

As pg/i 0,0632

Ba Mg/l 0,0693

Cd pg/i <0.002

Co MQ/I <0.005

Cr pg/i 0,97

Cu pg/i <0.1

Hg pg/i <0.002

Mn pg/i <0.03

Mo Mg/l 0,0795

Ni Mg/l <0.05

P Mg/l 21,4

Pb Mg/l <0.01

Sr Mg/l 3,13

Zn Mg/i 0,822

V Mg/t 18,2

Sb Mg/f <0.01

B Mg/l <10

S mg/l 0,787

Se Mg/l <0.5

bensen Mg/l <0.20

toluen Mg/l <0.20

etylbensen Mg/l <0.20

m,p-xylen Mg/l <0.20

o-xylen Mg/l <0.20

xylener, summa Mg/l <0.20

diklormetan Mg/l <2.0

1,1-dikloretan Mg/l <0.10

1,2-dikforetan Mg/l <0.10

trans-1,2-dikloreten Mg/l <0.10

cis-1,2-dikloreten Mg/l <0.10

1.2-diklofpropan Mg/l <1.0

tetraklormetan Mg/i <0.10

1,1,1-trikloretan Mg/l <0.10

matis



/ . V^ati^
Matis ohf

Rannsoknarstofa
Vinlandsleid 12

113 Reykjavik

Simi: (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

Reykjavikurborg / Matv®laeftiriit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

^ w 5

l«S4

ISCMEC 17025

RANNSOKNANIDURSTODUR
Utgefnar af faggildri ranns6knastofu
Report issued by Accredited laboratory

S(6a 1 af 1

Syni Nr.

Vatn

Synatokudagsetning:
MottekiS:

Rannsakad;

R15028010001

05/10/2015

05/10/2015

05/10/2015

Tegund synis

SynatSkustadur
Au6kenni

Tilefni synatdku

Adrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn
Sjd audkenni

6701/Vatnsendakrlkl/VK-1/Hei6m6rk

Reglubundid eftlrllt

Hitastig vid mottoku: 2°C
Astand vatnsbols; Goflur
Fr^gangur vatnsbols: Lokad

Mslingar framkvsmdar af eflirliti vid synatdku:
Syrustig (pH): 9,4 Leiflni (pS/cm): 76
Hitastig vi6 synatoku: S.S'C
Litur/lykt/bragd; ediilegt

drverureuinsolcnir

E coli 100 ml siun (0VA2)

Enterokokkar 100 ml siun {0VA12)

GerlafjOldi vid 22"C i 1 ml {0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun {0VA3)

Edlis- og Efnarannsdknir

**S^rustig (pH) (EVAl)

**Grugg

**Leiani (EVA3)

Maaligildi

0

0

0

0

iteligildi

8, 95

<0,10 NTU

75 nS/cm

Mat synis

Stenst g€eflakrbfur skv. reglugerfl 536/2001

Heimild

5K 21. ed 9222 a,b,c

ISO 7S99-2, l9t ed. 2000

SM, 21. «d.2005, 9215B « ISO 6222:199

ISO 9308-1:2000,TC 2007

Heimild

ISO 10523:2012

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7868:2012

Reykjavik, 8. oktober, 2015

t>essar rannsoknanidurstodur eru

samfjykktar med rafraenni undirskrift;
Hrolfur Sigurdsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

; Ekki faggildar nidurstddur

Ni6urst66ur eingbngu nota i heild sinni, nema rannsoknastofa gefi skriflegl leyfi til annars.
NiflurstbOur gilda afteins um tsafl/fiausyni sem var/voru rannsakaO/ rarinsOkufi.
M«li6vissaOrvenjmaelinga byggir a um t)afl bil 95% OryggismOrkum ( K=2 ) og er haegta6 n^lgast upplysingar um hana med [3vi ad hafa
samband vid rannsoknastofuna.

Rannsoknarstofan uppfyllir krbfurNELAC stadals NewYorkState Department of Health (NYSDOH), NY audkenni: 11290.
Effrekari upplysinga er dskad tiafiO samband vidundirritaflan eda Franklin Georgsson, sviflsstj6ra.



R15-2801-1

1.1,2-trikloretan Mg/i <0.20

trikloreten pg/i <0.10

tetrakloreten pg/i <0.20

vinylklorid pg/i <1.0

naftalen pg/i <0.20

acenaftylen pg/i <0.10

acenaften pg/i <0.0070

fluoren ijg/i <0.010

fenantren pg/i <0.040

antracen Mg/i <0.0050

fiuoranten Mg/i <0,0050

pyren pg/i <0.0050

bens(a)antracen Mg/i <0.0030

krysen Mg/i <0.0070

bens(b)fluoranten pg/i <0.0040

bens(k)fluoranten Mg/i <0,0020

bens(a)pyren pg/i <0.0020

dibenso(ah)antracen pg/i <0.0020

benso{ghi)perylen Mg/i <0.0030

tndeno(123cd)pyren pg/i <0.0030

PAH, summa 16 Mg/i <0.20

PAH, summa cancerogena pg/i <0.012

PAH, summa Svriga Mg/i <0.20

PAH, summa 4 MQ/l <0.0060

PAH, summa L Mg/i <0.20

PAH, summa M pg/i <0.040

PAH, summa H pg/i <0.013

triklormetan pg/i <0.30

tribrommetan pg/i <0.20

dibromklormetan Mg/i <0.10

bromdiklormetan pg/i <0.10

summa trihalometaner pg/i <0.35

ammonium mg/l <0.026

klorid mg/1 9,18

colour mgPt/I <5

sulfat mg/1 2,07

TOC mg/l <0.50

nitrat mg/1 0,261

nitrit mg/l <0.01

fluorid mg/I <0.200

CN total mg/l <0.005

Bis. 2af2

^ati^

Hva6 vardar ^raeflanleika, maeliovissu, maeliafiferdir og faggildingarstddu einstakra maelinga I fjessari
skyrslu er visafl i medfylgjandi frumgOgn fr^ peim ranns6knastofum sem m«lingamar gerSu.

Stenst gaedakrOfur skv. reglugerd nr. 536/2001

fh. ranns6knastofu Matfs ohf

Hr6lfur Sigurfisson Franklfn Georgsson
S6rfrae6ingur Svi6stj6ri



/ . V^ati^
Matis ohf

Rannsoknarstofa
Vinlandsleid 12

113 Reykjavik

Simi: (354H22 5000

Fax:(354)-422 5001

Reykjavikurborg / Matvaelaeftlrlit

5302697609

Borgartun 12-14
Reykjavik - 5

^ ifiTj
1«4

ISCVIEC 17025

RANNSOKNANIDURSTODUR

Utgefnar af faggildri rannsoknastofu
Report issued by Accredited laboratory

SIfla 1 af 1

Syni Nr.

Vatn

Synatokudagsetning;

Mbttekid:

Rannsakad;

R15028010002

05/10/2015

05/10/2015

05/10/2015

Tegund synis

Synatdkustadur
Aufikenni

Tilefni synatoku
Aflrar upplysingar

Skyringar

Neysluvatn / Borholuvatn

Lokahus sunnan Arbaejarstiflu, Reykjavik
6702/Arbaejarstifla/41-72-Re
Reglubundid eftiriit
Hitastig vi6 mottdku: 2®C
Astand vatnsbols; G6dur
Fragangur vatnsbols: Lokad

Maelingar framkvsemdar af eftirliti vid synatdku;
Syrustig (pH): 9,7 Leidni (pS/cm): 98
Hitastig vi6 synatdku; 4,2°C
Litur/lykt/bragd: ediilegt

drveruranns6]cnir

E coli 100 ml siun {0VA2)

Enterokokkar 100 ml siun {0VA12)

GerlafjOldi vid 22''C i 1 ml (0VA5)

K61igerlar i 100 ml siun (0VA3)

Edlis- og Efnarann86knir

**S^rustig (pH) (EVAl)

* *Grugg

**Lei3ni (EVA3)

Msligildi

0

0

3

0

Maallgildl

9,00

<0,10 NTU

85 pS/cm

Mat synis

Stenst gaSakrOfur skv. reglugerfl 536/2001

Heimild

SM 21. ed 9222 a,b,c

ISO 789»-2, l9t ad. 2000

SM, 21. ecl.200S, 92ISB » ISO 6222:199

ISO 9306-1:2000,TC 2007

Baiaild

ISO 10523:2012

1ST EN ISO 7027:1999

ISO 7S8e:2012

Reykjavik, 8. oktober, 2015

t>essar rannsoknanidurstodur eru

samfjykktar med rafraenni undirskrift;
Hrolfur Sigurfisson

hrolfur sigurdsson@matis.is

Ekki fagglldar nIAurstOOur

NidurstOdur md eingbngu nota 1heild sinni, nema ranns6knastofa geft skriflegt leyfi til annars.
NiOurst5dur gilda adeins um |3ad/|}au syni sem varA'oru rannsakad/ rannsdkud.
Maelidvissadrvenjmslinga byggir i um t)ad bil 95% OryggismOrkum ( K=2) og er hsegt ad ndlgast upplysingar um hana med ^vi ad hafa
samband vid rannsoknastofuna.

Ranns6knarstofan uppfyllir krfifur NELAC stadals New York State Department of Health (NYSDOH), NY audkenni: 11290
Ef frekari upplysinga er dskad hafid samband vid undirritadan eda Franklin Georgsson. svidsstjdra.



Bis. 1 af2

Umhverfis- og Samgongusvifi Reykjavikurborgar
Matvaelaeftirlit

Borgartuni 12-14
105 Reykjavik

/ rV^ati^

15.10.2015

H6rna eru nidurstddur efnagreininga d neysluvatnssyni skv. heildaruttekt reglugerfiar nr.536/2001
Synid var sent til ALS Scandinavia AB I Svf|Dj66 til maelinga.
SyniS var teki6 05.10.2015 ^ eftirfarandi stafi og merkt:
R15-2801-2/6702/Arbaejarstifla/41-72-Re

NifiurstCSur:

(sj^ einnig fr^ Svif)j66. RAPPORT T1507174 )

R15-2801-2

Ca mg/l 4,96

Fe mg/l 0,00338

K mg/l <0.4

Mg mg/I 0,938

Na mg/l 12,5

Si mg/l 6,8

Al pg/i 18,8

As Mg/l <0.05

Ba pg/i 0,0903

Cd Mg/l <0.002

Co Mg/l <0.005

Cr Mg/l 0,961

Cu MQ/I 0,276

Hg Mg/l <0.002

Mn Mg/l <0.03

Mo Mg/l 0,0686

Ni Mg/l <0.05

P M9/I 15,3

Pb pg/i <0.01

Sr pg/i 3,33

Zn Mg/l 11,7

V pg/i 15

Sb Mg/l <0.01

B Mg/l <10

S mg/l 0,807

Se Mg/l <0.5

bensen Mg/l <0.20

toluen pg/i <0.20

etylbensen Mg/l <0.20

m,p-xylen Mg/l <0.20

o-xylen Mg/l <0.20

xylener, summa Mg/l <0.20

diklormetan Mg/l <2.0

1,1-dikloretan Mg/l <0.10

1,2-dikloretan Mg/l <0.10

trans-1,2-dikloreten Mg/l <0.10

cis-1.2-dikloreten Mg/l <0.10

1,2-diklorpropan Mg/l <1.0

tetraklormetan Mg/l <0.10

1,1,1-trikloretan Mg/l <0.10



R15-2801-2

1,1,2-trikloretan Mg/i <0.20

trikloreten pg/i <0.10

tetrakloreten jjg/i <0.20

vinylklorid Mg/i <1.0

naftalen pg/i <0.20

acenaftylen pg/i <0.10

acenaften pg/i <0.0070

fluoren pg/i <0.010

fenantren pg/i <0.040

antracen pg/i <0.0050

fluoranten pg/i <0.0050

pyren pg/i <0.0050

bens{a)antracen pg/i <0.0030

krysen MQ/I <0.0070

bens{b)fluoranten Mg/i <0.0040

bens(k)fluoranten pg/i <0.0020

bens{a)pyren pg/i <0.0020

dibenso(ah)antracen pg/i <0.0020

benso(ghi)perylen pg/i <0.0030

indeno(123cd)pyren pg/i <0.0030

PAH, summa 16 pg/i <0.20

PAH, summa cancerogena pg/i <0.012

PAH, summa ovriga pg/i <0.20

PAH, summa 4 pg/i <0.0060

PAH, summa L pg/i <0.20

PAH, summa M pg/i <0.040

PAH, summa H pg/i <0.013

triklormetan pg/i <0.30

tribrommetan pg/i <0.20

dibromklormetan pg/i <0.10

bromdiklormetan pg/i <0.10

summa trihalometaner pg/i <0.35

ammonium mg/l <0.026

klorid mg/l 10,9

colour mgPt/l <5

sulfat mg/l 2,11

TOC mg/l <0.50

nitrat mg/l 0,19

nitrit mg/l <0.01

fluorid mg/l <0.200

CN total mg/l <0.005

Bis. 2af2

^ati^

Hva6 varflar ^rasSanleika, maeliovissu, maeliaflferSir og faggildingarstodu einstakra maslinga (t^essari
skyrslu er visad f medfylgjandi frumgogn fr^ |Deim rannsoknastofum sem maelingarnargerdu.

Stenst gasflakrofur skv. reglugerd nr. 536/2001

fh. ranns6to2

luL
astofu Matis ohf

Hrolfur Sigurdss
S6rfr®dingur

Franklin Georgsson ^
Svidstjori
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