
Skýrsla nr.:

Sýni nr.

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogs
Garðatorgi 5 Móttekið dags.:

Sýnataka :

Rannsóknaniðurstöður
Niðurstöður gefnar út af
faggildri prófunarstofu.

Kennitala :

Rannsakað dags.:

Hitastig við móttöku

Gerð sýnis :

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Tengiliður :
Starfsstöð :

210
Garðabær

1824261222

5901840209

26.2.2018

Hollustuhættir

26.2.2018

Vatn

Karítas Róbertsdóttir

<10°C

MæligildiMæling Mælieining

1824261222 Vatnssýni nr 1.
Hraunholtsbraut
Tekið 26.02.2018 kl: 10:00

Aðferð

38Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999

< 1Kóligerlar, Himnusíun / 100 ml ÍST EN ISO 9308-1:2014

80Leiðni μS/cm*

0,00Grugg NTU*

8,9pH pH*

Árný Árnadóttir
Framleiðslutæknir á matvælasviði

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380

Niðurstöður eiga einungis við um það sýni sem mælt var.  Upplýsingar um næmni aðferða má finna á www.syni.is. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki faggildar.  Ef
afrita á hluta skýrslu þarf skriflegt samþykki frá Sýni ehf. Óvissa efnagreininga miðast við 95%  öryggismörk (k=2). Upplýsingar um óvissu örverugreininga er hægt að
fá ef þess er óskað.

* Ófaggildar mælingar

Bls.: 1 af 1

Kópavogur, 1.3.2018

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar



Skýrsla nr.:

Sýni nr.

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogs
Garðatorgi 5 Móttekið dags.:

Sýnataka :

Rannsóknaniðurstöður
Niðurstöður gefnar út af
faggildri prófunarstofu.

Kennitala :

Rannsakað dags.:

Hitastig við móttöku

Gerð sýnis :

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Tengiliður :
Starfsstöð :

210
Garðabær

1824281222

5901840209

26.2.2018

Hollustuhættir

26.2.2018

Vatn

Karítas Róbertsdóttir

<10°C

MæligildiMæling Mælieining

1824281222 Vatnssýni nr 3.
Álftanes-krani í íþróttarmiðstöð
Tekið :26.02.2018 kl: 10:30

Aðferð

39Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999

< 1Kóligerlar, Himnusíun / 100 ml ÍST EN ISO 9308-1:2014

80Leiðni μS/cm*

0,00Grugg NTU*

8,6pH pH*

Árný Árnadóttir
Framleiðslutæknir á matvælasviði

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380

Niðurstöður eiga einungis við um það sýni sem mælt var.  Upplýsingar um næmni aðferða má finna á www.syni.is. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki faggildar.  Ef
afrita á hluta skýrslu þarf skriflegt samþykki frá Sýni ehf. Óvissa efnagreininga miðast við 95%  öryggismörk (k=2). Upplýsingar um óvissu örverugreininga er hægt að
fá ef þess er óskað.

* Ófaggildar mælingar

Bls.: 1 af 1

Kópavogur, 1.3.2018

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar



Skýrsla nr.:

Sýni nr.

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogs
Garðatorgi 5 Móttekið dags.:

Sýnataka :

Rannsóknaniðurstöður
Niðurstöður gefnar út af
faggildri prófunarstofu.

Kennitala :

Rannsakað dags.:

Hitastig við móttöku

Gerð sýnis :

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Tengiliður :
Starfsstöð :

210
Garðabær

1846201889

5901840209

30.5.2018

Hollustuhættir

30.5.2018

Vatn

Sigrún Hrönn Halldórsdóttir

<10°C

HHK- Katrín H. Káradóttir

MæligildiMæling Mælieining

1846201889 Vatnssýni nr. 3 Garðabær Hraunhólsbraut. 30.5.2018, kl 10.30

Aðferð

4Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999

< 1Kóligerlar, Himnusíun / 100 ml ÍST EN ISO 9308-1:2014

0,00Grugg NTU*

Árný Árnadóttir
Framleiðslutæknir á matvælasviði

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380

Niðurstöður eiga einungis við um það sýni sem mælt var.  Upplýsingar um næmni aðferða má finna á www.syni.is. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki faggildar.  Ef
afrita á hluta skýrslu þarf skriflegt samþykki frá Sýni ehf. Óvissa efnagreininga miðast við 95%  öryggismörk (k=2). Upplýsingar um óvissu örverugreininga er hægt að
fá ef þess er óskað.

* Ófaggildar mælingar

Bls.: 1 af 1

Kópavogur, 4.6.2018

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar



Skýrsla nr.: 2709-18

Sýni nr.

6.9.2018Dags. beiðni:

Hollustuhættir - Garðatorgi 5

Sýnataka:

Rannsóknaniðurstöður

Starfsstöð :

Hitastig við móttöku

6.9.2018Dags. rannsóknar:

Niðurstöður gefnar út af
faggildri prófunarstofu.

Neysluvatn

Sýni ehf
Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Gerð sýnis:

NiðurstöðurMæling Mælieining Aðferð

Sigrún Hrönn HalldórsdóttirTengiliður:

<10°C

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og

Samþykkisnr.

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogs
Garðatorgi 5
210 Garðabær

18-7158 íþróttamiðstöðin Álftanesi.
Sýnin tekið beint úr neysluvatnssýnakrana í tæknirými v/vöktunar á dreifikerfi .06.09.2018 kl:11:00.

46Örverutalning 22°C / 100 ml* ISO 6222:1999

< 1Kóligerlar, Himnusíun / 100 ml ÍST EN ISO 9308-1:2014

0,00Grugg NTU*

Árný Árnadóttir
Framleiðslutæknir á matvælasviði

Sýni ehf - Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur - profanir@syni.is - Sími: 512-3380

Niðurstöður eiga einungis við um það sýni sem mælt var.  Upplýsingar um næmni aðferða má finna á www.syni.is. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki faggildar.  Ef
afrita á hluta skýrslu þarf skriflegt samþykki frá Sýni ehf. Óvissa efnagreininga miðast við 95%  öryggismörk (k=2). Upplýsingar um óvissu örverugreininga er hægt að
fá ef þess er óskað.

* Ófaggildar mælingar

Bls: 1 of 1

Kópavogur,  10.9.2018

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar
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