
RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu

Report issued by Accredited laboratory

Móttekið:

Sýni Nr.

Rannsakað:

Síða 1 af 1

5503992299
Innrimelur 3
Akranes

12/01/2017

Sýnatökudagsetning:

R17000920001

Vatn

11/01/2017

Heilbrigðiseftirlit Vesturlands

Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12

113 Reykjavík

Sími: (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

12/01/2017

Tegund sýnis :

721/1/Stykkishólmur-Dæluhús-Hamrar

Sýnatökustaður :

Auðkenni :

Tilefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit

Neysluvatn / Uppsprettu-lindarvatn

Hitastig við móttöku: 6°C

Ástand vatnsbóls: Góður

Frágangur vatnsbóls: Lokað

Aðrar upplýsingar :

Sjá auðkenni

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 1,2°C

Örverurannsóknir HeimildMæligildi

E.coli 100 ml síun (ÖVA3) 0 ISO 9308-1:2000,TC 2007 & SM 2005/9222 B,D

Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5) 0 SM, 21. ed.2005, 9215B & ISO 6222:1999 mod.

Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA3) 0 ISO 9308-1:2000,TC 2007 & SM 2005/9222 B,D

Eðlis- og Efnarannsóknir HeimildMæligildi

**Sýrustig (pH) (EVA1) 7,35 ISO 10523:2012

**Ammoníak,NH4-N(mg/l)(EVA6) <0,05 mg/L HACH, DR/2000 SP

**Grugg <0,10 NTU IST EN ISO 7027:1999

**Leiðni (EVA3) 48 µS/cm ISO 7888:2012

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001
Mat sýnis

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum ( K=2 ) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa 

samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, Forstöðumann mæliþjónustu.

16. janúar, 2017Reykjavík,

** Ekki faggildar niðurstöður

Þessar rannsóknaniðurstöður eru 

samþykktar með rafrænni undirskrift:
Hrólfur Sigurðsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu

Report issued by Accredited laboratory

Móttekið:

Sýni Nr.

Rannsakað:

Síða 1 af 1

5503992299
Innrimelur 3
Akranes

02/03/2017

Sýnatökudagsetning:

R17005650001

Vatn

01/03/2017

Heilbrigðiseftirlit Vesturlands

Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12

113 Reykjavík

Sími: (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

02/03/2017

Tegund sýnis :

725/1/Stykkishólmur Bæjarskrifst.

Sýnatökustaður :

Auðkenni :

Tilefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit

Neysluvatn / Uppsprettu-lindarvatn

Hitastig við móttöku: 4°C

Ástand vatnsbóls: Góður

Frágangur vatnsbóls: Lokað

Aðrar upplýsingar :

Stykkishólmi

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,2°C

Örverurannsóknir HeimildMæligildi

E.coli 100 ml síun (ÖVA3) 0 ISO 9308-1:2000,TC 2007 & SM 2005/9222 B,D

Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5) 1 SM, 21. ed.2005, 9215B & ISO 6222:1999 mod.

Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA3) 0 ISO 9308-1:2000,TC 2007 & SM 2005/9222 B,D

Eðlis- og Efnarannsóknir HeimildMæligildi

**Sýrustig (pH) (EVA1) 7,25 ISO 10523:2012

**Ammoníak,NH4-N(mg/l)(EVA6) <0,05 mg/L HACH, DR/2000 SP

**Grugg <0,10 NTU IST EN ISO 7027:1999

**Leiðni (EVA3) 46 µS/cm ISO 7888:2012

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001
Mat sýnis

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum ( K=2 ) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa 

samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, Forstöðumann mæliþjónustu.

6. mars, 2017Reykjavík,

** Ekki faggildar niðurstöður

Þessar rannsóknaniðurstöður eru 

samþykktar með rafrænni undirskrift:
Hrólfur Sigurðsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu

Report issued by Accredited laboratory

Móttekið:

Sýni Nr.

Rannsakað:

Síða 1 af 1

5503992299
Innrimelur 3
Akranes

07/07/2017

Sýnatökudagsetning:

R17017720001

Vatn

06/07/2017

Heilbrigðiseftirlit Vesturlands

Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12

113 Reykjavík

Sími: (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

07/07/2017

Tegund sýnis :

731/1/Stykkishólmi Hafnarhús

Sýnatökustaður :

Auðkenni :

Tilefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit

Neysluvatn / Uppsprettu-lindarvatn

Hitastig við móttöku: 5°C

Ástand vatnsbóls: Góður

Frágangur vatnsbóls: Lokað

Aðrar upplýsingar :

Stykkishólmi

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 5,6°C

Örverurannsóknir HeimildMæligildi

E.coli 100 ml síun (ÖVA3) 0 ISO 9308-1:2000,TC 2007 & SM 2005/9222 B,D

Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5) 5 SM, 21. ed.2005, 9215B & ISO 6222:1999 mod.

Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA3) 0 ISO 9308-1:2000,TC 2007 & SM 2005/9222 B,D

Eðlis- og Efnarannsóknir HeimildMæligildi

**Sýrustig (pH) (EVA1) 7,30 ISO 10523:2012

**Ammoníak,NH4-N(mg/l)(EVA6) <0,05 mg/L HACH, DR/2000 SP

**Grugg 0,16 NTU IST EN ISO 7027:1999

**Leiðni (EVA3) 51 µS/cm ISO 7888:2012

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001
Mat sýnis

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum ( K=2 ) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa 

samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, Forstöðumann mæliþjónustu.

10. júlí, 2017Reykjavík,

** Ekki faggildar niðurstöður

Þessar rannsóknaniðurstöður eru 

samþykktar með rafrænni undirskrift:
Hrólfur Sigurðsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is



Heil brig6isefti rl it Vestu rlands
lnnrimel 3
301 Akranes (Dreifbili)

H6rna eru ni6urst66ur efnagreininga 5 neysluvatnssini skv. heildarrittekt reglugerdar nr.53612001
Sfni6 var sent til ALS Scandinavia AB i Svipjo6 til melinga.
Sini6 var teki6 12.09.2017 a eftirtarandi sta6 og merkt:
R1 7 -2451 -1 17 39 I 1 lDal u h ris H amarsenda Stykkishol m i

Ni6urst06ur:
(sja einnig fra Svipjod, RAPPORT T1724595 )

@)
28.9.2017
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trikloreten
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bens(a)antracen
krysen
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R17-2451-1
<0.10
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<1.0

<0.10
<0.30

<0.20

<0.10

<0.10
<0.35

<0.20

<0.10
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<0.010

<0.040
<0.0050
<0.0050

<0.0050
<0.0030

<0.0070
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<0.0030
<0.0030
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<0.20
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<0.013
<0.026

5,62

2
<0.50

<0.11

<0.01

<5

<0.005

<0.200

Stenst gedakrdfur skv. reglugerO nr. 536/2001

fh. rannsoknastofu Matls ohf

H16lfur Sigurdsson
56rfra6ingur Forstodurma6ur



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu

Report issued by Accredited laboratory

Móttekið:

Sýni Nr.

Rannsakað:

Síða 1 af 1

5503992299
Innrimelur 3
Akranes

13/09/2017

Sýnatökudagsetning:

R17024510001

Vatn

12/09/2017

Heilbrigðiseftirlit Vesturlands

Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12

113 Reykjavík

Sími: (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

13/09/2017

Tegund sýnis :

739/1/Dæluhús Hamarsenda Stykkishólmi

Sýnatökustaður :

Auðkenni :

Tilefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit

Neysluvatn / Uppsprettu-lindarvatn

Hitastig við móttöku: 6°C

Ástand vatnsbóls: Góður

Frágangur vatnsbóls: Lokað

Aðrar upplýsingar :

Stykkishólmi

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 3,2°C

Örverurannsóknir HeimildMæligildi

E.coli 100 ml síun (ÖVA3) 0 ISO 9308-1:2000,TC 2007 & SM 2017/9222 B,D

Enterokokkar 100 ml síun (ÖVA12) 0 ISO 7899-2, 1st ed. 2000

Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5) 2 SM, 23. ed.2017, 9215B & ISO 6222:1999 mod.

Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA3) 0 ISO 9308-1:2000,TC 2007 & SM 2017/9222 B,D

Eðlis- og Efnarannsóknir HeimildMæligildi

**Sýrustig (pH) (EVA1) 7,30 ISO 10523:2012

**Grugg 0,20 NTU IST EN ISO 7027:1999

**Leiðni (EVA3) 53 µS/cm ISO 7888:2012

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001
Mat sýnis

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum ( K=2 ) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa 

samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, Forstöðumann mæliþjónustu.

18. september, 2017Reykjavík,

** Ekki faggildar niðurstöður

Þessar rannsóknaniðurstöður eru 

samþykktar með rafrænni undirskrift:
Hrólfur Sigurðsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu

Report issued by Accredited laboratory

Móttekið:

Sýni Nr.

Rannsakað:

Síða 1 af 1

5503992299
Innrimelur 3
Akranes

28/12/2017

Sýnatökudagsetning:

R17034860001

Vatn

27/12/2017

Heilbrigðiseftirlit Vesturlands

Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12

113 Reykjavík

Sími: (354)-422 5000

Fax:(354)-422 5001

28/12/2017

Tegund sýnis :

747/1/Bæjarskrifstofa Stykkishólmi

Sýnatökustaður :

Auðkenni :

Tilefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit

Neysluvatn / Uppsprettu-lindarvatn

Hitastig við móttöku: 4°C

Ástand vatnsbóls: Góður

Frágangur vatnsbóls: Lokað

Aðrar upplýsingar :

Stykkishólmi

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 6,1°C

Örverurannsóknir HeimildMæligildi

E.coli 100 ml síun (ÖVA3) 0 ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000

Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5) 11 SM, 23. ed.2017, 9215B & ISO 6222:1999 mod.

Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA3) 0 ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000

Eðlis- og Efnarannsóknir HeimildMæligildi

**Sýrustig (pH) (EVA1) 7,30 ISO 10523:2012

**Ammoníak,NH4-N(mg/l)(EVA6) <0,05 mg/L HACH, DR/2000 SP

**Grugg 0,21 NTU IST EN ISO 7027:1999

**Leiðni (EVA3) 52 µS/cm ISO 7888:2012

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001
Mat sýnis

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum ( K=2 ) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa 

samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, Forstöðumann mæliþjónustu.

2. janúar, 2018Reykjavík,

** Ekki faggildar niðurstöður

Þessar rannsóknaniðurstöður eru 

samþykktar með rafrænni undirskrift:
Hrólfur Sigurðsson

hrolfur.sigurdsson@matis.is
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